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1 Allgemeine Erlauterungen

1.1 Trager der MaBnahme

Vorhabenstrager fiir das in vorliegender Dokumentation beschriebene Bauvorhaben ist der

Zweckverband IndustriePark Oberelbe
Breite StraBe 4
01796 Pirna

(im folgenden ZV IPO genannt).

Die kreisangehdrigen Stadte ,GroBe Kreisstadt Pirna”, ,Stadt Heidenau” und ,Stadt Dohna” ha-
ben sich gemaB § 48 des Sachsischen Gesetzes liber kommunale Zusammenarbeit in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03. Marz 2014 (SachsGVBI. S. 196), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 13. Dezember 2017 (SachsGVBI. S. 626) gedndert worden ist, zu einem Zweck-
verband zusammengeschlossen (siehe /4/).

1.2 Veranlassung

Veranlassung zur Planung besteht aufgrund der Aufgabe des ZV IPO, fir das Verbandsgebiet
die ordnungsgemale Abwasserbeseitigung zu sichern. Es handelt sich hierbei um eine Neuer-
schlieBung.

Der Zweckverband Industriepark Oberelbe beabsichtigt derzeit zunachst die ErschlieBung fir
die Teilflachen C und D des geplanten Industrieparks Oberelbe vorzunehmen. Die beiden Teil-
flachen weisen eine GroBe von ca. 98 ha auf.

Bei den zu erbringenden Planungsleistungen handelt es sich um ein Komplexvorhaben, bei dem
zur Erzielung des gewlinschten Ergebnisses die Einzelvorhaben Schmutz- und Regenwasserab-
leitung, -speicherung, -versickerung als GesamtmaBnahme und im Hinblick auf ihre gegensei-
tigen Wechselwirkungen zu betrachten sind.

Die in der Aufgabenstellung ebenfalls benannte Abwasserreinigungsanlage ist derzeit noch
nicht Betrachtungsgegenstand, deren Planung wurde durch den ZV IPO vorerst zurlckgestellt.
Hier ist parallel zu vorliegender Planung zunachst der tatsachliche Bedarf hinsichtlich Behand-
lungskapazitat und Behandlungsziel zu ermitteln.

1.3  Grundlagen der Bearbeitung

/1/ Aufgabenstellung RW, SW und ARA des Zweckverbandes IndustriePark Oberelbe

/2/ Angebot der ICL Ingenieur Consult GmbH vom 28.09.2021

/3/ Auftrag vom 09.11.2021

/4/ Verbandsatzung des ZV IPO vom 26.03.2018 mit den Ergidnzungen der 1. und 2. An-
derungssatzung (vom 15.10.2018 und 24.11.2020)

/5/ Bebauungsplan Nr. 1 Industriepark Oberelbe, Vorentwurf gefertigt durch Kasparetz—
Kuhlmann GmbH vom 12.03.2020
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/6/ entfernt
/7/ entfernt
/8/ Satzung Uber den Anschluss an die 6ffentliche Abwasseranlage und ihre Benutzung
im Gebiet der Stadt Pirna
/9/ Schreiben des Landkreises Sachsische Schweiz-Osterzgebirge vom 23.10.2020
(Anfrage zur Einleitung von Abwasser einer Klaranlage)
/10/ Protokoll zur Beratung Abwasser am 22.09.2021
/11/ Regenwasserbereitschaftskonzept vom 25.05.2020, gefertigt durch Planungsgesell-
schaft Scholz + Lewis GmbH
/12/ Infobroschiire der DEGES zum Baubeginn B 172 Ortsumgehung Pirna, 08/2017
/13/ KURAS - Leitfaden — Zielorientierte Planung von MaBnahmen der Regenwasserbe-
wirtschaftung
/14/ AHO-Heft Nr. 4 — Besondere Leistungen bei der Planung von Objekten der Wasser-
und Abfallwirtschaft nach Teil 3, Abschnitt 3, § 41 HOAI 2013
/15/ Ableitung, Rickhaltung und Behandlung von Niederschlagswasser mit offenen, die
Versickerung beglinstigenden, Systemen (Hinweise zur Planung und Bemessung)
Sachsen-Anhalt, Landesamt fir Umweltschutz
/16/ IPO Schmutz- und RegenwassererschlieBung Teil B-Plan 1.1, Grundlagenermitt-
lung (LP1), erstellt durch ICL, vom 30.11.2021
/17/ IPO Schmutz- und RegenwassererschlieBung Teil B-Plan 1.1, Aufgabenstellung zur
Bedarfsplanung fir die Abwasserbehandlung, erstellt durch ICL, vom 12.01.2022
/18/ B-Plan-Entwurf, erstellt durch FIRU, in Bearbeitung, Arbeitsstand vom 16.02.2022
/19/ Verkehrsanlagenplanung, erstellt durch IB Karsch, in Bearbeitung, Arbeitsstand vom
10.03.2022
/20/ Programmdokumentation zu Hystem-Extran Version 8.3, itwh, Rev. 22.09.2020
/21/ Leitfaden Naturvertragliche Regenwasserbewirtschaftung
/22/ Geotechnische Untersuchungen, vom 19.11.2021, Hartig & Ingenieure
/23/ Geotechnische Untersuchungen vom 14.03.2022, Hartig & Ingenieure
/24/ Geotechnische Untersuchungen im Bereich der Abwasser- und Regenwasserablei-
tung (in mehreren Teilen) vom 20.06.2022, Hartig & Ingenieure
/25/ Schreiben des Landratsamtes vom 29.09.2023 nach § 4 Abs. 2 BauGB

1.4  Gegenstand der Planung

Gegenstand der vorliegenden Dokumentation sind die Planungsleistungen
1. fur die Objekte
e Regenwasser (Regenwasserableitung, -riickhaltung und -versickerung)
e Schmutzwasser (nur Ableitung)
(Gruppen 1 und 2 gemaB Leistungsverzeichnis des ZV IPO)
2. im Leistungsbild
e Objektplanung Ingenieurbauwerke
3. in der Leistungsphase
e Vorplanung (Leistungsphase 2)
4. fir die Entwasserung der Teilflaichen C und D des geplanten Industrieparkes
Oberelbe, d.h. fir die Entwdsserung in den Grenzen des Bebauungsplans flr den
.Technologiepark Feistenberg”
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Eine Gliederung der geplanten Anlagen erfolgt zunachst in

1. Anlagen der RegenwassererschlieBung (Gruppe 1 gemal Aufgabenstellung des ZV (IPO
/1/)
2. Anlagen der SchmutzwassererschlieBung (Gruppe 2 gemaB Aufgabenstellung des ZV
IPO /1/)
Die Anlagen der Gruppen 3 u. 4 gemal /1/ sind nicht Gegenstand der vorliegenden Dokumen-
tation.

Beide Anlagen gliedern sich jeweils in Anlagen der inneren ErschlieBung (innerhalb der Grenzen
des B-Plan-Gebietes liegende Teile) und duBere ErschlieBung (auBerhalb der B-Plan-Grenzen
liegende Teile). Die Systematik der geplanten Anlagen ist im Projektstrukturplan dargestellt.

Regenwasserableitu
. eg. N IT':! . Schmutzwasserableitung
. -speicherung, -versickeru .
P! ng g (Gruppe 2)
(Gruppe 1)
111 Ingenieurbauwerke 121 Ingenieurbauw erke
[Gruppe 1] [Grupps 2]
1111 LF1 1211 LF1

1z JLPz 1212 |LP2

1113 LF 3 12132 JLFz2

1114 JLFP4 1214 |LP4

Abbildung 1 Projektstrukturplan (Auszug)

Fur die Regenwasserbewirtschaftungsanlagen im Rahmen der inneren ErschlieBung erfolgte
hierbei eine Betrachtung sowohl der zukiinftigen 6ffentlichen als auch der nichtoffentlichen An-
lagen (Anlagen auf den Baufeldern als Teile der kiinftigen Grundstiicksentwdsserungsanlagen).

1.5 Einbindung in andere Planungen
1.5.1 Ubergeordnete Planungen

Als Ubergeordnete Planungen sind zu erwdhnen.

1. Landesentwicklungsplan (LEP)
GemaB Verordnung der Sachsischen Staatsregierung tiber den Landesentwicklungs-
plan Sachsen (Landesentwicklungsplan 2013 — LEP 2013) vom 14. August 2013 wurde
aufgrund von § 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des
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Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz — SachsLPIG) vom 11. Juni 2010 (Sachs-
GBBI. S. 174), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Juni 2013 (SachsGVBI.
S. 451, 468) geandert worden ist, der Landesentwicklungsplan 2013 (LEP 2013) erlas-
sen.

2. Regionalplan (REP)
Der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2. Gesamtfortschreibung 2020 wurde
als Satzung VV 02/2019 der Verbandsversammlung am 24.06.2019 beschlossen, mit
Bescheid des Séachsischen Staatsministeriums fir Regionalentwicklung vom
08.06.2020 genehmigt und ist seit 17.09.2020 mit Bekanntmachung der Genehmi-
gung im Amtlichen Anzeiger des Sachsischen Amtsblattes Nr. 38/2020 vom
17.09.2020 wirksam.

3. Flachennutzungsplan (FNP)
Die Flachennutzungsplane der beteiligten Kommunen werden beschlossen und be-
finden sich im Genehmigungsverfahren bei Landratsamt. In diesen wurden die Bau-
flache des B-Planes Nr. 1 ,Industriepark Oberelbe” als kommunales Entwicklungsziel
dargestellt .

1.5.2 Bauleitplanung

Fur das Vorhaben liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 1 Industriepark Oberelbe vom
12.03.2020 vor (/5/). GemaB Ablaufschema zum Bebauungsplanverfahren erfolgte im Anschluss
die friihzeitige Beteiligung von Behérden, TOB und Offentlichkeit gemaB § 3, Abs. 1 und § 4,
Abs. 1 BauGB im Zeitraum 09.06.2020 bis 14.08.2020. Die eingegangenen Hinweise fanden Ein-
gang in eine vorlaufige Abwagungstabelle.

Nachster Schritt im B-Plan-Verfahren war die Erstellung des Entwurfes fiir das erste Teilgebiet
Bebauungsplan 1.1 ,Technologiepark Feistenberg”.

Die zu erbringenden Leistungen waren in den Planfeststellungsersetzenden

B-Plan Nr. 1.1 des IPO zu integrieren.

Die Bearbeitung des B-Plans Nr. 1.1 erfolgt durch

FIRU mbH — Forschungs- und Informations-

Gesellschaft fur Fach- und Rechtsfragen der Raum- und Umweltplanung
Berliner Strale 10

13187 Berlin

Ansprechpartner:

Karsten Wehmann

Telefon: 030/288775-15
E-Mail: k wehmann@firu.berlin
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Julian Boldt
Telefon: 030/288775-15
E-Mail: j.boldt@firu.berlin

Sekretariat

Ellen Krahner

Tel: +49 30 288775-0

Fax: +49 30 288775-29
E-Mail: e.krahnert@firu.berlin

Im Jahr 2023 erfolgte die Entwurfsoffenlage des B-Planes. Die hierbei eingegangenen Stellung-
nahmen wurden, soweit im Rahmen einer Vorplanung relevant, in die vorliegende Unterlage
eingearbeitet.

1.5.3 Generalentwasserungsplan (GEP)

Die Generalentwésserungsplane der drei Kommunen befinden sich derzeit in Uberarbeitung.
Erste ,endglltige” Werte aus dem GEP Pirna liegen vor.

1.6 Parallele Planungen
1.6.1 Verkehrsanlagen

Die Planung der Verkehrsanlagen zur GebietserschlieBung erfolgt seitens des Ingenieurbiiros

Ingenieurbiro Ulrich Karsch
Inhaber Sebastian Karsch
Bergstrale 11

01796 Pirna

Ansprechpartner: Ulrich Karsch
Tel. +49 3501 7925-11
Fax +49 3501 7925-29
Mobil +49 173 3760378
E-Mail  uk@ib-uk.de

Web www.ib-uk.de

Die Vorplanung ist abgeschlossen. Die Verkehrsanlagenplanung gliedert sich hiernach in fol-
gende Teilprojekte bzw. Abschnitte:

Teilprojekt .1 ,Auf- und Abfahrt B 172a einschl. Anschluss K 8771"
Teilprojekt 1.1 ,K 8771 slidlich Auf- und Abfahrt B 172a"
Teilprojekt I11.1 ,K 8772"

Aktuell befindet sich die Entwurfsplanung der Verkehrsanlage in Bearbeitung. Grundlage der
vorliegenden Planung zur Flachenentwasserung ist der Arbeitsstand der Verkehrsanlagenpla-
nung gemal /19/.
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Zur Abgrenzung der in vorliegender Dokumentation gegenstandlichen Anlagen zur Regenwas-
serableitung zu den in der Verkehrsanlagenplanung gegenstandlichen Anlagen zur Fahrbahn-
entwasserung erfolgte am 24.02.2022 eine entsprechende Abstimmung der Planer. Im Ergebnis
sind die im TP 1.1 erforderlichen Kanalhaltungen im Bereich der Rampenfahrbahnen Bestandsteil
der Verkehrsanlagenplanung, da es sich hierbei um Fahrbahnentwasserungsanlagen der tber-
geordneten Bundesstrale handelt und in diesen Bereichen keine anderen Griinde die Verlegung
von RW-Kanalen erfordern. Alle anderen Kanale zur Ableitung von Niederschlagswasser sind
Gegenstand der Planung Regenwasser. Schnittstelle ist hierbei der Anschluss der Ableitung vom
jeweiligen Fahrbahnablauf an den Sammler.

Bis zum Beginn der Entwurfsplanung der Regenwasseranlagen wird die Ubergabe des Digitalen
Gelandemodells (DGM) der Verkehrsflachen fiir den Planzustand erforderlich.

Die Bezeichnungen der StraB3en, die in der Verkehrsanlagenplanung angezeigt sind, lauten

K 8772, K 8771, StraBe D und PlanstraBe V. Diese Bezeichnungen werden in dem Erlduterungs-
bericht verwendet, jedoch werden in den Zeichnungen die folgenden Bezeichnungen unter Be-
rucksichtigung der oben genannten Teilprojekte angewendet:

K 8772 -> Teilprojekt I1l.1, K 8772

K 8771 -> Teilprojekt 1.1, K 8771
StraBe D -> Teilprojekt 11.1, K 8771
PlanstraBe V -> Teilprojekt 11.1, K 8771

1.6.2 Freianlagen

Der Bearbeiter der Objektplanung Freianlagen ist nicht bekannt.

Vorab erfolgten im Rahmen der vorliegenden Planung Betrachtungen zur Gelandemodellierung
im Bereich der kiinftigen Baufelder, die als eine Vorleistung auf die Objektplanung Freianlagen
betrachtet werden konnen.

Der Grunordnungsplan (GOP) zum Vorentwurf des B-Plans Nr. 1 liegt vor.
Der GOP zum B-Plan Nr. 1.1 befindet sich in Bearbeitung.
Der GOP wird vom nachfolgend genannten Biro bearbeitet:

KASPARETZ-KUHLMANN GmbH
Schirgiswalder Strafe 30
02681 Crostau

Ansprechpartner: Uwe Kuhlmann
Tel. +49 3592 500515
Fax +49 3592 500516
E-Mail  uk@kasparetz.de

Der GOP und der Umweltbericht zum B-Plan behandeln im vorliegenden Fall auch die Inhalte,
welche sonst regelmaBig im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) behandelt werden.
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1.6.3 Baufelder

Die Objektplanung fir die Bebauung der spateren Baufelder hat naturgemafB noch nicht begon-
nen. Diese wird in Verantwortung der spateren Flachennutzer nach entsprechender Vermark-
tung erfolgen.

Vorgezogen wird im Rahmen dieser Unterlage eine Gelanderegulierung der Baufelder vorge-
nommen. AuBerdem erfolgen individuelle Betrachtungen der Baufelder zur privaten Regenwas-
serbewirtschaftung.

1.6.4 Versorgungsmedien

GemaB /5/ ist eine Versorgung des Gebietes mit folgenden Medien vorgesehen:
e Trinkwasser
e Elektroenergie
o Telekommunikation
e (Gasversorgung

Eine Fernwarmeversorgung ist hiernach nicht vorgesehen.
Anlagen der 6ffentlichen Loschwasserbereitstellung sind bislang nicht vorgesehen. Die Losch-
wasservorsorge soll durch die kiinftigen Eigentimer der Baugrundstlicke getroffen werden.

Die Planer der o. g. Infrastrukturanlagen sind bislang nicht benannt. Die Objektplanung fir die
gegenstandlichen Anlagen hat bislang nicht begonnen.

1.6.5 Abwasserreinigungsanlage

Im Rahmen der Grundlagenermittlung der vorliegenden Planung wurde herausgearbeitet, dass
die urspriinglich vorgesehene Abwasserreinigungsanlage mit einem Anschlusswert von 2500EW
voraussichtlich nicht den tatsachlich zu erwartenden Bedarf abdecken wird. Zudem wurde her-
ausgearbeitet, dass eine Abwasserableitung Gber das Netz der Stadtwerke Pirna mit einer Ab-
leitung zur Kldranlage Dresden- Kaditz fir ein Industriegebiet mit Bedarf im unteren Bereich
maoglich ist, sodass die Errichtung einer eigenen Abwasserreinigungsanlage fiir den Bereich des
Vorhabens zunachst nicht weiterverfolgt wird.

Hierzu wurde daher zunachst eine Bedarfsplanung erforderlich. Nach Vorliegen der Ergebnisse
kann anschlieBend mit der eigentlichen Planung fortgefahren werden.
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1.7  Sonstige Planungen
1.7.1 Siidumfahrung Pirna B 172n

Derzeit wird die Planung der DEGES zur Sidumfahrung Pirna (B 172n) baulich realisiert. Mit
dieser Planung bestehen Schnittstellen hinsichtlich einer moglichen Nutzung der Seidewitz als
potentieller Vorfluter fiir das aus dem B-Plan-Gebiet abgeleitetes Niederschlagswasser.

Abbildung 2 Verlauf der Siidumfahrung Pirna gemdB Angabe der DEGES /12/

Zustandig fur die Realisierung des Bauvorhabens ist

DEGES Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau GmbH
ZimmerstralBe 54
10117 Berlin

Ansprechpartner:

Michael Dannenberg

Baubevollmachtigter

Garten- und Landschaftsarchitekt / Dipl.-Ing.
Telefon 030/20243-632

Telefax 030/20243-690

E-Mail: dannenberg@deges.de

1.7.2 Bahntrasse nach Prag

Flr eine neue Bahnstrecke von Dresden nach Prag wird derzeit an der Vorplanung gearbeitet.
Die Entscheidung zur Vorzugsvariante soll 2024 getroffen werden. Die vorgesehene Trasse ist
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in der nachsten Abbildung dargestellt.

Abbildung 3: Trasse Bahnstrecke Dresden-Prag, unterirdisch (gelb) und oberirdisch (violett)

Im Fall der Teiltunnel-Variante ist der gekennzeichnete Bereich der oberirdischen Trassierung
(violette Schraffur) von baulichen Anlagen freizuhalten.

Der Planungsstand der Bahnstrecke wird in der vorliegenden Dokumentation nicht bertcksich-
tigt.
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1.8 Planungsabstimmung

Nachfolgend benannte Behdrden wurden im Zuge der Planung im Rahmen der Vorabstimmun-
gen zur Genehmigungsfahigkeit einbezogen.

Genehmigungsbehérde

Landratsamt

des Landkreises Sachsische Schweiz-Osterzgebirge
Geschaftsbereich 1

Abteilung Umwelt/Referat Gewasserschutz
WeilBeritzstrasse 7

01744 Dippoldiswalde

Ansprechpartnerin:

Frau Speidelsbach

SB Gewasserschutz

Tel.: 03501 / 515 3416

Fax: 03501 / 515 83416

E-Mail: annette.speidelsbach@landratsamt-pirna.de

Mehrere Abstimmungstermine im Rahmen der konkreten Objektplanung fanden seit 24.11.2021
statt.

Fordermittelgeber
Noch nicht spezifiziert.

Abwasserbeseitigungspflichtiger

Stadtwerke Pirna GmbH
SeminarstraBe 18 b
01796 Pirna

Ansprechpartnerin:

Frau Merz

Planung/Bau Abwasser

Telefon +49 3501 / 764-117

Mobil +49 171 /8124730

Telefax +49 3501 / 764-249

E-Mail heike.merz@stadtwerke-pirna.de
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1.9 Rechtsfragen

Es wird auf die Entwasserungssatzung der Stadt Pirna verwiesen (/8/).

Der Zweckverband kann Vereinbarungen iiber die Ubertragung oder Nutzung der Einrichtun-
gen der Abwasserbeseitigung mit den Tragern der offentlichen Abwasserbeseitigung abschlie-
Ben oder mit diesen Vereinbarungen abschlieBen, die vorsehen, dass der Zweckverband im Hin-
blick auf das Verbandsgebiet alleiniger Anschluss- und Benutzungspflichtiger in Bezug auf die
vorgenannten offentlichen Einrichtungen ist (/4/).

1.10 Terminplan

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden vom ZV IPO folgende Ecktermine angestrebt:

2024 Fordermittelbeantragung
2025 Baubeginn ErschlieBung
2026 erste Ansiedlung
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2 Ortliche Verhiltnisse
2.1 Beschreibung des Entwasserungsgebietes
2.1.1 Allgemeines

Das Entwasserungsgebiet umfasst gemaB Aufgabenstellung /1/ die Teilflachen Cund D aus dem
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1. Nachfolgende Angaben wurden hierzu im Vorent-
wurf des Bebauungsplanes /5/ formuliert.

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

- im Norden durch die Flurstiicksgrenzen der sich nordlich an die K 8772 (Dippoldiswalder
StraBBe) anschlieBenden Ackerschldge der Gemarkung Pirna. In der Gemeinde Heidenau
verlduft die Grenze des Geltungsbereiches 35 m nérdlich der K 8772 (Dippoldiswalder
StraBe).

- im Osten durch die Gartensparte ,Am Feistenberg”, das Motorsportgeldnde an der alten
Deponie Feistenberg und die Fldchen des kiinftigen Knotenpunktes vom Autobahnzu-
bringer zur Ortsumgehung Pirna

- im Stden durch einen Feldweg, der Krebs mit dem Oberlindigt und dem Lindigtgut in
Pirna verbindet

- im Westen durch die Gemarkungsgrenze zwischen Pirna OT Zuschendorf und Dohna, OT
Krebs, die senkrecht zum Autobahnzubringer inmitten eines Ackerschlages verlduft.

Der in der vorliegenden Planung detaillierter zu betrachtende Geltungsbereich des B-Plans Nr. 1.1
hat eine GréBe von ca. 140ha, wovon ca. 95 ha lberplant werden.

Das Gebiet liegt in unmittelbarer Nédhe der Bundesautobahn A 17 und der Anschlussstelle Pirna.
Damit bestehen sehr glinstige Voraussetzungen ftir eine unmittelbare Anbindung des Gebietes an
das bundesdeutsche Autobahnnetz, die als vorrangiges Kriterium zur Entwicklung von Industrie-
und Gewerbestandorten gelten. Der schnelle Anschluss an die Landeshauptstadt Dresden stellt
einen erheblichen Standortvorteil dar.

Die BundesstraBBe B 172a, als Anschluss zwischen der BAB A17 und Pirna quert das Gebiet unmit-
telbar und verbindet es zudem (iber die bestehende Elbbriicke hinweg (hier S 177) mit dem nord-
ostlichen Verdichtungsraum von Dresden, wie z. B. Radeberg und mit der BAB 14. Mit dem zurzeit
planfestgestellten Ausbau wird eine strategische Liicke zwischen BAB 4 und BAB A17 éstlich der
Landeshauptstadt Dresden geschlossen. Davon profitiert das Gebiet um Pirna/Dohna/Heidenau,
da eine verbesserte Anbindung an den Lausitzer und den schlesisch-polnischen Wirtschaftsraum
erfolgt.

2.1.2 Gebietscharakteristik gemiaB Regenwasserbewirtschaftungskonzept

Im Regenwasserbewirtschaftungskonzept /11/ wird das Untersuchungsgebiet wie folgt be-
schrieben:

Das Untersuchungsgebiet befindet sich sidlich der linkselbischen Stadtgebiete von Pirna, Hei-
denau und Dohna in etwa 1,8 km Entfernung von der Elbe (Ubersichtskarte, Zeichnung Nr. 1). Es
umfasst mindestens diejenigen Anteile des Zweckverbandsgebiets, in denen die geplanten Maf-
nahmen die Oberflédchenabfliisse bei Starkregen potenziell beeinflussen kdnnten.
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Die BundesstralBe B 172a verbindet das Stadtgebiet Pirna im Osten mit der Autobahn A 17 im
Westen. Sie umfdhrt dabei zundchst siidostlich eine ehemalige Grube / geschlossene Hausmiill-
deponie im Bereich Feistenberg, verlduft anschlie3end siidlich des zu Heidenau gehdrigen Barock-
gartens GroBsedlitz nach Westen, (iberquert eine Kuppe und bindet schlieBlich éstlich von Dohna
an die A17 an. Die B172a verlduft im Untersuchungsgebiet teils in einem leichten Einschnitt und
teils in leichter Dammlage. Etwa 2 km Ostlich der A17-Anschlussstelle befindet sich ein Regen-
riickhaltebecken (RRB), in welches Teile der B172a entwdissern.

Derzeit wird die B172n als Ortsumfahrung fiir Pirna siidlich der Stadt gebaut. Sie soll spcitestens
2022 unweit des Lindigt-Griindels, von Osten aus dem Seidewitztal kommend, an die B172a an-
binden.

Den Geldndehochpunkt im Untersuchungsgebiet mit rund 216 m NHN stellt eine Kuppe zwischen
dem Barockgarten GroBsedlitz und Dohna, unmittelbar dstlich der Anschlussstelle der A 17 dar.
Zwel weitere Geldndekuppen befinden sich ungeféhr in der Mitte zwischen den Anschlussstellen
der A17 und B172n nérdlich der B172a mit ca. 200 m NHN und stidlich der B172a mit ca. 198 m
NHN. Von den drei Anh6hen neigt sich das Geldnde in die Tdler der Miiglitz im Nordwesten, des
Hospital-/ Schlosserbuschs im Norden, der Seidewitz im Osten sowie des Meusegastbachs im Sti-
den, die zum Einzugsgebiet der Elbe gehdren. Die B172a verlduft dabei iiber weite Strecken annd-
hernd auf der Einzugsgebietsgrenze zwischen dem Hospital-/ Schlosserbusch und dem Meusegast-
bach.

Die Geldndeneigungen liegen bei bis zu 7,5 % in Richtung des Muglitztals bzw. bis zu 4,5 % in
Richtung des Seidewitztals. Noch steilere Lagen sind am Lindigt-Griindel und Merbitzens-Grtindel
zur Seidewitz bzw. den Zufliissen zum Hospital-/ Schlosserbusch anzutreffen.

Die Dippoldiswalder Stra3e / Neubauernweg verlduft als OrtsverbindungsstraBBe zwischen Pirna
und GroBsedlitz nérdlich der B172a. Von ihr zweigen die OrtsverbindungsstraBBe nach Krebs im
Meusegastbachtal sowie drei landwirtschaftliche Wege ab. Wéhrend der westlichste landwirt-
schaftliche Weg die B172a mit einer Brticke (iberquert, unterqueren die anderen genannten Ver-
kehrswege die BundesstraBBe. Die StraBBe Schilfteichweg verlduft zwischen GroBsedlitz und Dohna
im Nordwesten des Untersuchungsgebiets. Sie unterquert die Autobahn nérdlich der Anschluss-
stelle. Dartiber hinaus sind im Untersuchungsgebiet einige weitere landwirtschaftliche Wege von
untergeordneter Bedeutung zu finden.

Das Untersuchungsgebiet ist also topografisch als Kuppe zu betrachten, von der Hanglagen in alle
Richtungen ausgehen. Stindig Wasser flihrende Grében oder Bcéiche existieren nicht. Lediglich die
talartigen Einschnitte des Lindigt- und des Merbitzens-Griindels sowie einiger Zufliisse zum Hos-
pital-/ Schlosserbusch fungieren zeitweise als Vorfluter. Das Gebiet wird bei Regen vorrangig
durch oberfldchigen Abfluss entwdissert.

Im Untersuchungsgebiet dominieren Ackerfldchen mit einem Fldchenanteil von fast 80 %. Wald-
und Gehélzfldchen nehmen zusammen ca. 9 % ein. Sie werden von Griinlandfldchen mit einem
Anteil von 6 % gefolgt. Hinsichtlich Ihres Beitrags zum Oberfldchenabfluss bei Regenereignissen
dtirften auch die StraBenflichen (B172a, B172n, A17 ...) nicht unbedeutend sein, die einen Anteil
von 4 % ausmachen. Die (brigen Nutzungen sind mit zusammen weniger als 4 % nachrangig.

Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Landnutzung im Untersuchungsgebiet gemal /11/
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Abbildung 4 Verteilung der Landnutzung im Untersuchungsgebiet gemdB /11/

Das Untersuchungsgebiet gemaB RWBK ist hierbei groBer als das aktuell betrachtete Entwas-
serungsgebiet, da dieses auch die Teilflachen A und B gemal Vorentwurf des B-Plans umfasst.
Beide Teilflachen entwassern in eine andere Richtung als in vorliegender Vorplanung fir die
Entwasserung der Teilflachen C und D betrachtet.

2.1.3 Eingrenzung auf Teilflaichen C und D

Die aktuelle ErschlieBungsplanung betrachtet lediglich die Teilflachen C und D. Diese sind auf
Blatt 2 des Vorentwurfes zum Bebauungsplan Nr. 1 dargestellt. Der B-Plan Nr. 1.1 befindet sich
derzeit in Bearbeitung durch FIRU Berlin (vgl. /18/).

Nachfolgende Abbildung zeigt die Grenzen des Vorentwurfes zum B-Plan Nr. 1 (schwarze Linie)
und des Entwurfes zum B-Plan Nr. 1.1 (rote Linie).
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Abbildung 5 Darstellung der Gebietsgrenzen gemdB Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. T und Entwurf zum Bebau-
ungsplan Nr. 1.1

Das Gebiet dieser Teilflachen wird durch die nachfolgend genannten vorhandenen Verkehrsan-
lagen gequert bzw. tangiert

- B172a

- K 8772 (Dippoldiswalder StraBe)

- K 8771 (Ortsverbindungsstralle nach Krebs)

2.1.4 Vermessungsdaten

Die Flachen innerhalb der Grenzen des B-Plangebietes Nr. 1.1 (Teilflachen C und D) sind bereits
2.T. terrestrisch vermessen worden.

Die Vermessung erfolgte seitens

VIC Planen und Beraten GmbH
Abteilung Vermessung
Niederlassung Dresden
AmmonstraBe 35

01067 Dresden
Ansprechpartner: Herr Treletzki
Tel.: 0351 /49 90 800

Mobil: 0160 / 584 22 82

Fax: 0351 /4990 720

E-Mail: treletzki@vic-gmbh.de
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Fur die Planung von Anlagen zur duBeren ErschlieBung ist die vorliegende Vermessung spates-
tens bis zum Beginn der Entwurfsbearbeitung durch eine terrestrische Vermessung des gemaB
bestatigter Vorzugsvariante aus LP 2 zu betrachtenden Trassenkorridors zu erganzen.

Die Flachen, firr welche bereits Vermessungsdaten vorliegen, sind in der Zeichnung Nr. 03 (Be-
standsplan) gekennzeichnet.

2.1.5 Verbindung mit anderen Entwdsserungsgebieten

Die Flachen im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 1.1 stehen hinsichtlich des Niederschlagswas-
serabflusses in Verbindung mit benachbarten Flachen. Nachfolgende Abbildung zeigt die FlieB3-
richtung des Niederschlagswassers bei Starkregen an der Gebietsgrenze, ausgehend von der
vorhandenen Gelandetopografie (Hohenlinien It. topografischer Karte) an ausgewahlten Stellen.

Abbildung 6 FlieBrichtung von Starkregenabfliissen an der Gebietsgrenze

Zu beachten ist hierbei, dass bei Starkniederschlagen auch unbefestigte Flachen Oberflachen-
abfllsse generieren.

Bezliglich der bei Starkniederschlagen auftretenden Abflisse der landwirtschaftlichen Flachen
nordlich der K 8772 wurden vorab MaBnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Hochwasser-
ereignis des Jahres 2013 umgesetzt.

2.2 Bevolkerungsverhiltnisse

Aufgrund der vorhandenen und auch der geplanten Flachennutzung ist Wohnbebauung weder
vorhanden noch vorgesehen. Die Einwohnerzahl betragt somit Null.
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2.3 Gewerbe- und Industriebetriebe, bedeutende Direkt- oder Indirekt-
einleiter

IST-Zustand
Im IST-Zustand befinden sich keine Gewerbe- und Industriebetriebe im Gebiet.

Vorgaben gemaB Vorentwurf B-Plan Nr. 1

Nach erfolgter GebietserschlieBung ist gemaB Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 1 (/5/), Ziffer
1: Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemaB § 9 BauGB von folgenden Nutzungsarten aus-
zugehen:

Ziffer 1.1.1 Eingeschrdnktes Industriegebiet Gl e

e Zuldssig ist die Art der Nutzung nach § 9 (1) und 9 (2) Nr. 1T und 2 BauNVO

e Ausnahmsweise kann auch die Art der Nutzung nach § 9 (3) Nr. 1 und 2 BauNVO zugelassen
werden.

e Einschrdnkungen werden zum fldchenbezogenen Schallleistungspegel nach schalltechnischem
Gutachten vom 31.10.2019 in Tabelle 1 festgesetzt

Ziffer 1.1.2 Eingeschrinktes Gewerbegebiet GE e

e Zuldssig ist die Art der Nutzung nachs 8 (1) und 8 (2) Nr. 1 bis 4 BauNVO.

e Ausnahmsweise kann auch die Art der Nutzung nach $ 8 (3) Nr. 1 bis 3 BauNVO zugelassen
werden.

e Einschrdnkungen werden zum fldchenbezogenen Schallleistungspegel nach schalltechnischem
Gutachten vom 31.10.2019 in Tabelle 1 festgesetzt.

e Betriebe des Einzel-, GroB3 und Versandhandels sind nicht zuldssig.

Ziffer 1.1.3 Sonstiges Sondergebiet: 'Griinderzentrum und soziale Dienstleistungen' § 11 (2)

BauNVO

e Zuldssig ist die Art der Nutzung nach § 11 {2) BauNVO fiir Bildungs- oder Forschungsstditten,
hochschulnahe Einrichtungen, gebietsbezogene Dienstleistungen oder Infrastruktur fiir soziale
oder bildende Zwecke sowie Ldden, Schank- und Speisewirtschaften, die der Zweckbestim-
mung des Gebietes dienen und dieser gegeniiber untergeordnet sind.

e Ausgeschlossen werden groBSfléchige Einzelhandelsbetriebe im Sinne$ (11) (3) BauNVO.

Ziffer 1.1.4 Ausschluss bestimmter Arten von Nutzungen (§1 Abs. 6 BauNVO)

e In den eingeschriinkten Industrie- und Gewerbegebieten sowie in den Sondergebieten sind die
nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Vergniigungsstdtten nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO). Bordelle, bordellartige Betriebe sowie sonstige
Gewerbebetriebe und Nutzungen, deren Zweck auf Darstellung oder Handlung mit sexuellem
Hintergrund ausgerichtet ist, sind nicht zuldissig (§ 1 Abs. 5 u. 9 BauNVQ).

GemaB den Abstimmungen im Rahmen der Projektanlaufberatung ist des Weiteren von folgen-
den Uberlegungen auszugehen:

e bislang keine konkrete Festlegung zur Ansiedlungsstruktur und zur vorgesehenen Par-
zellierung
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e Ziel: Schaffung von Arbeitsplatzen, weitgehender Verzicht auf Logistik, kein Auto-
hof/Tankstelle, weitere Vorgaben in Diskussion

e AG gehtvon guinstigen Vermarktungsbedingungen aus, Ziel: Vermarktung binnen 5 Jah-
ren (wettbewerbsbedingt)

Das Sondergebiet fiir ein Griinderzentrum und soziale Dienstleistungen soll nicht separat aus-
gewiesen werden, derartige Einrichtungen sind als Nebenanlagen in den gewerblichen und in-
dustriellen Baufeldern unterzubringen.

Risikoabschatzung

Sollte eine Ansiedlung von Betrieben mit hohem Wasserbedarf und damit hohem Schmutzwas-
seranfall in Erwagung gezogen werden, bedarf dies einer rechtzeitigen Information an die be-
treffenden Planungsburos, um Doppelarbeit zu vermeiden. In diesem Fall sind die zu verwen-

denden Ansatze fur die betreffenden Medien spatestens vor Beginn der Entwurfsbearbeitung
zu klaren.

Y\2021\21073_IPO\LPH-2\BEARB\01_TXT\01_2025-01-31_EB_LP2_Rev.05A .docx I . L



IPO Vorplanung 32
(ohne ARA)

2.4 Niederschlagsverhiltnisse

Die nachfolgenden Angaben zu Niederschlagshéhen und -spenden wurden unter Verwendung
der Software KOSTRA-DWD 2010R 3.2 ermittelt. Fiir das zu betrachtende Gebiet sind die Ras-
terfelder

Dohna Pirna
Spalte 67 und Spalte 68
Zeile 55 Zeile 55
(Rasterfeld 55067) (Rasterfeld 55068)

von Belang.

Die hier angegebenen Niederschlagshohen sind in Unterlage 2 (Dimensionierung) dokumen-
tiert. Die Niederschlagsdaten der beiden Rasterfelder weichen geringfiigig voneinander ab. Zur
Gewahrleistung der Konsistenz der weiteren Planung fir die Teilflachen C und D in Bezug zum
Planungsstand flr das Gesamtgebiet wird vorgesehen, die im Rahmen der Erstellung des RWBK
/11/ gefiihrten Uberlegungen aufzugreifen und fiir das gesamte Gebiet die jeweils gréBere Nie-
derschlagsmenge P (T, D) der beiden beteiligten KOSTRA-Zellen anzusetzen, obwohl die Teil-
flachen Cund D zum gréBeren Teil im Rasterfeld 55068 liegen. Furr die Wiederholungszeitspanne
T = 200 a werden ebenfalls die Daten aus /11/ unverandert Gbernommen (vgl. Tabelle 1).

Abbildung 7 Kartendarstellung Rasterfelder Pirna und Dohna in KOSTRA-DWD 2010 R 3.2

Es wird darauf hingewiesen, dass ab Bearbeitung der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) mit
den seit dem 01.01.2023 geltenden neuen Regendaten (Stand 2020) zu arbeiten ist.
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Tal
D 1 2 3 5 10 20 30 50 100 200
[min.
bzw. h)
5 56 7,8 9,1 10,7 | 129 | 15,1 164 | 180 | 202 | 23,1
10 8,7 11,6 | 13,2 | 153 | 181 | 209 | 226 | 247 | 275 | 313
15 10,7 | 140 | 159 | 183 | 21,6 | 249 | 268 | 292 | 325 | 370
20 121 | 157 | 17,8 | 205 | 242 | 278 | 300 | 327 | 363 | 413
30 138 | 181 | 205 | 237 | 279 | 321 | 346 | 37,7 | 420 | 478
45 153 | 202 | 231 | 267 | 31,7 | 366 | 395 | 431 | 480 | 548
60 162 | 21,7 | 249 | 290 | 344 | 399 | 432 | 472 | 527 | 60,6
1,5 181 | 241 | 276 | 321 | 382 | 443 | 478 | 523 | 584 | 67,22
2,0 195 | 259 | 297 | 345 | 411 | 476 | 514 | 562 | 628 | 723
3,0 218 | 287 | 330 | 383 | 455 | 527 | 570 | 623 | 695 | 800
4,0 235 | 309 | 355 | 412 | 490 | 567 | 613 | 670 | 747 | 860
6,0 26,2 343 393 45,7 54,3 62,8 679 74,2 82,8 95,3
9,0 29,2 38,1 43,6 50,6 60,1 69,6 75,2 82,2 91,7 | 1055
12,0 316 | 410 | 469 | 545 | 647 | 749 | 809 | 884 | 986 | 1167
18,0 352 | 455 | 52,1 | 604 | 717 | 830 | 896 | 979 | 1092 | 1294
24,0 380 | 489 | 560 | 650 | 77,1 | 892 | 963 | 1053 | 1174 | 1424
48,0 429 | 592 | 688 | 808 | 97,1 | 1134 | 1229 | 1349 | 151,2 | 180,6
72,0 47,0 | 657 | 76,7 | 90,5 | 109,2 | 1280 | 139,0 | 1528 | 171,5 | 210,1

Tabelle 1 Angesetzte Niederschlagsmengen P (T, D) [mm] im Untersuchungsgebiet gemdB /11/ als Maximalwerte der

KOSTRA-Zellen 55067 und 55068

Das Planungsgebiet, Teilflachen C und D, liegt in den Teileinzugsgebieten der Seidewitz (sudlich
der B172) und der Gottleuba (nordlich der B172). In folgender Tabelle sind die Gebietsparameter

beider Teileinzugsgebiete aus dem Wasserhaushaltsportal Sachsen aufgefuhrt.

Parameter Teileinzugsgebiet Teileinzugsgebiet

[in mm/a] Seidewitz Gottleuba
Niederschlag 737,94 736,62
Potenzielle Verdunstung 631,19 635,95
Reale Verdunstung 567,85 446,34
Landoberflachenabfluss 9,93 12,35
Hypodermischer Abfluss 27,55 5,04
Sickerwasser 98 62,7
Schneller Grundwasserabfluss 87,83 81,41
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Langsamer Grundwasserabfluss -18,01 -18,7
Grundwasserneubildung 30,05 52,78
Klimatische Wasserbilanz 108,36 102,26
Gesamtabfluss 172,47 2921
Kanalisationsabfluss 65,19 212,01

Tabelle 2 Parameter der Teileinzugsgebiete Seidewitz und Gottleuba (KLIWES 2.1 1988-2015, Wasserhaushaltsportal
Sachsen)

2.5 Vorfluterverhaltnisse

Die zu erschlieBenden Flachen befinden sich im Einzugsgebiet der Seidewitz. Die Seidewitz (Ge-
wasser . Ordnung GKZ 537-148) ist ein linker Nebenfluss der Gottleuba. Sie miindet in Pirna
nach Querung der Einsteinstralle in die Gottleuba. Die Gottleuba (Gewasser I. Ordnung, GKZ
537-14) mindet oberhalb der Sachsenbriicke in Pirna in die Elbe (BundeswasserstraBe, GKZ 5).
Die Seidewitz ist als sensibles Gewasser einzustufen. Sie wird durch die Landestalsperrenverwal-
tung (LTV), Betrieb Oberes Elbtal, unterhalten.

2.6 Gewasserschutz

Die Flachen des Bebauungsplanes liegen auBerhalb von Trinkwasserschutz- und Heilquellen-
schutzgebieten sowie festgesetzten Uberschwemmungsgebieten und Hochwasserentstehungs-
gebieten.

Hinsichtlich des Themenkomplexes Gewasserschutz wird nachfolgend zunachst aus der Stel-
lungnahme des Landkreises Sachsische Schweiz — Osterzgebirge vom 04.02.2019 im Rahmen
der Beantwortung der Scoping-Anfrage in Auszligen zitiert.

Hochwasserschutzkonzepte

Die Entwdisserung des Bebauungsplanes kann Einfluss auf die bestehenden Hochwasserschutzkon-
zepte der Mliglitz, der Seidewitz, der Gottleuba, der Elbe, des Meusegastbaches sowie der nach-
haltigen Wiederaufbauplanung des Gewdissers Hospital- und Schlosserbusch (nWAP) haben. Es
sind die Auswirkungen auf den bestehenden Hochwasserschutz zu priifen und darzustellen, ob die
neue Entwdsserungssituation zu Verdnderungen der bisherigen Schutzziele, die die Gemeinden fiir
ihre Gebiete festgelegt haben, fiihren kann. In diese Betrachtungen miissen auch die Auswirkun-
gen auf die bereits umgesetzten HochwasserschutzmaBBnahmen sowie der noch ausstehenden
Vorhaben dargestellt werden. Bei den offenen Vorhaben ist zwischen genehmigten und noch nicht
beantragten MaBBnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes zu unterscheiden.

Im Rahmen der Umweltpriifung ist zu untersuchen, welche Auswirkungen die Entwdsserung der
befestigten, wasserundurchldssigen Fldchen des geplanten Industriegebietes auf den Hochwasser-
abfluss und auf die Sedimentfracht der Gewcdisser haben wird, welche die Vorfluterfunktion (iber-
nehmen sollen. Dabei ist zu priifen, ob im Falle der Uberlastung von Riickhaltesystemen (z. Be-
messung n > 0,1), welche ggf. einer gedrosselten Entwdsserung in die Vorflut dienen sollen, eine
empfindliche Verschdrfung der Hochwassersituation in den unterhalb der Einleitstellen gelegenen
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sensiblen Gebieten herbeigefiihrt wiirde.

Um die zu erwartenden hydraulischen Verdnderungen in ausreichender Qualitdt quantifizieren
(Verdnderungen bzgl. FlieBtiefen und -Geschwindigkeiten) und deren Auswirkungen beurteilen zu
kénnen, wdre z. B. eine modelltechnische Aufarbeitung und Gegentiberstellung von Ist- und Plan-
zustand ein geeignetes Mittel, um entsprechenden Aufschluss zu geben.

Entwdsserung
Es ist von einem erheblichen Eingriff (Verschdrfung) in die drtliche Niederschlagswasserabfluss-

struktur auszugehen. [...]

Entsprechend den wasserrechtlichen Bestimmungen ist eine Verschdrfung bzw. Verschlechterung
des derzeitigen Zustandes nicht zuldssig. [...]

Die Niederschlagswasserbeseitigung hat entsprechend den wasserrechtlichen Bestimmungen (§ 6
(1) Pkt. 6 WHG und § 70 SdchsWG) zu erfolgen. Ziel ist eine naturnahe Regenwasserbewirtschaf-
tung mit MaBnahmen, die geeignet sind, den Abfluss des Niederschlagswassers auf das natiirliche
MalB zu vermindern. [...] Die Versickerung sollte méglichst breitflichig erfolgen, z. B. Rasenmulde,
Tiefbeet, Sickerteich, Dachbegriinung. Dabei sind die anzuwendenden Bemessungsgrundsdtze
rechtzeitig mit der unteren Wasserbehdrde abzustimmen. Fiir den vorliegenden Einzelfall ist die
Anwendung von Regenereignissen (ber den lblichen Bemessungsgrundsdtzen zu erértern. [...]

2.7 Baugrund

GemaB /11/ ist von folgenden geologischen Verhaltnissen auszugehen:

Regionalgeologisch ist das Untersuchungsgebiet der Elbtalweitung zuzuordnen. Im sidlichen /
stidéstlichen Bereich erfolgt der Ubergang zur Weesensteiner Storung. Es herrschen kreidezeitliche
Sedimentitgesteine (Récknitzer Pldndermergel, Pirnaer Quadersandstein) vor, welche gréBtenteils
von quartdren Bildungen (iberlagert werden. Diese bestehen aus

e Fluviatilen Sanden und Kiesen der Friihelsterkaltzeit,

e Elsterkaltzeitlichem Grundmordnenmaterial,

e Sanden und Kiesen elsterkaltzeitlicher Schmelzwasserablagerungen,

e Weichselkaltzeitlichem Loss bzw. Losslehm.
GemdB der Geologischen Karte des Freistaates Sachsen stehen oberfldchennah v.a. Ablagerungen
der elsterkaltzeitlichen Grundmordne (Geschiebelehm mit sandigen und kiesigen Bestandteilen)
sowie weichselkaltzeitlicher Losslehm (Ldss) an. Diese Bdden besitzen hauptsdchlich bindige Ei-
genschaften. Im siidlichen bzw. siidéstlichen Bereich des Untersuchungsgebietes stehen oberfld-
chennah zum Teil Rdcknitzer Mergel bzw. dessen Verwitterungsprodukte an. ErfahrungsgemdfB
verwittert dieser Mergel zu Bdden mit vorrangig bindigen Eigenschaften. Oberfldchennah anste-
hender Pirnaer Quadersandstein sowie elsterkaltzeitliche Schmelzwasserablagerungen in Form
von Sanden und Kiesen treten oberflichennah nur untergeordnet auf. Stellenweise sind die natiir-
lichen Schichtenfolgen durch anthropogene Bbden ersetzt bzw. tiberlagert worden.

Fur die bereits in Bearbeitung befindliche Entwurfsplanung der Verkehrsanlagen wurde ein Bau-
grundgutachten erstellt.
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Verfasser:
Hartig & Ingenieure GmbH
Am alten Bad 4
09111 Chemnitz
Ansprechpartner:
Jonas Schulze
Tel. +49 371 403001-20
E-Mail schulze@hartig-ingenieure.de

Die Fassung vom 19.11.2021 liegt vor, vgl. /22/. Ebenso wurde eine Baugrunduntersuchung fir
die Herstellung der Bauwerke vorgenommen, vgl. /23/.

Als Zwischenergebnis der Vorplanung ist eine Ermittlung des Bedarfs an zusatzlichen Leistungen
fur die Baugrunderkundung in Bezug auf die Bestimmung der Sickerfahigkeit im Bereich von
zentralen Versickerungsanlagen inkl. Aufstellung einer Leistungsbeschreibung fiir diese Unter-
suchungen erfolgt.

Die Aufgabenstellung fiir die ergdnzende Baugrunduntersuchung wurde tbergeben.
Die daraus resultierenden Ergebnisse der Baugrunderkundung sind in /24/ dokumentiert.

Der Baugrund weist in den noérdlichen Teilen des B-Plans (Teilflaiche C) groBere Flachen mit
Versickerungseignung aus. In der Teilflache D gibt es bis auf den Grenzbereich zur B172A keine
versickerungsgeeigneten Flachen.

2.8  Wasserversorgung

Zustandig fiur die Trinkwasserversorgung im Gebiet sind:
TW-ZV Pirna-Sebnitz (Gem. Heidenau, Dohna) bzw. Stadtwerke Pirna (Gem. Pirna)

Zum Stand der Planung wird auf Abschnitt 2.3.4 verwiesen.

2.9 Bestehende Abwasseranlagen

Im zu erschlieBenden Gebiet selbst sind keine Abwasseranlagen vorhanden. Das Kanalnetz im
Stadtgebiet von Pirna wird betrieben durch die Stadtwerke Pirna (Kontaktdaten Ansprechpart-
ner siehe Pkt. 1.7).

Das Kanalnetz der Stadt Pirna ist schmutzwasserseitig iber ein bestehendes Uberleitungssystem
an die ZKA Dresden-Kaditz angeschlossen. Die ZKA wird betrieben durch:

Stadtentwasserung Dresden GmbH

Kundenservice

Marie-Curie-StraBe 7

01139 Dresden

E-Mail service@stadtentwasserung-dresden.de

2.10 Bestehende Abwassereinleitungen in Gewdsser
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Im Gebiet befinden sich keine Stellen von punktuellen Abwassereinleitungen in vorhandene Ge-
wasser. Die auBerhalb des Gebietes verlaufende Seidewitz verfligt Gber eine Einleitstelle von
Niederschlagswasser aus der im Bau befindlichen Sidumfahrung Pirna (B172n, vgl. Pkt. 1.5.4).

2.11 Sonderprobleme

Bei den ErschlieBungsarbeiten und insbesondere auch bei der kiinftigen Bebauung des Gebietes
sind die Sichtachsen des Barockgartens zu beachten.

Des Weiteren befinden sich im Umfeld des B-Plan-Gebiets KompensationsmaBnahmen der DE-
GES (Merbitzensgriindel und Fledermausleitstruktur). Diese diirfen gemaf Mitteilung des Um-
weltamtes nicht beeintrachtigt werden.
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3 Technische Bearbeitung

3.1 Hydraulische Kennwerte fiir Kanile und Sonderbauwerke

Die hydraulischen Kennwerte fiir Kandle und Sonderbauwerke werden entsprechend der Emp-
fehlungen im Regelwerk der DWA angesetzt. Hierzu wird insbesondere auf folgende Arbeits-
blatter verwiesen:

1. DWA-A 110: Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserlei-
tungen und -kanélen — korrigierte Fassung: November 2018

2. DWA-A 111: Hydraulische Dimensionierung und betrieblicher Leistungsnachweis von
Anlagen zur Abfluss- und Wasserstandsbegrenzung in Entwasserungssysteme (Dezem-
ber 2010)

3. DWA-A 112: Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Sonderbauwer-
ken in Abwasserleitungen und -kanalen (August 2007)

4. DWA-A 118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwasserungssystemen (Marz
2006). (Korrigierte Fassung, Stand: September 2011)

3.2 Berechnungsmethoden
3.2.1 Vorgaben gemiB Aufgabenstellung bzw. Projektanlaufberatung

Samtliche Anlagen sind fur die Gesamtflache (Gewerbeflachen, StraBen und Zufllsse aus Au-
Bengebieten) auszulegen. Es ist eine Gesamtbetrachtung vom Entstehungsort tber den Gel-
tungsbereich des B-Plans hinaus bis zur Einleitstelle in den Vorfluter vorzunehmen. Durch den
Auftraggeber wird die Berlcksichtigung von innovativen Losungen entsprechend der KURAS-
Methodik ausdriicklich gewlinscht. Die Planung ist dahingehend zu optimieren, dass alle M6g-
lichkeiten einer dezentralen Versickerung/Ruckhaltung auf den Grundstiicken mit z.B. begrin-
ten Dachern, Ruckhaltemulden, Teichen usw. im Sinne einer weitgehenden Abflussvermeidung
genutzt werden.

Zur Regenwasserriickhaltung /-versickerung liegt ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept
(RWBK) vor. Das Konzept ist auf der Webseite des IPO einseh- und downloadbar. Es ist eine
Bewertung der im RWBK fir die Teilflichen C und D aufgefiihrten jeweils 4 Varianten und ver-
tiefende Untersuchung/Bearbeitung von zwei daraus abgeleiteten Varianten bzw. einer Kombi-
nation aus einzelnen Varianten vorgesehen. Die aus technischer und wirtschaftlicher Sicht giins-
tigste Losung ist als Ergebnis der Vorplanung auszuweisen, mit den beteiligten Behérden abzu-
stimmen und den weiteren Planungsphasen zugrunde zu legen.

Varianten gemal RWBK

Teilflache C:

V1C: Versicherung innerhalb der Teilflache C

V2C: Versickerung nordlich der B172n-Auffahrt zur B172a (stidostlich)
V3C: Versickerung im bewaldeten Gebiet (6stlich).

VAC: Ableitung zur Teilflache D
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Teilflache D:

V1D: Rickhaltung innerhalb Teilfliche D und Ableitung in das Merbitzens-Griindel
V2D: Ruckhaltung 6stlich Teilflache D und Ableitung in das Merbitzens-Griindel

V3D: Ableitung Uber Merbitzens-Griindel in die Seidewitz

V4D: Ableitung Uber Merbitzens-Griindel und Hochwasserentlastung in die Seidewitz

Der Auftraggeber merkt an, dass die im RWBK vom PGSL vermerkten Varianten zunachst hin-
sichtlich der Genehmigungsfahigkeit / Machbarkeit zu prifen sind, bevor detaillierter in eine
der hier aufgezeigten Richtungen geplant wird. Versickerungs- und Riickhalteanlagen sind mit-
tels Nachweisflihrung per Langzeitsimulation zu bemessen. Die Regenwasserkanale sind mittels
hydrodynamischer Kanalnetzberechnung auszulegen und nachzuweisen.

Eine erste Einschatzung zur Genehmigungsfahigkeit der in /11/ skizzierten Varianten erfolgte
durch den Verfasser des RWBK. Hierzu erfolgte im Nachgang eine Abstimmung mit der Unteren
Wasserbehorde.

3.2.2 Vorgesehene Software

Im Rahmen der Vorplanung erfolgt eine Abschatzung der Dimension der bendtigten Anlagen
anhand von Erfahrungswerten bzw. auf Grundlage vereinfachter Berechnungen (z. B. Abschat-
zung des erforderlichen Riickhaltevolumens oder Kanaldimension).

In der Entwurfsplanung folgen dann die fachspezifischen Berechnungen.

Fur die hydrodynamische Kanalnetzberechnung ist die Nutzung der Software Hystem-Extran
vorgesehen. Nachfolgende Erlauterungen wurden aus /20/ Gbernommen.

Eine Berechnung mit HYSTEM-EXTRAN hat das primdre Ziel, hydraulische Berechnungsergeb-
nisse zu produzieren. Hierftir wird ein Hydraulikmodell benétigt. Ein hdufiges Missverstdndnis ist
die Gleichsetzung eines baulichen oder bautechnischen Modells mit einem Hydraulikmodell.
Werden baufachliche Daten aus einem Datenbanksystem zur Verfligung gestellt und in die Soft-
ware HYSTEM-EXTRAN eingelesen (z.B. liber das oft verwendete ISYBAU-Format), so ist das Er-
gebnis, das man nach dem Import erhdilt, i.d.R. noch nicht das gesuchte Hydraulikmodell. Erst
durch die anschlieBend vorzunehmende Modellbildung werden die baufachlichen Daten in ein
rechenfdhiges Hydraulikmodell (iberfiihrt.

Durch die Modellbildung wird das Kanalnetz weitestgehend in ein Knoten-Kanten-Modell liber-
fihrt, das in HYSTEM-EXTRAN berechnet werden kann. In diesem Knoten-Kanten-Modell stellen
die Schdchte im Kanalnetz die Berechnungsknoten dar, die verbindenden Kanten (Elemente) sind
Ld.R. die Haltungen.

Jede Kante hat dabei genau einen oberen und einen unteren Knoten, wobei "oben" und "unten"
hier nicht geoddtisch zu verstehen ist also mit den Sohlh6hen an den Knoten nichts zu tun hat.
Jeder Knoten, der bei der Berechnung berticksichtigt werden soll, hat mindestens eine angeschlos-
sene Kante, kann aber im Prinzip beliebig viele angeschlossene Kanten besitzen.

In den Berechnungsknoten — also den Schdchten — werden die Wasserstdnde berechnet. Auch die
Volumenbetrachtungen, die nach jedem Berechnungszeitschritt erfolgen, werden Knotenbezogen
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durchgefiihrt, wobei das entsprechend zu jedem Knoten zugeschlagene, halbe Haltungsvolumen
der jeweils angeschlossenen Kanten zu einem Knoten zéhlt. In den Kanten werden die Durchfliisse
und die FlieBgeschwindigkeiten berechnet. Aus diesem Grund ist es (blich, bei der Kontrolle von
Berechnungsergebnissen die Durchfliisse bei den Kanten (Haltungen, Wehre, Pumpen usw.) zu
kontrollieren, und die Wassersténde und Volumina in den Knoten, also den Schdchten bzw. Aus-
lassschdchten bzw. Speicherschdchten.

Eine Kante (Haltung) im Modell besitzt gleichbleibende Eigenschaften: ein einheitliches Gefiille,
eine einheitliche Rauheit, einen gleichbleibenden Querschnitt usw.

Zufliisse zum Knoten-Kanten-Modell erfolgen ausschlieBlich an den Knoten. Abfliisse von Ober-
fldchen, die im Modell den Haltungen — also den Kanten — zugeordnet sind, werden aus diesem
Grund in einen Abflussanteil zum oberen Knoten und einen Abflussanteil zum unteren Knoten
aufgeteilt.

Auch Sonderbauwerke werden im Modell entweder als Kante oder als Knoten abgebildet. Bei kom-
plexeren Bauwerken ist eine Kombination verschiedener Modellbausteine erforderlich.

Fur die Nachweisflihrung der Speicher und der Versickerungsanlagen mittels Langzeitsimulation
ist die Nutzung von KOSIM vorgesehen. Nachfolgende Erlauterungen wurden aus /15/ Gber-
nommen.

Bei der Simulationsrechnung mit KOSIM (KOntinuierliches Langzeit-SIMulationsmodell) wird das
gesamte Niederschlagskontinuum aus einer Reihe kontinuierlich gemessener Regendaten mehre-
rer Jahre (Langzeit-Kontinuums-Simulation) verwendet. Der Vorteil liegt darin begriindet, dass
Uberlagerungen von Regenereignissen abgebildet werden kénnen. So sind z. B. bei Ereignisbeginn
Benetzungs- und Muldenverluste eventuell noch nicht abgetrocknet oder nach Ende eines Nieder-
schlag-Abfluss-Ereignisses konnen Becken noch Teilfiillungen enthalten. Tritt wédhrend der Be-
ckenentleerungsphase ein weiteres Niederschlag-Abfluss-Ereignis ein, kann nicht das gesamte,
sondern nur das noch verbleibende Beckenvolumen genutzt werden.

Die kontinuierliche Langzeitsimulation mit KOSIM basiert im Wesentlichen auf den gleichen Da-
ten wie eine Dauerstufenberechnung. Hinzu kommt der Niederschlag, der hier als gemessene bzw.
konstruierte Zeitreihe in Zeitabstdnden von 5 Minuten vorliegen muss. Die anschlieBende Berech-
nung erfolgt anhand eines hydrologischen Ersatzsystems mit dem Zeitschritt, mit dem die Nieder-
schlagsdaten vorgegeben sind. Der komplexe Prozess des Niederschlag-Abflusses wird mit folgen-
den Teilprozessen beschrieben:

. Abflussbildung

. Abflusskonzentration,
. Abflusstransport
. Abflussaufteilung

Die Abflussbildung wird kontinuierlich jeweils in Trocken- und Nassphasen fiir den gesamten Be-
rechnungszeitraum durchgefiihrt. Dabei erfolgt die Ermittlung des abflusswirksamen Niederschla-
ges von befestigten, teilbefestigten, unbefestigten und natiirlichen Fldchen.

Unter Abflusskonzentration versteht man die Berechnung von Abflussganglinien in Bezug auf be-
stimmte Einzugsgebietsflichen (Konzentrationsgebiete) unter Vorgabe von értlich gleichmdBig
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verteilt angenommenen, abflusswirksamen Niederschldgen. Es wird auf eine mathematische Be-
schreibung der physikalischen Vorgénge des Abflusses verzichtet und stattdessen vom Prinzip der
Einheitsganglinie ausgegangen. Man versteht darunter eine fiir das jeweils betrachtete Einzugs-
gebiet charakteristische Abflussganglinie, die sich immer wieder in unverdnderter Form einstellt,
wenn von dem als unverdndert bleibend vorausgesetzten Einzugsgebiet ein bestimmter abfluss-
wirksamer Einheitsniederschlag (Dimension mm pro Zeiteinheit, z.B. T mm/5min) zum Abfluss
kommt.

Die in den Teileinzugsgebieten anfallenden Wassermengen des Regenwasserabflusses werden in
den Abflusstransportelementen gesammelt und transportiert. Dabei bedeutet gesammelt, dass die
einzelnen Abflusskomponenten zeitgerecht tiberlagert werden. Der Abflusstransport fiihrt zu ei-
nem zeitlichen Versatz (Translation) und zu einer Ddmpfung (Retention) der Abflusswelle. Der
Abflusstransport ist in jedem Fall volumentreu. Die Summe von Zu- und Abfluss ist inmer gleich.
Vernachldssigt man bei der Berechnung der Abflussganglinie die Retention, wird die Zuflusswelle
lediglich um die FlieBzeit durch die Kanalstrecke versetzt (Flie3zeitverschiebung).

Retention entsteht, weil sich in Abhdngigkeit von der Hohe des Zuflusses der Wasserspiegel im
Ableitungskanal verdindert. Bei VergroBerung des Zuflusses steigt der Wasserspiegel an, so dass es
zur Speicherung eines Teils des Zuflusses kommt, bei sinkendem Zufluss kehrt sich dieser Vorgang
um. Sinkt der Wasserspiegel, bewirkt dies einen verlangsamten Abflussriickgang aus dem Ablei-
tungskanal. Je groBer und je flacher ein Kanalnetz ist, je bedeutender ist die Retention. Im Arbeits-
blatt ATV-A118 wurde dem Sachverhalt durch den begrenzten Anwendungsbereich der einfachen
Berechnungsverfahren (z. B. Zeitbeiwertverfahren) entsprochen.

Die Abflussaufteilung erfolgt in den Speicherbauwerken. Bei Erschdpfung der Speicherfihigkeit
findet eine Notentlastung statt. Der Drosselabfluss kann als konstant angenommen oder in Ab-
hdngigkeit vom Wasserstand im Speicherbecken berechnet werden.
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4 Schmutzwasser 6ffentliche ErschlieBung

4.1 Entwasserungsverfahren und -system

Die Entwasserung des Gebietes erfolgt im Trennsystem. Vorgegeben wird generell die Freispie-
gelentwasserung. Die Anwendung besonderer Entwasserungsverfahren (Druckentwdasserung,

Unterdruckentwasserung) ist nicht vorgesehen.

Der angestrebte Entwdsserungskomfort fir die zu erschlieBende kiinftige Bebauung sieht keine
vollstandige Grundstlicksentwasserung flir Schmutzwasser im Freigefalle zwingend vor. Diese
ist nur bis zu einer wirtschaftlich sinnvollen Grundstickstiefe vorzusehen, SW-Hebeanlagen auf
den Anliegerflachen werden nicht generell ausgeschlossen (z. B. fir Kellerraume).

4.2 Erwarteter Schmutzwasseranfall

4.2.1 Schmutzwassermenge

Die Ansdtze zum Schmutzwasseranfall beruhen auf Annahmen zum Trinkwasserbedarf.
In Abstimmung mit dem ZV IPO wird vorlaufig von einer Ansiedlung von Gewerbe/Industrie mit

im Mittel geringem Trinkwasserbedarf ausgegangen.

Die Flachenbilanz aus dem in Bearbeitung befindlichen B-Plan-Entwurf sieht folgende Flachen-

aufteilung vor:

Bebauungsplanentwurf 1.1 Flichenbilanz zum Arbeitsstand, | Stand
Angaben in ha 01.03.2021
Geltungsbereich 139,0
Brutto- Bauflachen GE/GI

C1 10,6
C2 53
C3 2,6
D1 26,0
D2 33,8
D3 4,0
D4 4,0
Summe Brutto- Baufliche GE/GI 86,3
davon 20 % nicht tGberbaubar 17,3
80 % netto Bauflache 69,0
ErschlieBungsflachen

StralBenverkehrsflache 15,6
Verkehrsflache bes. Zweckbestimmung (Feldweg) 0,5
Flache fur Ver- und Entsorgung (Schmutz- u. Regenwasser) 2,0
sonstige Flachen

Griinflache 21,7
Landwirtschaftsflache 12,9
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Summe - "Nicht-Baufldche" 52,7
Raumliche Verteilung
Summe Bauflachen in C 18,5
Summe Bauflachen in D 67,8

Aufteilung nach den Kategorien der Baunutzungsverordnung:
Summe Gewerbeflachen in Cund D 26,5

Summe Industrieflachen in D 59,8
Tabelle 3 Fldchenbilanz Stand 2021

Die Bauflachen haben damit eine GroBe von 86,3ha. Die Summe von Bau- und Straenverkehrs-
flachen betragt 101,9 ha. Die Summe von Bau- und ErschlieBungsflachen betragt 104,4 ha. Die
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung und die Flache fir Ver- und Entsorgung sind
hier eingerechnet.

Die Summe der Bau- und ErschlieBungsflachen abzlglich der tGber andere, vorhandene Regen-
wasseranlagen entwassernden Flachenanteile (B172a) betragt 92,8 ha.

Bauflache Bau- und StraBenver- Bau- und Erschlie- Bau- und StraBenver-
kehrsflache Bungsflache kehrsflache ohne B172a
[ha] [ha] [ha] [ha]
86,3 101,9 104,4 92,8

Tabelle 4 Flidchenzusammenstellung

Die nachfolgende Abschatzung des Schmutzwasseranfalles wird auf der Grundlage der GréRe
der Bauflachen gefihrt.

Die in den Abschnitten 4.2.3 und 4.2.4 erfolgende Abschatzung des Fremdwasserabflusses wird
auf der Grundlage der GroBe der Bau- und Verkehrsflachen (ohne Anteil B 172a) gefihrt.

Laut DVGW — W 410 Tabelle 5 kann bei gemischten Gewerbegebieten hinsichtlich des Trink-
wasserbedarfes von einer Spanne zwischen 1,5 und 4,0 m*/(ha*d) ausgegangen werden. In Ver-
bindung mit den Spitzenfaktoren in DVGW-W410 Tabelle 6 bedeutet dies eine Spanne von
Qqn = 86,3ha * 1,5 m*/ (ha*d) * 1,8 * 5,6 = 15,1 I/s bis

Qch = 86,3ha * 4,0 m?/ (ha*d) * 1,8 * 5,6 = 40,3 |/s.

DWA-A 118 nennt als zu erwartende Werte zum flachenspezifischen Schmutzwasseranfall fir
betriebliches Schmutzwasser:

Betriebe mit geringem Wasserverbrauch: Qs = 0,2 bis 0,5 I/(s*ha)

Betriebe mit mittlerem bis hohen Wasserverbrauch: Qg = 0,5 bis 1,0 I/(s*ha)

GroBere Werte sind in begriindeten Einzelfdllen betriebsspezifisch anzusetzen.

Die untere Grenze des It. DWA-A 118 zu erwartenden gewerblichen Schmutzwasseranfalls liegt
bei Qs = 0,2 I/(s*ha) * 86,3 ha= 17,26 I/s und somit in derselben GréBenordnung wie 0.g. aus
dem erwarteten Trinkwasserbezug abgeleiteter Wert.
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Die vorliegenden Ergebnisse des GEP zeigen, dass diese Menge von Stadtwerke Pirna tibernom-
men werden kann, eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Zweckverband IPO und den
Stadtwerke Pirna zur ErschlieBung befindet sich in Vorbereitung.

Fur die nachfolgenden Betrachtungen wird ein minimaler Schmutzwasseranfall bei Vollbelegung
des Gebietes von ca. Qs min. = 17,1 |/s vorausgesetzt (Szenario 1, vgl. 4.2.5). Dieser liegt somit
ca. 13 % uber dem bei Annahme eines nach DVGW-W410 mindestens zu erwartenden Wasser-
bedarfes.

Bei der Auslegung des Schmutzwasserkanalnetzes sollte jedoch nicht von vornherein mit die-
sem minimalen Schmutzwasseranfall gerechnet werden, um kiinftig auch eine Ansiedlung von
Gewerbe/Industrie mit mittlerem/hohem Wasserbedarf nicht zu blockieren. Solange keine Er-
gebnisse der Bedarfsplanung zur Abwasserreinigungsanlage vorliegen, sollte das Netz daher
gewisse Sicherheiten aufweisen.

Ein Grund fir den Ansatz hoherer Werte kdnnte z. B. aus der Zielstellung erwachsen, Betriebe
mit hohem Trinkwasserbedarf (und damit Schmutzwasseranfall) anzusiedeln. Ein Ansatz von
z. B. 1000m>/h (2771/s) Trinkwasserbedarf wiirde zu einer VergréBerung um das Achtzehnfache
fihren, wenn dieser auf die gesamten Bauflachen C und D bezogen wiirde.

Im vorliegenden Fall wird vorgeschlagen, das SW-Kanalnetz vorbehaltlich abweichender Ergeb-
nisse der Bedarfsplanung zumindest fir Qs = 0,5 I/(s*ha) (mittlerer Wert) auszulegen. Hieraus
resultiert ein rechnerischer Schmutzwasseranfall von Qs mittet = 0,5 |/(s*ha) * 86,3 ha= 43,15 I/s
(Szenario 2, vgl. 4.2.5).

In Abhangigkeit der Gestaltung / Auslegung der Anlagen zur Regenwasserreinigung kann dar-
Uber hinaus eine Einleitung von behandlungsbedurftigen Reststoffen aus Regenklarbecken
(Restentleerung nach Regenende) zur hydraulischen Beaufschlagung des Schmutzwasserkanals
bei Trockenwetter fuhren.

Generell ist festzuhalten, dass die Ansdtze zum Schmutzwasseranfall mit den Ansdtzen zum
Wasserbedarf abgeglichen bzw. gegenseitig auf Plausibilitat Uberprift werden sollten. Da bis-
lang keine Planung zur Wasserversorgung des Gebietes vorliegt, ist dies derzeit noch nicht még-
lich. Dies ist vor Beginn der Entwurfsbearbeitung zur Schmutzwasserableitung nachzuholen.

4.2.2 Abwasserbeschaffenheit

Derzeit liegen keine verlasslichen Prognosen fiir die Abwasserbeschaffenheit des Abflusses im
Schmutzwasserkanal vor. Entsprechende Annahmen sind im Zuge der Planung zur Abwasser-
reinigungsanlage zu formulieren bzw. zu erdrtern.

4.2.3 Erwarteter Fremdwasseranfall bei Trockenwetter

Bei Trockenwetter ist nur der tGber potenzielle Fehlanschlisse bzw. undichte Rohrverbindungen
eingetragene Fremdwasseranteil zusatzlich zum Schmutzwasserabfluss zu berticksichtigen.
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Auszug DWA-A 118 fiir neue Netze:
Fremdwasserabfluss bei Trockenwetter
Die GroBe des Fremdwasserabflusses Qr bei Trockenwetter kann ortsspezifisch tiber eine
Fremdwasserspende gr vorgegeben werden. Fir Neuplanungen erscheint eine Fremd-
wasserspende g von 0,05 bis 0,15 I/(s*ha) ausreichend.

Ausgehend von der GréBe von Bau- und Verkehrsflachen (ohne Anteil B 172a) im Umfang von
92,8 ha (vgl. Abschnitt 3.2.1) ergibt sich folgende Rechnung:

92,8 ha *0,05 I/s*ha = 4,64 |/s = 5 |/s

Wird von einem spezifischen Fremdwasserzuschlag in Hohe von 0,05 |/(s*ha) (untere Grenze der
genannten Spanne) ausgegangen, so ist ein Fremdwasserabfluss bei Trockenwetter in Hohe von
ca. 5 I/s zu erwarten.

Ausgehend von einem durch SWP derzeit ibernehmbaren Trockenwetterabflusses in Hohe von
ca. 22 |/s kann somit ein Schmutzwasseranteil in Hohe von ca. 17 |/s abgeleitet werden.

4.2.4 Erwarteter Fremdwasseranfall bei Regenwetter

Fur den Fremdwasseransatz wird an die untere Grenze des Bereiches nach DWA — A 118 gegan-
gen.

Unvermeidbarer Regenabfluss im Schmutzwasserkanal von Trenngebieten

Qr1 = 0,2 bis 0,7 I/(s*ha) (in begriindeten Fallen auch mehr)

Diese untere Grenze wird deshalb gewahlt, da voraussichtlich ein gewisser Anteil der Schacht-
abdeckungen des Schmutzwasserkanalnetzes ohne Liftungsoffnungen auszufiihren sein wer-
den, um den Eintritt von planmaBig oberirdisch im Senken der Verkehrsanlage zwischengespei-
chertem Niederschlagswasser (bei Starkregenereignissen bzw. bei Uberschreitung des Schluck-
vermdgens der Fahrbahnablaufe) in das Schmutzwassernetz zu unterbinden.

92,8 ha *0,2 I/s*ha = 18,56 I/s = 20 |/s

Mit einem spezifischen Fremdwasserzuschlag von 0,2 I/ (s*ha) bei Regenwetter betragt der rech-
nerisch anzusehende Fremdwasserabfluss bei Regenwetter somit voraussichtlich ca. 20 I/s.

4.2.5 Betrachtete Szenarien

Folgende Szenarien wurden betrachtet:

Szenario 1 — Ansiedlung von Betrieben mit lediglich geringem Wasserverbrauch/Schmutzwas-
seranfall
Szenario 2 — Ansiedlung von Betrieben mit mittlerem Wasserverbrauch/Schmutzwasseranfall

Wahrend die SWP lediglich das bei Szenario 1 rechnerisch anfallende Schmutz- und Fremdwas-
ser zum gegenwartigen Zeitpunkt abzunehmen in der Lage ist, sollte fir die Auslegung des
Netzes im Gebiet Szenario 2 zur Anwendung kommen, um nicht spater Engpasse im Netz fest-
stellen zu missen (siehe hierzu Abschnitt 3.2
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4.3 Entwasserungsnetz
4.3.1 Grundsatze zur Trassierung

Soweit die Trassierung in vorhandenen oder geplanten Verkehrsanlagen erfolgt, sind die
Grundsatze nach DIN 1998 zu beachten.
Die Variantenuntersuchung zur Trassierung wird in Kapitel 4.4 vorgenommen.

4.3.2 Tiefenlage

Der Schmutzwasserkanal ist vorlaufig mit einer Mindestdeckung von 2m vorgesehen, wobei ab-
schnittsweise (variantenabhdngig) auch eine Rohrdeckung von 6m (in Ausnahmefallen auch
mehr) nicht ausgeschlossen wird. Dariber hinaus ist das kiinftige Gefalle der Gelandeoberflache
auf den zu erschlieBenden Baufeldern bei der detaillierten Festlegung der Tiefenlage zu bertick-
sichtigen (Entwdsserungskomfort), siehe hierzu auch Pkt. 3.1.1.

Bei Parallelverlegung des SW-Kanals und eines RW-Kanals wird der SW-Kanal unterhalb der
Ebene des RW-Kanals eingeordnet, um an Einmindungen Kollisionsfreiheit zu gewahrleisten.

4.3.3 Ubergabepunkte in das Kanalnetz der Stadtwerke Pirna

Seitens der Stadtwerke Pirna wurden 2 Ubergabepunkte fiir Schmutzwasser in deren Kanalnetz
benannt. Diese sind im Lageplan Schmutzwasser (Zchng. Nr. 5) dargestellt. Die Betrachtungen
zur Trassierung des SW-Kanals wurden bis zu diesen Punkten gefuhrt.

4.3.4 Material

Aufgrund des potenziell als industrielles Abwasser zu charakterisierenden Schmutzwasserab-
flusses im Kanalnetz wird ein chemisch bestandiges Rohrmaterial erforderlich.

Zur Ermdglichung einer stoffschlissigen Verbindung an den Rohrst6Ben (Reduzierung von
Fremdwasserzuflissen an potenziell undichten Steckmuffenverbindungen) wird ein verschweif3-
tes Rohrsystem vorgeschlagen. Damit ist ein Kanalsystem aus Polyethylen (PE-HD) oder Polyp-
ropylen (PP) fir die Ableitung des Schmutzwassers zu empfehlen.

Auch die Schachtbauwerke sind entsprechend auszubilden. Mdglich sind Schachte aus entspre-
chendem Kunststoff, hilfsweise waren auch Schachte aus Stahlbeton mit entsprechender Kunst-
stoffauskleidung denkbar.

Derzeit ist davon auszugehen, dass nicht alle Schachtabdeckungen des SW-Kanals mit Liftungs-
offnungen ausgestattet werden kdnnen, da insbesondere in Senken gelegene Schachte bei
Starkniederschlagen ansonsten einen hohen Zutritt von Fremdwasser ermdglichen wiirden. Ein
genereller Verzicht auf Liftungsoffnungen ist aber nicht moglich (vgl. Stellungnahme der SWP,
E-Mail vom 24.02.2022).
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4.4  Variantenbetrachtung Trassierung
4.4.1 Vorbemerkung

Fur die anstehende Aufgabe werden getrennte Variantenbetrachtungen fiir die Trassierung des
Schmutzwasserkanals zur Entwasserung der Teilflaichen C und D gefihrt. Es werden drei Varian-
ten fir die Teilflache C und zwei Varianten fir die Teilflache D betrachtet

- Variantenbetrachtung Teilflaiche C behandelt die Trassierung des zu planenden
Schmutzwasserkanals fir die genannte Flache.

- Variantenbetrachtung Teilfliche D behandelt die Trassierung des zu planenden
Schmutzwasserkanals fir die genannte Flache.

442 Teilflaiche C

Folgende Varianten werden betrachtet:

- Variante 1 — Verlauf in der KreisstraBBe K 8772
- Variante 2 — Westliche Querung der Bundesstra3e B 172a
- Variante 3 — Querung der BundesstraRe B 172a in der KreisstraBBe K 8771

4.4.2.1 Variante 1 - Verlauf in der KreisstraBe K 8772

Variante 1 betrachtet eine durchgehende Trasse entlang der Kreisstrae K 8772. Die Trasse fihrt
von der westlichen Seite der Teilfliche C3 bis zum Ubergabepunkt 1 unmittelbar an der &stli-
chen Grenze des Bebauungsplans am Ende der Teilflache C1.1 an der Dippoldiswalder StraBe.

Die Trassierung beinhaltet einen Abschnitt mit Gegengefalle bis zum Kreisverkehr sowie einen
weiteren Abschnitt von hier aus im Freispiegelkanal bis zum Ubergabepunkt.

Insgesamt sind ca. 1420 m Schmutzwasserkanal, ca. 110 m Schmutzwasser-Anschlisse und ca.
18 Schachte vorgesehen. (Annahme: Schachtabstand ca. 80 m).

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 1:
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Abbildung 8 Teilfldche C - Variante 1 - Verlauf in der Kreisstral3e K 8772

4.4.2.2 Variante 2 - Westliche Querung der BundesstraBBe B 172a

Variante 2 betrachtet zwei Trassenabschnitte in der Kreisstrale K 8772. Beide Abschnitte begin-
nen am zukinftigen Kreisverkehr und nehmen entgegengesetzte Richtungen. Der erste Ab-
schnitt verlauft die erste Trasse bis zum Ubergabepunkt 1 unmittelbar an der Grenze des Be-
bauungsplans am 6stlichen Ende der Teilflache C1.1 an der Dippoldiswalder Stral3e als Freispie-
gelkanal. Der zweite Abschnitt verlauft nach Westen hinter die Teilflache C3 als Freispiegelkanal,
an diesem Punkt biegt die Trasse nach Stiden ab, die BundesstraBe B 172a wird gekreuzt und
der Kanal wird an der Grenze zwischen den Teilflaichen D3 und D4.2 verlegt, in Gegengefalle bis
in die StraBe D gefihrt, wo der Kanal an das SW-Netz der Teilflache D angeschlossen wird.

Um die B 172a zu unterqueren ist eine grabenlose Rohrverlegung mittels eines gesteuerten
Rohrvortriebsverfahrens mit einer Lange von ca. 40 m vorgesehen.

Insgesamt sind ca. 1690 m Schmutzwasserkanal, ca. 110 m Schmutzwasser-Anschlisse und ca.
21 Schachte vorgesehen.
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Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 2:

Abbildung 9 Teilfliche C - Variante 2 - Westliche Querung der Bundesstral3e B 172a

4.4.2.3 Variante 3 - Querung der BundesstraBe B 172a in der KreisstraBBe K 8771

Variante 3 betrachtet ebenfalls zwei Trassenabschnitte in der KreisstraBe K 8772. Der erste Ab-
schnitt verlauft von der westlichen Seite der Teilflache C3 bis zum zuklinftigen Kreisverkehr in
Gegengefalle, biegt hier in Richtung Stiden ab (unterquert die Bundesstralle B 172a in der Kreis-
straBBe K8771) bis zum Anschlusspunkt im Kreisverkehr der zukiinftigen Strae D. Der Kanal wird
hier an das SW-Netz der Teilflache D angeschlossen.

Der zweite Abschnitt beginnt im zukiinftigen Kreisverkehr der KreisstraBe K 8772 und endet
unmittelbar an der dstlichen Grenze des Bebauungsplans am Ende der Teilflaiche C1.1 in der
Dippoldiswalder StraBe, wo der Ubergabepunkt 1 fiir Schmutzwasser liegt.

Insgesamt sind ca. 1810 m Regenwasserkanal, ca. 110 m Schmutzwasser-Anschliisse und ca. 23
Schachte vorgesehen.
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Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 3:

Abbildung 10 Teilfldche C - Variante 3 - Querung der BundesstraBe B 172a in der KreisstraBe K 8771

4.4.2.4 Variantenvergleich

- Methodik

Fur die Bewertung der Varianten wurde ein Punkteschema entwickelt, welches sich wie folgt

darstellt:
tungsskala
Einstufung | GroBer Vor- Vorteil Wertneutral/ Nachteil GroBer
und Wer- teil mittel Nachteil
tung
Erlauterung | Bietet hohen | Bietet Mehr- | Bietet keinen | Verursacht K.O.-Krite-
der Wertzu- Mehrwert wert Mehrwert Schwierig- rium
weisung und ist ent- keiten in der
scheidend weiteren Pla-
nung/ im Be-
trieb
Tabelle 5 Bewertungspunktschema
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Die 5-stufige Bewertungsskala definiert die Bewertung lber die Stufen sehr hoch (++), hoch (+),
wertneutral bzw. mittel (0), gering (-) und sehr gering (--). Die Wertungen werden in der nach-
folgenden Tabelle entsprechenden Charakteristika mit der Farbskala zu geordnet. Die Gesamt-
wertung findet sich dann in der Zelle des jeweiligen Betrachtungsgegenstandes.

Die Bewertung erfolgt tber eine Aufsummierung der ,+" und ,-". Der hochste Summenwert
entscheidet Uber die Vorzugsvariante. Wird einer Variante eine Einzelwertung von , - -" zuge-
ordnet, so scheidet diese automatisch aus und das Charakteristikum erscheint rot.

- Kriterien
Als wesentlich fur einen Vergleich der Varianten wurden die folgenden Kriterien erkannt:

l. Ladnge der Kanaltrasse

Il. Mittlere Tiefenlage des Kanals
[ll.  Baulicher Aufwand

IV.  Herstellkosten

Fur jede der drei Varianten werden diese Kriterien nachfolgend bewertet.
- Variantenbewertung

l. Lange der Kanaltrasse

Die Leitungslange der 3 Varianten ist unterschiedlich, trotzdem sticht die Variante 1im Vergleich
zu der Variante 3 positiv hervor, da eine Differenz von ca. 400 m liegt. Im Vergleich dazu besitzt
die Variante 2 einen mittleren Wert.

Il. Mittlere Tiefenlage des Kanals

Anhand der in allen Varianten bereichsweise mit einem Sohlgefalle entgegen dem Geldndege-
falle verlaufenden Kanaltrasse tUberschreiten alle Varianten hinsichtlich der mittleren Kanaltiefe
den allein zur Unterquerung anderer Leitungen erforderlichen Mindestwert.

Variante 2 hat hier gegeniiber den Varianten 1 und 3 leichte Vorteile und wird daher neutral
bewertet.

[ll.  Baulicher Aufwand

Die grabenlose Querung der B 172a beiden Varianten 2 und 3 erfordert spezielle Baugerate und
stellt erhdhte Anforderungen an die Qualifikation des ausflihrenden Personals, daher wird der
Aufwand hier als héher betrachtet.

Variante 1 weist auch in diesem Kriterium Vorteile auf.
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V. Herstellkosten

Die Kosten stellen kein unabhéngiges Kriterium dar, sondern hangen von vorgenannten Krite-
rien ab. Dennoch werden diese hier gesondert verglichen. Hierzu wird auf die Kostenschatzung
(Teil 3 dieser Vorplanung) verwiesen.

- Gegeniiberstellung der Varianten

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gegenliberstellung der Varianten einschlieBlich Bewertung der
variantenspezifischen Vor- und Nachteile.

Kriterium Teilflache C Teilflache C Teilflache C
Variante 1 Variante 2 Variante 3
Lange der + 0 =
Kanaltrasse
Mittlere Tiefenlage - 0 -
Baulicher Aufwand + - -
Herstellkosten + - -
Gesamtbewertung_ [N

Tabelle 6 Bewertung der Varianten fiir die Teilfldche C

4.4.2.5 Ergebnis des Variantenvergleiches

Im Ergebnis wird empfohlen, die Variante 1 fur die Teilflache C aufgrund der in Summe hdheren
Bewertung und besonders im Hinblick auf die bestmdgliche Berticksichtigung der Kosten und
der Trassierung weiterzuverfolgen.

"
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4.4.3 Teilfliche D

Folgende Varianten werden betrachtet:

- Variante 1 — Verlauf 6stlich vom Ruckhaltebecken
- Variante 2 — Verlauf westlich vom Riickhaltebecken

4.4.3.1 Variante 1 — Verlauf 6stlich vom Riickhaltebecken

Variante 1 betrachtet eine durchgehende Trasse, die von der Stdseite der Grenze des Bebau-
ungsplans von der Kreuzung mit der K 8771 aus bis zum Ubergabepunkt 2 oberhalb des Lindigt-
Guts fuhrt.

Der gesamte Strang verlauft als Freispiegelkanal entlang der StraBen V und D Am Ende der
StraBe D verlauft der Kanal an der Ostlichen Seite des Riickhaltebeckens und auf dem landwirt-
schaftlich genutzten Weg, um den Ubergabepunkt 2 zu erreichen.

Es ist hervorzuheben, dass die Ableitung zwischen dem Riickhaltebecken und dem Ubergabe-
punkt auBerhalb des Bebauungsplans liegt. Der ZV IPO beabsichtigt, dieses Gelande zu erwer-
ben.

Insgesamt sind ca. 2020 m Schmutzwasserkanal, ca. 210 m Schmutzwasser-Anschlisse und ca.
26 Schachte vorgesehen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 1:

Abbildung 11 Teilfldche D - Variante 1 — Verlauf dstlich vom Riickhaltebecken
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4.4.3.2 Variante 2 — Verlauf westlich vom Riickhaltebecken

Variante 2 unterscheidet sich von Variante 1 dadurch, dass der Kanal zwischen PlanstraBe D und
Ubergabepunkt 2 westlich am Riickhaltebecken vorbeigefiihrt wird.

Insgesamt sind ca. 1930 m Schmutzwasserkanal, ca. 210 m Schmutzwasser-Anschlisse und ca.
24 Schachte vorgesehen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 2:

Abbildung 12 Teilfldche D - Variante 2 — Verlauf westlich vom Riickhaltebecken

4.4.3.3 Variantenvergleich
- Methodik
Die im Abschnitt 4.6.2.4 beschriebene Methodik kommt auch hier zur Anwendung.
- Kriterien
Als wesentlich fur einen Vergleich der Varianten wurden die folgenden Kriterien erkannt:
l. Lange der Kanaltrasse

I. Baulicher Aufwand
. Herstellkosten

Fur jede der drei Varianten werden diese Kriterien nachfolgend bewertet.
- Variantenbewertung

l. Lange der Kanaltrasse

Beide Varianten enthalten einen dhnlichen Trassenverlauf, der nur im letzten Abschnitt am Rick-
haltebecken abweicht. Aus diesem Grund ergibt sich kaum ein Langenunterschied und somit
werden beide Varianten neutral bewertet.
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Il. Baulicher Aufwand

Die Bauarbeiten erscheinen vorteilhafter in der Variante 2, da der Kanal hier nicht in der umlau-
fenden Grinflache liegt.

I1. Herstellkosten
Die Kosten stellen kein unabhéngiges Kriterium dar, sondern hangen von vorgenannten Krite-
rien ab. Dennoch werden diese hier gesondert verglichen. Hierzu wird wiederum auf die Kos-

tenschatzung (Teil 3 dieser Vorplanung) verwiesen.

V. Trassierung AuBere ErschlieBung

Da die Schéachte flr den Kanal fur die SWP als spateren Betreiber anfahrbar sein missen, bietet
die Variante 1 einen groBen Vorteil im Gegensatz zu der Variante 2. Der landwirtschaftlich ge-
nutzte Weg der Variante 1 ist daflir gut geeignet im Vergleich zu der Variante 2, in der die Trasse
sich auf dem Feld befindet. Dieses Kriterium hat eine wichtige Rolle fir die Entscheidung der
Vorzugsvariante.

- Gegeniiberstellung der Varianten

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gegenuberstellung der Varianten einschlielich Bewertung der
variantenspezifischen Vor- und Nachteile.

Kriterium Teilflache D Teilflache D
Variante 1 Variante 2
Lange der Kanaltrasse 0 0
Baulicher Aufwand 0
Herstellkosten 0

Trassierung
AuBere ErschlieBung

Gesamtbewertung
Tabelle 7 Bewertung der Varianten fiir die Teilfliche D

4.4.3.4 Ergebnis des Variantenvergleiches

Im Ergebnis wird empfohlen, die Variante 1 fur die Teilflache D aufgrund der in Summe hdheren
Bewertung weiter zu verfolgen.
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4.5 Zusammenfassung Schmutzwasser

Im Ergebnis der geflihrten Variantenbetrachtung wird empfohlen, die Variante 1 fir die Teilfla-
che C und die Variante 1 fir die Teilflache D zu favorisieren. Die gesamte Lange des Schmutz-
wasserkanals betragt damit insgesamt ca. 3440 m, ca. 320 m Schmutzwasser-Anschlisse und
ca. 44 Schachte.

Es werden hydraulisch voneinander getrennte Schmutzwasser-Teilnetze fiir den Schmutzwas-
sertransport zu den beiden Ubergabepunkten in das Abwassernetz der SWP errichtet.

Die Darstellung dieser Netze ist in beiliegendem Lageplan, Zchng. Nr. 5, erfolgt.
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5 Regenwasser 6ffentliche ErschlieBung

5.1 Entwasserungskonzept
5.1.1 Grundsitze der Regenwasserbewirtschaftung

Das grundsatzliche Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung baut auf dem vorliegenden Re-
genwasserbewirtschaftungskonzept auf /11/.

Die Rickhaltung, Verdunstung, Versickerung bzw. Behandlung von Regenwasser am Ort der
Abflussentstehung steht im Kontext der modernen, nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung
mit Fokus auf einer naturnahen Wasserbilanz und dient nicht zuletzt auch der Uberflutungsvor-
sorge und dem Starkregen-Risikomanagement.

Im Hinblick darauf ist anzustreben, dass auf den 6ffentlichen Verkehrsflachen und auf den Bau-
feldern anfallende Regenwasser moglichst nah am Ort der Abflussentstehung zu bewirtschaften.
Gemal des Gelbdrucks DWA-A 138 (11/2020) wird empfohlen, Flachen, die fiir den Riickhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser dienen, im Bebauungsplan mit entsprechenden
Rechten festzusetzen.

Die Anwendungsmaoglichkeiten des Konzepts der nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung
sind abhangig von den ortlichen Gegebenheiten des Gebiets und sind u. a. von Grundwasser-
abstanden, Bodenbelastungen, der Bodenbeschaffenheit (z. B. Versickerungseignung) und
Hangneigungen abhangig.

5.1.2 Geplante Anlagen

Die Entwasserung des Gebietes erfolgt im Trennsystem. Vorgegeben wird generell die Freispie-
gelentwasserung. Die Anwendung besonderer Entwasserungsverfahren (Druckentwdasserung,
Unterdruckentwasserung) ist nicht vorgesehen.

Innere ErschlieBung (6ffentliche Flachen)

Die Ableitung des Regenwassers von den 6ffentlichen Flachen sowie von den privaten Baufel-
dern (prozentualer Anteil) soll in unterirdischen Freispiegelkanalen in Richtung eines zentralen
Regenriickhaltebeckens erfolgen. Die Trassenfindung fir die Sammelkanale erfolgt in mehreren
Varianten.

Bewirtschaftung der Baufelder (nichtéffentliche Flachen)

Auf den Baufeldern ist ein Verbleib von 30% des anfallenden Niederschlagswassers vorgesehen
(vgl. Kapitel 5.2), um die zentralen Anlagen zu entlasten. Es war zu untersuchen, welche M&g-
lichkeiten der dezentralen Regenbewirtschaftung im Hinblick auf die vier Aspekte — Riickhal-
tung, Verdunstung, Versickerung und Behandlung, existieren. Hierzu wurden alle Baufelder
(kiinftig nichtoffentliche Flachen) individuell betrachtet.

Ausfihrliche Erlauterungen hierzu stehen im Kapitel 6.

Zentrale Regenwasserrtickhaltung (in 6ffentlichen Flachen)
Das Regenriickhaltebecken ist flir Regenereignisse bis T=100a zu dimensionieren (vgl. Kapitel
5.1.3). Hierhin wird das Regenwasser aus den Kandlen der inneren ErschlieBung abgeleitet. Die
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Ruckhalteanlage ist einschlieBlich einer geeigneten Regenwasserbehandlungsanlage zu planen.

Versickerung (in 6ffentlichen Flachen)
Es werden Versickerungsmoglichkeiten auf zuklnftig 6ffentlichen Flachen innerhalb des B-Plans
geprift.

AuBere ErschlieBung

Zur AuBeren ErschlieBung gehort die Ableitungstrasse vom Regenriickhaltebecken bis zum Vor-
fluter, die Seidewitz. Hier ist eine geeignete Einleitstelle auszuweisen und mit allen erforderli-
chen Bauwerken auszuweisen.

5.1.3 Sicherheitsvorgaben

Alle Unterlieger des geplanten IPO haben das Sicherheitsbeddrfnis, dass sich deren Gefahrdung
durch von oberhalb zuflieBende Abflisse bei Starkregen wahrend und nach Realisierung des
Vorhabens gegeniiber dem IST-Zustand nicht vergroBert (Verschlechterungsverbot).

Von entscheidender Bedeutung ist hierbei jedoch, fir welche Wiederholungszeitspanne von
Bemessungsniederschlagsereignissen diese Festlegung anzuwenden ist.

Mit Verweis auf die Stellungnahme des Landratsamtes im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung
zum Vorentwurf des B-Planes wird ein entsprechender Rickhalt bis zu einem 100-jahrlichen
Ereignis (T=100a) vorgesehen. Die Untere Wasserbehdrde stimmte diesem Schutzziel in ihrer
Stellungnahme vom 11.05.2022 zu.

Als Wiederholungszeitspanne fiir das Bemessungsregenereignis flr Rickhalteanlagen gilt
T=100a und fur Versickerungsanlagen T=5a.

5.2 Betrachtete Szenarien

Folgende Szenarien hinsichtlich des Verbleibs von Regenwasser auf den Bauflachen wurden ab-
stimmungsgemaB betrachtet (vgl. Pkt. 3.4.1):

Szenario 1: 50% dezentraler Verbleib des RW
Szenario 2: 30% dezentraler Verbleib des RW — Umsetzung gemal Entscheidung ZV IPO
Szenario 3: 70% dezentraler Verbleib des RW

Fur das Szenario 2 missen in Summe 70% der Abflisse der Baufelder beim Bemessungsregen-
ereignis in 6ffentliche Anlagen abgeleitet und bewirtschaftet werden. Die restlichen 30 % der
Abflisse sind auf den Baufeldern dezentral zurlickzuhalten. Dieses Szenario wird der vorliegen-
den Unterlage zu Grunde gelegt.

Diese Szenarien haben nennenswerten Einfluss auf die spatere Gestaltung der Bebauung der
Bauflachen und auch die Gestaltung der dortigen Verkehrs- und Freiflachen. Insofern war die
Entscheidung, welches dieser Szenarien flr die weitere Planung der &ffentlichen RW-Bewirt-
schaftungsanlagen anzusetzen ist, auch von Bedeutung fir die Inhalte der spateren Bauantrage
fur jede einzelne Bauflache.
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5.3 Erwarteter Regenwasseranfall
5.3.1 Regenwassermenge

Abfluss von den Baufeldern
Im Ergebnis der Bedarfsplanung sollen folgende Ansatze der Objektplanung Regenwasser zu-
grunde gelegt werden: GRZ 0,8 (gemal3 Vorentwurf B-Plan).

Der dezentrale Riickhalt/Versickerung von Niederschlagswasser auf den Anliegerflachen ist vor-
gesehen mit anteilig ca. 30% (bezogen auf den Abfluss eines Bemessungsregenereignis). Es er-
folgt eine Betrachtung mehrerer Szenarien zum Umfang des dezentralen Rickhalts/Versicke-
rung, zusatzlich wurden 50/50% und 70/30% betrachtet (Ergebnis wird in B-Plan einflieBen).

Bemessungsregenhaufigkeit / Uberstauhaufigkeit
Vorlaufig soll von folgenden Werten ausgegangen werden: Nach DWA-Empfehlung, sofern im
RWBK nichts Gegenteiliges vermerkt ist.

Uberstauhaufigkeit bei Neuplanung bzw.
Ort . . ;
nach Sanierung (1-mal in ,n" Jahren)
Landliche Gebiete 1in2
Wohngebiete 1in3
Stadtzentren, Industrie- und Gewerbegebiete Seltener als 1in 5
Unterirdische Verkehrsanlagen, Unterfiihrungen Seltener als 1in 10 "

" Bei Unterfiihrungen ist zu beachten, dass bei Uberstau (iber Gelande i. d. R. unmittelbar eine Uber-
flutung einhergeht, sofern nicht besondere ortliche SicherungsmaBnahmen bestehen. Hier entspre-

chen sich Uberstau- und Uberflutungshaufigkeit mit dem in Tabelle 2 genannten Wert , 1 in 50"
Tabelle 8 Empfohlene Uberstauhdéufigkeiten fiir den rechnerischen Nachweis bei Neuplanungen bzw. nach Sanierung
(hier: Bezugsniveau Geldndeoberkante)

Im vorliegenden Fall wird aufgrund der geplanten Flachennutzung als Industrie-, Gewerbefla-
chen ein Wert von T = 5a fiir die rechnerische Uberstauhiufigkeit des RW-Kanalnetzes ange-
setzt.

5.3.2 Regenwasserbeschaffenheit

Die Beschaffenheit des Regenwassers wird von der Nutzung der an das Kanalnetz anzuschlie-
Benden Flachen abhangen.

Im DWA-Arbeitsblatt A 102-2 (Anhang A) sind entsprechende Hinweise zur Kategorisierung an-
gegeben.
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5.4 Entwasserungsnetz
5.4.1 Grundsdtze der Trassierung

Soweit die Trassierung in vorhandenen oder geplanten Verkehrsanlagen erfolgt, sind die
Grundsatze nach DIN 1998 zu beachten.

Die Variantenuntersuchung zur Trassierung wird in den Kapiteln 5.7 (innere ErschlieBung) und
5.10 (duBere ErschlieBung) vorgenommen.

5.4.2 Tiefenlage

Die kunftigen offentlichen RW-Kanale sind in einer Tiefe anzuordnen, die eine Freispiegelent-
wasserung der anzuschlieBenden Fldchen im erforderlichen Umfang (bei den Bauflachen: in Ab-
hangigkeit des zugrunde zu legenden Szenarios) ermdglicht.

Auf Grundlage der vorgesehenen kiinftigen Gelandehéhen aus dem Arbeitsstand zum B-Plan-
Entwurf, den Betrachtungen zur Gelandemodellierung (siehe Zeichnungen 001-010 IB Schuster)
sowie der Entwurfsplanung der Verkehrsanlagen ergeben sich die Tiefenlagen der Kanale.

Die erforderliche Tiefenlage des RW-Kanals (Rohrdeckung), um einen solchen Entwasserungs-
komfort zu ermoglichen, liegt im Bereich von ca. 1,50m bis 2,00m.

Ubertiefen bis zu einer Rohrdeckung von ca. 6,00m werden variantenabhéngig erforderlich, vgl.
Abschnitt 5.6.

5.4.3 Material

Fur die Herstellung der 6ffentlichen Anlagen zur Regenwasserableitung wird vorgeschlagen,
Rohrleitungen und Schachte aus Stahlbeton zu verwenden.

5.5  Ableitung und Riickhaltung
5.5.1 Zentrale Ableitung und Riickhaltung

Aufgrund der zukunftigen Flachenversieglung im IPO wird die Riickhaltung von Regenwasser
mit einer gedrosselten, kontrollierten Ableitung notwendig. Es wurde festgelegt, dass Regener-
eignisse bis zu einer Jahrlichkeit von T=100a mittels wassertechnischen Anlagen (Staurdaumen)
zurtickzuhalten sind.

Die kontrollierte Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Gebiet des IPO erfolgt in die
Seidewitz. Hierflr ist eine geeignete Trasse fiur die duBere ErschlieBung zu finden sowie die Po-
sition der Einleitstelle zu definieren (siehe Kapitel 5.10).

Aus den fir T=100a zu bemessenden wasserwirtschaftlichen Anlagen (Regenrtickhaltebecken,
siehe Kapitel 5.9) sollen bei Regenereignissen kontinuierlich 320 I/s in die Seidewitz abgegeben
werden. Eine Erhdhung der Abflussmenge bei starkeren Regenereignissen soll gemal Abstim-
mungen mit der UWB vom 02.08.2023 nicht erfolgen.

Der Zufluss zur Seidewitz im IST-Zustand wird somit nach Errichtung des IPO nicht mehr in der
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dieser GroBenordnung stattfinden wie bisher, sondern reduziert werden.

Die Ableitungsmenge von 320 I/s orientiert sich an dem derzeitig aus dem Gebiet abflieBenden
Regenwasserabfluss bei T=10a der Teilflache D (ber die Griindel in die Seidewitz. Urspriinglich
wurde mit der unteren Wasserbehorde eine Ableitungsmenge bei T=10a von 400 |I/s vorabge-
stimmt, was einem Abfluss von ca. 3 I/s je Hektar der abflusswirksamen Flachen im IPOs ent-
spricht. Nachtraglich wurde durch die Wasserbehérde angemerkt, dass die dadurch in die Sei-
dewitz entwassernde Teilflache C eine EinzugsgebietsvergroBerung der Seidewitz darstellt. Die
Ableitung der Wasser von Teilflache C ist grundsatzlich méglich, jedoch dirfe der Abfluss dieser
Flachen nicht fur die Ermittlung der zuldssigen Ableitungsmenge bis T=10a in die Seidewitz
herangezogen werden. In Folge wurde die vorabgestimmte Ableitungsmenge von 400 I/s auf
320 I/s reduziert. Die Reduzierung entspricht dem Verhaltnis der Abflussmengen der Teilflachen
C zu Teilflachen D der folgenden Tabelle.

Tabelle 9 Abflussmengen der Teilflichen C und D im Ist-Zustand (RWBK, Tabellen 7 und 8; /11/)

Teilflache C Teilflaiche D

- — - Summe (TF D)

T Q Richtung Q Lindigt Q Merbitzens Q

Osten Griindel Griindel o

I/s I/s I/s I/s m3/s
5 290 890 320 1210 1,21
30 890 2670 850 3520 3,52
50 1100 3310 1090 4400 4,40
100 1420 4260 1340 5600 5,60

Auch wenn die Ableitungsmengen im Ist-Zustand sich lediglich aus den Flachen des Baufelds D
ergeben, sollen im End-Zustand des IPO die Teilflachen C und D in den Rickhalteraum entwas-
sern.

Fur die zentrale Riickhaltung und —behandlung ist innerhalb des Bebauungsplans fir die Teil-
flachen C und D eine ca. 3,0 ha groBe Flache am 6stlichen Gebietsrand vorgesehen. Die Ermitt-
lung der zurlickzuhaltenden Regenwassermenge wird fiir das Szenario 2 (30% Ruckhalt auf Bau-
feldern und 70% Ableitung; siehe Kapitel 5.1.3) betrachtet. Als zentrale Rickhalteanlage wird
ein Erdbecken inklusive vorgeschalteter Regenwasserbehandlung vorgesehen. Fir die RW-
Rickhaltung wird dabei eine Flache von ca. 2,5 ha in Anspruch genommen. Weitere 0,5 ha wer-
den fir das Regenklarbecken und Betriebsfiihrung der wasserwirtschaftlichen Anlagen freige-
halten.

Das Regenriickhaltebecken ist mit folgenden Komponenten auszustatten:
- Einlaufbauwerk
- Auslaufbauwerk inkl. techn. Ausriistung und Notlberlauf
- Umfahrung (Betriebsweq)
- Anfahrrampe zur Sohle

Fur die Einordnung des Beckens werden in Kapitel 5.9 zwei Varianten untersucht. Die Ermittlung
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des erforderlichen Regenriickhaltevolumens wird gemaB DWA-A 117 fir ein 100-jahriges Re-
genereignis in der Unterlage ,Dimensionierung’ vorgenommen. Es werden die Regendaten aus
Kapitel 2.4 dieser Unterlage verwendet und die Flachen aus dem Einzugsgebietslageplan ange-
setzt. Es wird mit einer Drosselabgabe von kontinuierlich 320 I/s in die Seidewitz gerechnet.
Fir das Szenario 2 ergibt sich ein Regenriickhaltevolumen von ca. 69.650 m® bei einem Bemes-
sungsregenereignis von T=100a (Siehe Unterlage 2 Dimensionierung).

Aufgrund der GroBe des Riickhalteanlage soll in der weiteren Planung der Leistungsphase 3
auch die DIN 19700 Stauanlagen angewendet werden.

5.5.2 Okologische Erhaltung der Griindel

Fur das im Bereich des Regenriickhaltebeckens liegende Merbitzensgriindel sowie das Lindigt-
grundel gilt das 6kologische Verschlechterungsverbot. Es stand daher zur Debatte, beide Griin-
del auch in Zukunft weiterhin mit ausreichenden Wassermengen zu speisen, um ein Trockenfal-
len der Vegetation zu vermeiden.

Laut der abschlieBenden Aussage der Unteren Wasserbehdrde in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehérde vom 04.11.2022 wird auf diese Wasserzufiihrung zu den Griindeln verzich-
tet. Seitens der Behdrde wird davon ausgegangen, ,dass die Griindel ihre wirklich notwendige
Feuchtigkeitsmenge (iberwiegend direkt bei Regen von oben und nicht durch den Fldchenabfluss
aus der Umgebung erhalten”.

Es erfolgt somit keine gezielte Ableitung von gesammeltem Niederschlagswasser in die Griindel.

Urspriingliche Planung (veraltet):

Wahrend der Planungsphase wurde zwischenzeitlich vorgesehen, gesammeltes Niederschlags-
wasser in die Griindel abzuleiten.
Es waren Ableitungen aus dem IPO in die Griindel geplant, welche bei Regenereignissen lber
Kanale Teilmengen in Richtung der Griindel fiir deren Bewdsserung abgeben. Vorgeschlagen
wurde eine Abgabe in Hohe des maximalen Abflusses bei T=1a im Ist-Zustand. Die Werte wurden
aus dem RWBK entnommen /11/:
Maximaler Abfluss bei T=1a im Ist-Zustand

o Lindigt Grindel: 1301/s

o Merbitzens Grindel:  301/s
Die Zufiihrung sollte aus dem Kanalnetz heraus erfolgen, mit entsprechenden Trennbauwerken
und Behandlungsanlagen.

5.5.3 Sicherstellung der Riickhaltung bis T =100a

Bei Regenereignissen mit T>5a ist davon auszugehen, dass die anfallende Regenwassermenge
nicht mehr komplett in die Kanalisation abgeleitet werden kann, sondern z. T. oberirdisch ab-
flieBt. Dies resultiert aus dem begrenzten Schluckvermégen von Fahrbahnabliufen o. A.

Um sicherzustellen, dass Regenwasser nicht unkontrolliert oberirdisch aus dem Gebiet und in
die Seidewitz abflieBt, ist talseitig eine teilweise umlaufende Verwallung an der B-Plangrenze
erforderlich (siehe Gelandemodellierung Lageplan 001 IB Schuster). Die Verwallung dient dazu,
das sich dem Gebietsrand nahernde Regenwasser aufzufangen und oberirdisch entlang der Ge-
bietsgrenze bis zum Standort des Regenriickhaltebeckens zu leiten.
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Die Verwallung und die generelle Gelandemodellierung des B-Plangebiets wird daher so ge-
staltet, dass das offentlich abzuleitende, oberirdisch im Ist-Zustand in die Seidewitz abflieBende
Regenwasser in Richtung Regenriickhaltebecken flieBt und dort gesammelt werden kann.

Das Regenriickhaltebecken ist bis zu einem Bemessungsregenereignis T=100a einschlieBlich ei-
nes Freibordes zu planen. Der Freibord darf nicht als Stauraum bzw. als zusatzliche Staulamelle
genutzt werden, siehe Stellungnahme des LRA (Umweltamt) vom 11.05.2022.

5.5.4 Einleitstelle in die Seidewitz

Die Positionierung der Einleitstelle wird in einer Variantenbetrachtung abgewogen (siehe Kapi-
tel 5.10).

Die Ableitung ist fir 320 I/s bei Regenereignissen bis T=100a sowie fiir den Notiberlauf sicher-
zustellen. Die Dimensionierung der Ableitungstrasse und der Einleitstelle erfolgt auf die bei
T=100a abflieBende Regenmenge als Anndherung an die Entlastungsmenge fir den Notiber-
lauf.

Gemal den Vorgaben der LTV vom 20.12.2021 sind folgende Aspekte planerisch und baulich
umzusetzen:

Das Auslaufbauwerk wird entsprechend der ortlichen Gegebenheiten in den Boschungsbereich
eingepasst und ist auf die maximale Einleitmenge zu dimensionieren. Die Einleitung in das FlieB3-
gewasser erfolgt spitzwinklig in FlieBrichtung.

Die an die Einleitstelle angrenzenden Sohl- und Béschungsbereiche des Gewassers sind gegen
Erosion und Auskolkung zu sichern. ,Dazu ist der Bereich um die Ausmiindung herum mit Pflaster
bzw. Wasserbausteinen zu befestigen. Diesbeztliglich sind Abstimmungen mit der zustdndigen
Flussmeisterei zu treffen. Bei Erfordernis ist am Rohrende bzw. an der Auslasséffnung eine Riick-
schlagklappe anzuordnen. Die Gewdsserbéschungen und Gewdsserrandstreifen sind nach Ab-
schluss der Bauarbeiten in den urspriinglich vorhandenen Zustand zu versetzen. Baugruben sind
mit dem vorgefundenen Aushubmaterial zu verfiillen und zu verdichten, die Oberfldche ist anzu-
séen.”

Die Vorgaben der Unteren Wasserbehdrde verweisen auf den Ausbau mit Natursteinen und
eine moglichst naturnahe Gestaltung der Einleitstelle einschlieBlich aller damit verbundenen
Bauwerke wie Boschungskaskaden, Tosbecken, etc.

Es ist auBerdem ein Nachweis zwecks der Einhaltung des Verschlechterungsverbotes im Hoch-
wasserfall fir Seidewitz, Lindigt- und Merbitzensgriindel zu flhren. Als Ansatz gilt der Ist-Zu-
stand unter Einbeziehung der bereits planfestgestellten Einleitmengen z. B. aus der Ortsumfah-
rung Pirna (planfestgestellte Einleitmengen sind beim entsprechenden Vorhabenstrager einzu-
holen). Des Weiteren sind alle weiteren Nachweise hinsichtlich Tragsicherheit, Gebrauchstaug-
lichkeit und Dauerhaftigkeit zu erbringen.

Die Erbringung dieser Nachweise erfolgt in den Leistungsphasen 3 bis 4.
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5.6 Regenwasserbehandlung

Die Regenwasserbehandlung des in die Seidewitz abzuleitenden Regenwassers wird gemal
DWA-A 102 fiur die Ableitung von Regenwasser in oberirdische Gewasser berechnet. Das Re-
genklarbecken ist vor dem Ruickhalteraum anzuordnen.

Die Dimensionierung erfolgt in der entsprechenden Unterlage, Kapitel 2.2. Es ist eine Teilstrom-
behandlung vorgesehen. Das Regenklarbecken (RKB) wird aufgrund der erforderlichen Dimen-
sion als Rechteckbecken gestaltet.

Das RKB ist voraussichtlich mit 2 Kammern (Bahnen) von je 26 m Lange ausgefihrt werden. Im
Gesamtbauwerk sind zudem ein Beckenuberlauf, eine Verteilrinne, eine Ablaufrinne, ein Klar-
wasserabzug und eine Restentleerung (Pumpanlage) vorzusehen. Die Restentleerung des Be-
ckens erfolgt nach Regenende in das Schmutzwassernetz.
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5.7  Variantenbetrachtung zur Regenwasserableitung innere Erschlie-
Bung

5.7.1 Vorbemerkung

Fur die anstehende Aufgabe werden getrennte Variantenbetrachtungen fiir die Trassierung des
zu planenden Regenwasserkanals zur Entwasserung der Teilflachen C und D gefihrt.
Grundsatzlich wird aufgrund der Topografie die Unterteilung der Regenwasserkanalisation in
zwei Hauptableitungstrassen (Teilnetze) vorgenommen, die erst kurz vor Erreichen des Regen-
rickhaltebeckens zusammengefiihrt werden.

An das Teilnetz 1 werden die meisten Baufelder der Teilflaiche D sowie die anliegenden Ver-
kehrsanlagen und Grinflachen angeschlossen. Hier entfallen Variantenbetrachtungen zu Tras-
sierung.

An das Teilnetz 2 werden die Teilflachen C1 und C2, D1.2 und D1.3 sowie die anliegenden Ver-
kehrsanlagen und Griinflachen angeschlossen. Hierflr werden zwei Varianten betrachtet.

Fur die Entwasserung der ubrigen Teilflaiche C3 werden drei Varianten diskutiert, die jeweils
unterschiedliche Anschlisse an die Teilnetze 1 bzw. 2 beinhalten.

5.7.2 Bewertungskriterien

Es wird die bereits in Abschnitt 4.6.2.4 beschriebene Methodik zur Bewertung der Varianten
angewandt. Als wesentlich flr einen Vergleich wurden die folgenden Kriterien erkannt:

V. Lange der Kanaltrasse

VI. Mittlere Tiefenlage des Kanals

VIl.  Anschlussméglichkeiten der Baufelder in Abh&dngigkeit vom Gelandegefalle*
VIIl. Erreichbarkeit der Trasse tber 6ffentliche Flachen fir Wartung, etc.

IX.  Baulicher Aufwand

X. Herstellungskosten (siehe Unterlage Kostenschatzung)

*Es wird bewertet, in welchem MaB die Entwasserung der Baufelder in Richtung der vorgestell-
ten Trassen in Abhangigkeit vom Gelandegefalle mdglich ist. Die Bewertung findet auf Grund-
lage der geplanten Hohen im B-Plan, Stand Februar 2022, statt. Die Baufelder werden einzeln in
Anlehnung an die vorgestellte Bewertungsskala bewertet (hier: hoch = gut; gering = schlecht).
MaBgeblichen Einfluss auf die Bewertung haben die Hohendifferenzen innerhalb der Flachen
und die Hohendifferenzen zwischen den Flachentiefpunkten und der voraussichtlichen Kanal-
verlegetiefe.
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++ sehrgut: Geplanter Tiefpunkt des Baufelds liegt der Kanaltrasse
zugewandt. Ober- und unterirdische Ableitung sind
problemlos gegeben.

+ gut: Geplanter Tiefpunkt des Baufelds liegt der Kanaltrasse
abgewandt. Die unterirdische Ableitung im Freigefalle
ist sehr wahrscheinlich gegeben.

- schlecht Geplanter Tiefpunkt des Baufelds liegt der Kanaltrasse
abgewandt. Die unterirdische Ableitung im Freigefélle
ist bereichsweise nicht gegeben.

--  sehrschlecht Geplanter Tiefpunkt des Baufelds liegt der Kanaltrasse
abgewandt. Die unterirdische Ableitung im Freigefalle

ist nicht gegeben.

5.7.3 Teilnetz 1

Dieses Teilnetz entwassert die Baufelder der Teilflache D, auBer die Baufelder D1.2 und D1.3,
sowie die PlanstraBen D und V.

Die Kanaltrasse beginnt an der sudlichen B-Plangrenze innerhalb der Planstrae V und wird
Richtung Norden bis zur derzeit geplanten Wendeanlage der Planstrae D gefiihrt. Dort biegt
die Trasse nach Osten in die PlanstraBe D ab und folgt der Planstrae D bis zur Wendeanlage
im Osten. Von hier bis zur vorgesehenen Flache fir die Regenriickhaltung wird der Kanal inner-
halb der im B-Plan vorgesehenen Flache fiir Leitungs-, Fahr- und Wegerechte innerhalb der
Baufeldflache gefiihrt. Danach biegt die Trasse nach Norden ab und wird an das Regenriickhal-
tebecken herangefiihrt. Die Trasse verlauft nur in wenigen Bereichen (Trassenbeginn und Wen-
deanlage West) im Gegengefalle zum geplanten Gelande-/StraBengefalle.

Die Zusammenfihrung mit dem Teilstrom aus Teilnetz 2 vor dem RRB ist mittels eines Vereini-
gungsbauwerks (SonderbaugréBe) moglich.

Hinweis: Im Kreisverkehr der Planstrale D ist der Anschluss eines Nebensammlers aus Richtung
Norden geplant. Varianten hierzu werden in Kapitel 5.6.5 betrachtet.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf des Teilnetzes 1:
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Abbildung 13 Teilnetz 1 - Variante 1 - Trasse innerhalb PlanstraBBe D

Lange der Kanaltrasse: 1610 m
Mittlere Tiefenlage des Kanals: 39m
Anschlussmaoglichkeiten: D1.1 - gut (+)

ansonsten sehr gut (++)

Erreichbarkeit Gber 6ffentl. Flachen: sehr gut

Baulicher Aufwand: Keine zu querenden Anlagen, keine Hindernisse durch
bestehende Leitungen (nach Kenntnisstand),
bereichsweise Ubertiefen

Aufgrund der Gelandetopografie und der Lage der Trasse innerhalb der geplanten Verkehrsan-
lagen erscheint die Betrachtung alternativer Losungsmaoglichkeiten verzichtbar.
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5.7.4 Teilnetz?2

Folgende Varianten werden betrachtet:
- Variante 1 - Trasse entlang 6stlicher B-Plan-Grenze
- Variante 2 — Trasse im Wildkorridor (zur Kenntnis)

5.7.4.1 Variante 1 - Trasse entlang 6stlicher B-Plan-Grenze

Die Trasse folgt der K 8772 vom Kreisverkehr bis zur B-Plan-Grenze und biegt dort nach Stiden
in den umlaufenden Griinstreifen ab. Die Trasse wird innerhalb des Grlinstreifens, parallel zu B-
Plangrenze, bis an das Regenriickhaltebecken herangefiihrt. Die Trasse verlauft mit dem Gelan-
degefalle.

Die Zusammenfihrung mit dem Teilstrom aus Teilnetz 1 vor dem RRB ist mittels eines Vereini-
gungsbauwerks (SonderbaugréBe) moglich.

Hinweis: Im Kreisverkehr der PlanstraBe D kann die Kanaltrasse nach Westen erweitert werden.
Die Variantenbetrachtung hierzu wird in Kapitel 5.6.5 betrachtet.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 1:

Abbildung 14 Teilnetz 2 - Variante 1 — Trasse entlang dstlicher B-Plan-Grenze

Y\2021\21073_IPO\LPH-2\BEARB\01_TXT\01_2025-01-31_EB_LP2_Rev.05A .docx I . L



IPO Vorplanung 70

(ohne ARA)
Lange der Kanaltrasse: 2340 m
Mittlere Tiefenlage des Kanals: 32m

Anschlussmoglichkeiten Baufelder: C1.1 - sehr gut (++)
C1.2 - sehrgut (++)
C2.1 - sehrgut (++)
C2.2 - sehr schlecht (--)*
D1.2 - sehr gut (++)
D1.3 - sehr gut (++) / Summe: 8+

Erreichbarkeit Gber 6ffentl. Flachen: in groBen Abschnitten schlecht (Griinflachen)

Baulicher Aufwand: erhoht
Lange Trasse, Querung der BundesstraBe (voraussichtlich
im  Vortriebsverfahren), keine Hindernisse durch
bestehende Leitungen (nach Kenntnisstand)

*Anschlussmaoglichkeiten des Baufeld C2.2 sind als ,sehr schlecht” bewertet, da das Gelande des
Baufelds der Kanaltrasse abgeneigt ist. Die derzeit zu erwartenden Hohenunterschiede verhin-
dern ein oberirdisches AbflieBen und auch eine unterirdische Einleitung von Niederschlagswas-
ser im Freigefille in die Kanaltrasse (angenommene Uberdeckung 1,70 m).

Fir die Uberleitung des Niederschlagswassers in den Sammelkanal ist die Errichtung eines
Pumpwerks einzukalkulieren. Alternativ ist in der weiteren Planung zu priifen, ob eine Abkopp-
lung der Flache von der Kanalisation moglich ist.

5.7.4.2 Variante 2 - Trasse im Wildkorridor (zur Kenntnis)

Um die auffallend lange Trasse der Variante 1 zu reduzieren, wurde die Mdglichkeit einer kr-
zeren Trasse, die Variante 2, gepruft. Aufgrund der bereits zeitig zu erkennenden Nachteile der
Variante dient die Darstellung hier nur zur Kenntnis. Die Variante wird nicht empfohlen. Die
Gegenlberstellung mit der Variante 1 in Kapitel 5.6.4.3 ist informativ. Es wurde keine Kosten-
schatzung vorgenommen.

Bei der Variante 2 werden in der StraBe K 8772 zwei Sammler verlegt — westlich vom Kreisverkehr
und Ostlich von der B-Plangrenze kommend. Sie werden auf Hohe des Wildkorridors zusammen
gefihrt. Danach wird die Trasse innerhalb des Wildkorridors nach Stiden gefiihrt. Die Querung
der BundesstralBe B 172 befindet sich damit in der Ndhe des Bauwerks 2 (Briicke).

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 2:
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Abbildung 15 Teilnetz 2 - Variante 2 — Trasse im Wildkorridor

Lange der Kanaltrasse: 1950 m

Mittlere Tiefenlage des Kanals: 9m
Anschlussmoglichkeiten Baufelder: C1.1 - schlecht (-)
C1.2 - sehr schlecht (--)
C2.1 - sehrgut (++)
C2.2 - sehrgut (++)
D1.2 - sehr gut (++)
D1.3 - sehr gut (++) / Summe: 7+

Erreichbarkeit Gber 6ffentl. Flachen: in groBen Abschnitten schlecht (Griinflachen)

Baulicher Aufwand: hoch

Ubertiefe bis ca. 20 m, Querung der BundesstraBe, keine
Hindernisse  durch  bestehende Leitungen (nach
Kenntnisstand)
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5.7.4.3 Gegeniiberstellung der Varianten

Trassenldnge und -tiefe

Mit der Variante 2 sollte eine kiirzere Trasse als Alternative zur langen Trasse der Variante 1
aufgezeigt werden. Durch die Trassenfiihrung in Variante 2 sind jedoch Ubertiefen von bis zu
ca. 20 m zu erwarten. Dies wird als besonders kritisch fiir den baulichen und spateren betriebli-
chen Aufwand sowie letztlich auch fiir die Herstellungskosten (nicht ermittelt) bewertet. Dieser
aus planerischer Sicht erhebliche Nachteil wiegt die Trassenverkiirzung im Vergleich zur Vari-
ante 1 nicht auf.

Anschlussmoglichkeiten Baufelder
Die Anschlussmdglichkeiten der Baufelder wurden nach dem Prinzip des Punkteschemas be-
wertet (siehe Kapitel 5.6.2). Variante 1 schneidet besser ab als die Variante 2.

Erreichbarkeit Gber &ffentliche Flachen

Beide Varianten werden hinsichtlich der Erreichbarkeit der Trasse als gleichrangig ungtinstig
bewertet und erhalten daher eine ,0". Beide Varianten werden in groBeren Streckenabschnitten
durch Griunflachen gefiihrt, was die Erreichbarkeit und Wartung erschwert. Die Trassen sind in
diesen Abschnitten voraussichtlich nur tber die Baufelder erreichbar, sodass hier zukinftig mit
einem Fahr- und Wegerecht geplant werden muss. Fur die Variante 1 kommt alternativ ein War-
tungsweg (z. B. Feldweg), der mit der Kanaltrasse entlang der B-Plangrenze geflihrt wird, in
Betracht.

Baulicher Aufwand

Bei der Variante 1 ergibt sich bei alleiniger Betrachtung der Trassenldange ein erhéhter baulicher
Aufwand im Vergleich zur Variante 2. Dennoch kann der Kanal in der Variante 1 im Mittel deut-
lich flacher gegriindet werden, sodass bei der Kanalverlegung in Regelbauweise (z. B. hinsicht-
lich Grabenverbau) gearbeitet werden kann.

Bei der Variante 2 hingegen ist ein deutlich erhdhter baulicher und betrieblicher Aufwand in
Bereichen mit Uberdeckungen von bis zu ca. 20 m einzukalkulieren. Der entstehende Aufwand
wird als ausschlaggebender Nachteil bewertet, der durch die kiirzere Trassenlange nicht aufge-
wogen werden kann.

In beiden Varianten ist die Bundesstrale B 172 zu queren. Dies kann beispielsweise im Vor-
triebsverfahren erfolgen.

Herstellungskosten

Da die Herstellungskosten fir die Variante 2 nicht ermittelt worden sind, fliet dieses Kriterium
nicht in das Punkteschema ein. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Variante 2 die héheren Kos-
ten birgt.
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Bewertung im Punkteschema:
Kriterium Teilflachen C1/C2 | Teilflachen C1/C2
Variante 1 Variante 2

Lange der Kanaltrasse - +

Mittlere Tiefenlage gi -
Anschlussmoglichkeiten Baufelder + -
Erreichbarkeit iiber 6ffentl. Flachen 0 0
Baulicher Aufwand 0 ‘
Herstellkosten /
Gesamtbewertung +

Tabelle 10 Bewertung im Punkteschema - Varianten fiir die Teilflichen C1 und C2
Ergebnis:

Die Variante 1 ist die Vorzugsvariante.

Mit dem Punkteschema wird erkennbar, dass selbst die Variante 1 keine optimale Losung dar-
stellt und sich die Vor- und Nachteile nahezu aufwiegen. Generell ist die Entwasserung der
nordlichen B-Plan-Flachen hin zum Regenrickhaltebeckenstandort durch die natirlichen Ge-
landegefalle und die damit groBen Hohenunterschiede erschwert. Die flir das Gebiet ange-
strebte Gelandemodellierung wird dies nur bedingt ausgleichen kénnen und hier kaum maB-
gebliche Erleichterungen bieten. Aus diesem Grund kann hier keine bessere Alternative als die
Trasse der Variante 1 dargeboten werden.
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5.7.5 Teilflache C3

Folgende Varianten werden betrachtet:
- Variante 1 — Ableitung in eine Richtung
- Variante 2 — Ableitung in zwei Richtungen
- Variante 3 — Netzkopplung

5.7.5.1 Variante 1 - Ableitung in eine Richtung

In Variante 1 wird die Trasse im Gegengefalle innerhalb der KreisstraBe K 8772 von der westli-
chen B-Plangrenze bis zum Kreisverkehr Richtung Osten gefiihrt. Dort biegt die Trasse in Rich-
tung Stiden in die KreisstraBe K 8771 ab, unterquert dabei die BundesstraBe B 172 und miindet
im Kreisverkehr der PlanstraBBe D. Dort wird die Trasse als Nebensammler an den Hauptkanal in
der Planstrale D (Teilnetz 1, siehe Kapitel 5.6.3) angeschlossen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 1:

Abbildung 16 Teilfliche C3 - Variante 1 — Ableitung in eine Richtung

Lange der Kanaltrasse: 790 m

Mittlere Tiefenlage des Kanals: 6,1Tm

Anschlussmoglichkeiten Baufelder: C3 - gut (+)

Baulicher Aufwand: erhoht
Kurze Trasse, Querung der BundesstraBe mit dem Verlauf
der K 8771, Uberdeckung bis zu ca. 6 m bei Ubergabe an

Hauptsammler in Planstrafe D

Erreichbarkeit Gber offentl. Flachen: sehr gut
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5.7.5.2 Variante 2 - Ableitung in zwei Richtungen

In Variante 2 werden zwei Ableitungstrassen errichtet. Die eine Trasse wird mit dem StraBenge-
falle innerhalb der KreisstraBBe K 8772 vom Kreisverkehr in Richtung westlicher B-Plangrenze
gefihrt. Auf Hohe der geplanten Faunabriicke biegt die Trasse nach Stiden ab und unterquert
die BundesstraBBe 6stlich des Bauwerks. Danach wird die Kanaltrasse innerhalb der Griinflachen
und durch das Baufeld D 4.2 (parallel zur Grundstticksgrenze zu D3) gefiihrt. Bei Einmiindung
in die Wendeanlage der PlanstraBe D wird der Kanal als Nebensammler an den Hauptsammler
der Planstrale D (Teilnetz 1, siehe Kapitel 5.6.3) angebunden.

Die zweite Ableitung startet ebenfalls beim Kreisverkehr in der StraBe K 8772 und folgt der
StraBe K 8771 Richtung Suden bis zur Einmindung in die Planstrae D. Auf dem Weg wird die
BundesstraBe B 172 unterquert (Tiefpunkt), weshalb die Trasse bereichsweise mit Ubertiefe ver-
legt werden muss. In der Planstralle D wird der Kanal als Nebensammler an den Kanal der Plan-
stralBe D (Teilnetz 1, siehe Kapitel 5.6.3) angebunden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 2:

Abbildung 17 Teilfldche C3 - Variante 2 — Ableitung in zwei Richtungen

Lange der Kanaltrasse: 1070 m

Mittlere Tiefenlage des Kanals: 37m

Anschlussmoglichkeiten Baufelder: C3 - sehr gut (++)

Erreichbarkeit Uber 6ffentl. Flachen: abschnittsweise schlecht (Griinflachen, Baufelder)
Baulicher Aufwand: neutral

Lange Trasse (2 Ableitungen), zweifache Querung der
BundesstraBBe, geringe Verlegetiefe
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5.7.5.3 Variante 3 - Netzkopplung

In Variante 3 werden mehrere Trassen mit zwei Ableitungsrichtungen errichtet.

Die erste Trasse wird im Gegengefalle innerhalb der KreisstraBle K 8772 von der westlichen B-
Plangrenze bis zum Kreisverkehr Richtung Osten gefiihrt. Dort wird sie an den Kanal der Vari-
antenbetrachtung Teilnetz 2 angeschlossen und ist als Verlangerung desselben zu verstehen.
Am Tiefpunkt der K 8771 (Unterquerung BundesstraBe B172) wird ein Startschacht mit zwei
Ableitungen nach Norden und Siiden errichtet. Der Strang Richtung Norden miindet im Kreis-
verkehr der K 8772 und wird dort als Nebensammler an den Hauptkanal angeschlossen. Der
Strang Richtung Stiden miindet im Kreisverkehr der PlanstraBe D und wird dort als Nebensamm-
ler an den Hauptkanal des Teilnetz 1 angeschlossen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante 3:

Abbildung 18 Teilfliche C3 - Variante 3 — Netzkopplung

Lange der Kanaltrasse: 790 m

Mittlere Tiefenlage des Kanals: 50m
Anschlussmoglichkeiten Baufelder: C3 - sehr gut (++)
Erreichbarkeit Uber 6ffentl. Flachen: sehr gut

Baulicher Aufwand: erhoht

Kurze Trasse, Querung der BundesstraBe, erhdhte
Verlegetiefe
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5.7.5.4 Variantenvergleich

Trassenldnge und -tiefe

Die Variante 1 und die Variante 3 weisen in etwa die gleiche Trassenldnge auf. Die Variante 2 ist
durch ihre zwei Ableitungen die langste.

Die Variante 2 hat den Vorteil, dass die Trasse fast nahezu mit dem Geléandegefille verlegt wer-
den kann. Einzige Ausnahme stellt der Tiefpunkt bei der Unterquerung der Bundesstrale B 172
dar. Der Tiefpunkt hat jedoch auf alle Varianten einen gleichartigen Einfluss und wird daher
neutral bewertet.

Aufgrund des Hochpunkts am Kreisverkehr der K 8772 missen die Kanale der Varianten 1 und
3in der Stralle K 8772 im Gegengefalle geflihrt werden. Fir die Variante 1 ergibt sich damit eine
Uberdeckung von voraussichtlich 6 m beim Anschluss an den Strang in der PlanstraBe D. In
Folge wird auch dieser Kanal der PlanstraBe D an diesem Punkt tiefer verlegt werden miissen.
Aufgrund des starken Geldndegefélles in Richtung Regenriickhaltebecken kann diese Ubertiefe
durch Verlegung des Kanals in Planstra3e D im Mindestgefalle mit zunehmender Strecke wieder
reduziert werden.

Auch bei der Variante 3 entsteht eine Ubertiefe am Anschlusspunkt an den Kanal in der StraBe
K 8772 (aus Variantenbetrachtung C1 und C2). In Folge ist der weiterfihrende Kanalstrang tiefer
zu verlegen. Mit zunehmender Strecke kann die Uberdeckung bei Verlegung mit Mindestgefille
wieder reduziert werden. Als weiterhin problematisch erweist sich dabei die parallele Trassen-
fuhrung zum Schmutzwasserkanal (siehe Variantenvergleich Schmutzwasser). Bei Umsetzung
der Variante 3 werden die Regen- und Schmutzwasserkanale in der StraBe K 8772 Uber die
gesamte Strecke von der westlichen bis zu 6stlichen B-Plan-Grenze parallel gefiihrt. Dies er-
schwert die Anbindung von Anschlussleitungen. Als Konsequenz muss der SW-Kanal tiefer ge-
legt werden (mind. 1 m), sodass Anschlisse an beiden Kanalstrangen moglich werden.
Aufgrund der Auswirkungen der Varianten 1 und 3 auf andere Kanalstrange, werden sie gleich-
gestellt mit ,-"bewertet.

Anschlussmoglichkeiten Baufelder
Die Anschlussmoglichkeiten der Baufelder werden bei allen Varianten als gleichwertig gut be-
trachtet.

Erreichbarkeit Gber 6ffentliche Flachen

Bei den Varianten 1 und 3 ist die Erreichbarkeit der Trassen aufgrund der Verlegung in 6ffentli-
chen Verkehrsflachen vollstandig gegeben.

Die Variante 2 wird bereichsweise in Grinflachen und Baufeldern gefiihrt, was die Erreichbarkeit
und Wartung erschwert. Besonders fur den Trassenabschnitt im Baufeld D 4.2 ist zukunftig mit
einem Fahr- und Wegerecht zu planen.

Baulicher Aufwand

Alle Varianten mussen die BundesstraBBe B 172 unterqueren. Aufgrund des Neubaus der Briicke
der B 172 und der einhergehenden bauzeitlichen Sperrung der B 172, kann der Kanal im Zuge
des Neubaus der K 8771 im Kreuzungsbereich in offener Bauweise verlegt werden.

Bei den Varianten 1 und 3 sind aufwendigere Verbauweisen aufgrund der héheren Verlegetie-
fen, einschlieBlich der Auswirkungen auf nachfolgende Trassen, zu erwarten. Variante 3 wird im
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Vergleich zur Variante 1 als unglnstiger bewertet, da sie sich zusatzlich negativ auf den bauli-
chen Aufwand des Schmutzwasserkanals auswirkt (Vgl. Abschnitt Trassenlange und -tiefe).
Variante 2 erfordert eine Unterquerung der BundesstraBBe B 172 im Vortriebsverfahren, was nach
Moglichkeit aufgrund der deutlichen Aufwandserhdhung dringend vermieden werden sollte.

Herstellungskosten

Die Kosten stellen kein unabhangiges Kriterium dar, sondern hangen von vorgenannten Krite-
rien ab. Dennoch werden diese hier gesondert verglichen. Hierzu wird auf die Kostenschatzung
(Teil 3 dieser Vorplanung) verwiesen.

Bewertung im Punkteschema:

Kriterium Teilflache C3 Teilflache C3 Teilflache C3
Variante 1 Variante 2 Variante 3
Lange der Kanaltrasse + - +
Mittlere Tiefenlage - + -
Anschlussmoglichkeiten Baufelder 0 0 0

Erreichbarkeit tiber 6ffentl. Flachen

Baulicher Aufwand 0
Herstellkosten +
Gesamtbewertung

Tabelle 11 Bewertung im Punkteschema - Varianten fiir die Teilfldche C3

Ergebnis:

Die Variante 1 ist die Vorzugsvariante.

Als einziger Nachteil der Variante 1 wird allein die Ubertiefe von bis zu 6 m bewertet. Das
Inkaufnehmen des dadurch entstehenden Mehraufwands wird im Vergleich zu den Nachteilen
der anderen Varianten als vertretbar angesehen.

5.7.6 Ergebnis des Variantenvergleichs

Im Ergebnis wird empfohlen, die Variante 1 fir das Teilnetz 1, die Variante 1 fir das Teilnetz 2
und die Variante 1 fir die Teilflache C3 zu favorisieren. Die gesamte Lange des Regenwasserka-
nals betragt damit insgesamt ca. 4740 m, ca. 300 m Regenwasser-Anschliisse und ca. 61
Schéachte.

Die Darstellung dieser Netze ist in beiliegendem Lageplan, Zchng. Nr. 6, erfolgt.
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5.8 Optionen zur 6ffentlichen dezentralen Regenwasserversickerung
5.8.1 Vorbemerkung

Um die zentralen Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung sowie das Regenwasserableitungs-
system zu entlasten, war zu prifen, welche Flachen zur dezentralen Versickerung der anfallen-
den Niederschlage am Ort ihrer Entstehung genutzt werden kdnnen.

Es wurde die Machbarkeit und ausreichende Flachenverfiigbarkeit gepruft. Diese Prifung fand
vor dem Vorliegen der Baugrunderkundungen vom 20.06.2022 (/24/) statt. Diese zeigten nach-
traglich, dass es kein Versickerungspotenzial fiir 6ffentliche Flachen gibt, da samtliche hierfir
zur Verfligung stehenden Grinflachen auBerhalb der Reichweite der 6ffentlichen Flachen liegen.
Die im Vorfeld des Baugrundgutachtens angestellte planerische Uberlegung ist somit nicht
mehr gliltig. Somit wird nunmehr auf eine zentrale Regenwasserbewirtschaftung fir Abflisse
von offentlichen Flachen orientiert.
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5.9  Offentliche zentrale Regenwasserriickhaltung
5.9.1 Vorbemerkung

Der Stauraum soll als Erdbecken ohne Dauerstau ausgebildet werden. Die hierfiir zur Verfigung
stehende Flache am 0Ostlichen Rand des B-Plangebiets befindet sich in einer Hanglage. Bei der
Einpassung des Beckens in das Gelande ist somit mit erhdhten Aufwendungen fiir Erdbewegun-
gen zu rechnen.

Der Regenriickhalteraum soll ein Speichervolumen von ca. 70.000 m? fassen.

Die nachfolgend aufgefiihrten Uberlegungen zur Regenriickhalteanlagen basieren auf den konzeptionel-
len Uberlegungen im Rahmen einer Vorplanung. Die geometrische Modellierung findet in der Leistungs-
phase 3 statt, in der auch die neuen KOSTRA-DWD Daten 2020 angewendet werden und eine hydrauli-
sche Modellierung der Regenwasserabfliisse stattfindet.

5.9.2 Geometrische Gestaltung

Zur Abschatzung des in der Flache verfligbaren Speichervolumens wird das Becken mit folgen-
den Randbedingungen modelliert:
- die westliche Flanke wird wasserseitig als Gabionenwand 1:10 ausgestaltet
- alle weiteren wasserseitigen Boschungen werden mit einem Verhaltnis von 1:3,5 ange-
ordnet
- luftseitige Boschungen werden mit einem Verhaltnis von 1:3 angeordnet
- Die Beckentiefe wird auf 5 m begrenzt.
- Die Dammkrone (einschl. Dammumfahrung) hat eine Breite von 4 m
- Es wird ein Freibord von 0,5 m angesetzt, sodass der Wasserspiegel im Bemessungsfall
T=100a auf 4,5m Uber der Beckensohle liegt.

Mit der durchgefiihrten Gelandemodellierung kénnen folgende Werte fir das Regenriickhalte-
becken ermittelt werden.

Einheit Becken
Dammkrone (auf3en) m NHN 164,42
Bemessungswasserspiegel bei T=100a m NHN 163,92
Sohle m NHN 159,42
Aufschittung m? 15.700
Abtrag m? 55.500
Speichervolumen bis Bemessungswasserspiegel 4,5m m? 58.800
Speichervolumen bis 4,0 m m? 51.100
Speichervolumen bis 3,5 m m? 43.700
Speichervolumen bis 3,0 m m? 36.700

In der Entwurfsplanung ist das Becken mit weiteren Details auszustatten (Sohlneigung, FlieB-
rinne, Sohlrampe, etc.) und geometrisch zu optimieren.

Das Becken ist in Zeichnung Nr. 006 dargestellt.
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Die Aufwendungen zum Errichten des Erdbeckens sind aufgrund der starken Eingrabung relativ
hoch. Unter Beriicksichtigung des Baugrundgutachtens wird der Aufwand fiir die Sohlabdich-
tung vergleichsweise gering. Die Flache wird als nicht versickerungsgeeignet bewertet.

5.9.3 Variantenuntersuchung zum Platzbedarf

Aufgrund der Erhéhung des Beckenvolumens auf den Riickhalt eines 100-jahrigen Regenereig-
nisses im Vergleich zum im vorherigen Planungsstand betrachteten 10-jahrigen Regenereignis,
werden nun mehr Flachen fiir das RRB bendtigt, als urspriinglich im B-Plan vorgesehen waren.

Es wurden zwei Varianten gepruift.
- Erweiterung RRB Richtung Geltungsbereich-Grenze
- Erweiterung RRB Richtung Teilflache D 1.3

Variante A)

Um das erforderliche Volumen im RRB zur Verfligung zu stellen, wird eine Beckenflache, ge-
messen an der wasserseitigen Béschungsoberkante, von ca. 17.000 m? benétigt. Ausgehend von
der umliegenden Gelédndetopografie ist eine Gesamtflache von ca. 25.000 m? einzuplanen, um
den Anschluss an das Bestandsgelande herzustellen zu kdnnen. Die Gesamtflache wurde daher
an der Linie des luftseitigen BoschungsfuBes gemessen.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Erweiterung der Flachen bis zur B-Plangrenze ausrei-
chend sind. Dies beinhaltet die Nutzung der bisher gem. B-Plan ausgewiesenen Griinstreifen
und den Fledermauskorridor. Der Griinstreifen zwischen RRB-Flache und Teilflache D 1.3 wurde
zur Boschungsanpassung an den Damm des RRB genutzt.

Das Becken ist als Vorzugsvariante ausgewiesen und im Lageplan Zeichnung Nr. 006 dargestellt.
Die in der geometrischen Gestaltung genannten Werte (vorangegangenes Kapitel) entsprechen
der Modellierung nach Variante A.

Variante B)

Analog zur Variante A wird eine Gesamtflidche mit ca. 25.000 m? und eine Beckenfliche (rot) mit
ca. 17.000 m? erforderlich. Das Becken wird unter den gleichen Randbedingungen wie Variante
A erstellt.

Im Ergebnis werden 9.600 m? (ca. 10.000 m?) des Grundstiicks der Teilflaiche D 1.3 belegt.

Die Variante berticksichtigt als 6stliche und nérdliche Grenze die im B-Plan vorgesehenen Griin-
streifen. Eine Ausweitung der RRB-Flache erfolgt ausschlieBlich auf Teilflache D 1.3.

Diese Variante wird aufgrund des erheblichen Eingriffs in Baufeldflachen nicht empfohlen.
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5.9.4 Optimierung des Stauraums

Eine Optimierung des Stauraumvolumens erfolgt in der folgenden Leistungsphase 3:

- hydrodynamische Modellierung des Kanalnetzes
- Nutzung Kanalnetzvolumen

Hierzu werden die Softwareprodukte Hystem-Extran und KOSIM (siehe Kapitel 3) genutzt.

Als weitere Optimierungsmaoglichkeit kann mit einer zusatzlichen Modellierung tberpriift wer-
den, wie sich Staustufen, die in das Kanalnetz integriert werden, auswirken. Hierbei wird ein Teil
des erforderlichen Retentionsvolumens vom Regenriickhaltebecken in das vorgelagerte Netz
verlagert. Durch Ausnutzung des Netzvolumens ist dann eine Reduzierung des Beckenvolumens
in dquivalenter Hohe mdglich.

Um dies zu erreichen, sind Bauwerke innerhalb des Netzes anzuordnen, so dass der Kanalquer-
schnitt bei Starkregenereignissen z. T. geschlossen werden kann, um einen gezielten Riickstau
im Netz zu erzeugen (Aktivierung von Kanalstauraum).

Das aktuelle Kanalnetz ist so gestaltet, dass es keinen Rickstau gibt. Aufgrund des Hohenun-
terschieds zwischen tiefster Kanalnetzsohle und RRB-Stauhdhe, wird es keinen Einstau der RW-
Kanale geben.

In der vorliegenden Planung wurde eine erforderliche Kanalldnge von insgesamt ca. 4700 m
ermittelt mit Nennweiten zwischen DN 300 und DN 2300.

Eine erste Vorstellung, welches Potenzial die Nutzung des Kanalnetzvolumen bietet, liefern fol-
gende Zahlen:

100 Meter Kanal fassen 1000 Meter Kanal fassen
bei DN 1000 ca.78 m® bei DN 1000 ca. 780 m3
bei DN 2000 ca.314 m? bei DN 2000 ca.3.140 m?

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anrechnung von Kanalstauraum im Bereich der nichtof-
fentlichen Entwasserungsanlagen (Geltungsbereich der DIN 1986-100) zur Erreichung des er-
forderlichen Retentionsvolumens nicht zuldssig ist.
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5.10 Variantenbetrachtung zur Regenwasserableitung duBere Erschlie-
Bung

5.10.1 Vorbemerkung

Fur die anstehende Aufgabe werden getrennte Variantenbetrachtungen fiir die Trassierung des
zu planenden Regenwasserkanals zur auBeren ErschlieBung gefiihrt. Ziel ist es, eine geeignete
Trasse zur Ableitung des Regenwassers vom Standort des zentralen Regenriickhaltebeckens bis
zur Seidewitz zu finden.

Es werden drei Varianten zur duBeren ErschlieBung (AE1, AE2, AE3) mit jeweils zwei Untervari-
anten (a, b) betrachtet. Die Varianten geben die grundsatzliche Richtung der Trasse vor, wah-
rend die Untervarianten Modifikationen auf Teilstrecken der Trasse aufzeigen.

Ubersicht der Varianten

Variante AE 1: Trasse am Lindigt-Gut
a. Unterfihrung Weg
b. Fledermaustunnel

Variante AE 2: Trasse nordlich des Merbitzens Griindels
a. Durchlass DN 1500
b. Vortrieb unter Ortsumfahrung

Variante AE 3: Trasse stidlich des Merbitzens Griindels
a. Einleitstelle bei Ortsumfahrung
b. Einleitstelle auf kiirzestem Weg

5.10.2 Bewertungskriterien

Es wird die bereits in Abschnitt 4.6.2.4 beschriebene Methodik zur Bewertung der Varianten
angewandt. Als wesentlich flr einen Vergleich wurden die folgenden Kriterien erkannt:

l. Lange der Trasse

Il. Mittlere Uberdeckung des Kanals (geschlossene Ableitung)
[ll.  Erreichbarkeit der Trasse lber 6ffentliche Flachen

IV.  Flacheneingriff, Grundstiicke Dritter

V. Flacheneingriff, Naturschutz

VI.  Baulicher Aufwand

Zusatzlich wird bewertet, ob die Trasse flr eine offene und/oder eine geschlossene Ableitung
des Regenwassers geeignet ist. Das Kriterium flie3t jedoch nicht als ,gut” oder ,schlecht” in die
Bewertung ein.

Die Herstellungskosten treten bei der Variantenbetrachtung zur duBeren ErschlieBung nicht als
Bewertungskriterium auf. Aufgrund der zahlreichen weiteren Belange (s. 0.) und deren auschlag-
gebende Relevanz fir die Entscheidungsfindung, werden monetare Aspekte nicht im Entschei-
dungsprozess eingebunden.

Die Kostenschatzung wurde lediglich flr die Vorzugsvariante erstellt.
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5.10.3 Varianten AuBere ErschlieBung

5.10.3.1 Variante AE 1: Trasse am Lindigt Gut

Die Ableitungstrasse verlasst Richtung Norden das Regenrlickhaltebecken und unterquert die
Ortsumfahrung Pirna. Fiir die Unterquerung werden zwei Untervarianten vorgeschlagen:

a. Inder Unterfiihrung des Wegs

b. Im Fledermaustunnel
Beide Untervarianten nutzen somit bestehende Unterquerungen der Ortsumfahrung. Danach
folgte die Trasse dem bestehenden Feldweg Am Osthang,* vorbei am Lindigt Gut und miindet
im besiedelten Bereich. Dort folgt die Trasse der StraBe An der Seidewitz (StraBenkreuzungen
mit Postweg und Am Lindigt) und wird schlieBlich auf einem der straBenangrenzenden Grund-
sticke (1404/1 oder 1404/7) in die Seidewitz geleitet.

*Bei Abweichung vom Verlauf des Wegs Am Osthang, kann eine Trassenverklrzung um ca. 50 m
erreicht werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante AE 1.

Abbildung 19 Variante AE 1 Trasse am Lindigt Gut, a. Unterflihrung Weg, b. Fledermaustunnel
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Tabelle 12 Eigenschaften der Varianten zur duBBeren ErschlieBung, AE Ta und AE 1b

AE1a AE1b
Lange der Trasse 870m (minus 50m) 920m (minus 50m)
AuBerhalb der Sied-
Bei Unterquerung der lungsbereiche als
. . Ortsumfahrung und offene (im Fledermaus-
Eignung fir offene/geschlossene . .
Ableitung mnerhalb‘ der Siedlungs-  tunnel) oder gesShIos—
bereiche ist geschlossene  sene Trasse ausfiihrbar;
Ableitung zwingend. im Siedlungsbereich
nur geschlossen.
Mittlere Uberdeckung des Kanals 35m
Erreichbarkeit Uber offentliche sehr gut, Gber bestehende offentliche
Flachen Verkehrsanlagen
Flacheingriff, Grundstlicke Dritter sehr hoch
Nutzung von zum Grunderwerb 212/18
vorgesehenen Flursticken
Nutzung von Flurstiicken im 212/16, 212/12, 1390, 1385/a, 1406/30, 1405,
offentlichen Verkehrsbereich fur 1405/2, 1404/b
Trassenanordnung:

Nutzung von Flurstlicken Dritter
fur Einleitstelle:

Einleitstelle in die Seidewitz: 1445/3
Flacheneingriff, Naturschutz kein Eingriff

1404/1 oder 1404/7

Querung Ortsumfahrung ggf. mittels Vortrieb,
Querung von umfangreichem Medienbestand im
offentlichen Verkehrsraum,
verhaltnismaBig lange Kanaltrasse

Baulicher Aufwand

5.10.3.2 Variante AE 2: Trasse nordlich des Merbitzens Griindels

Die Ableitungstrasse verlasst Richtung Osten das Regenriickhaltebecken und verlauft nérdlich
parallel zum Merbitzens Griindel. Fir die anschlieBende Unterquerung der Ortsumfahrung wer-
den zwei Untervarianten vorgeschlagen:

a. Im Durchlass DN 1500

b. Mittels Vortrieb unter der Ortsumfahrung

In Untervariante AE 2a wird ein durch die DEGES errichteter Durchlass (DN 1500 Sb) im Stra-
Bendamm der Ortsumfahrung Pirna genutzt. Hierbei wird ebenfalls in Flachen mit Ausgleichs-
maBnahmen der DEGES eingegriffen. Als Alternative steht dem gegeniber die Untervariante AE
2b, in welcher eine neue Querung der Ortsumfahrung im Vortriebsverfahren notwendig ist. Da-
nach wird die Trasse auf direktem Weg bis zur Seidewitz gefiihrt. Die gesamte Trasse befindet
sich im unbesiedelten Bereich.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante AE 2.
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Abbildung 20 Variante AE 2 Trasse ndrdlich des Merbitzens Griindels, a. Durchlass DN 1500, b. Vortrieb unter Orts-
umfahrung

Tabelle 13 Eigenschaften der Varianten zur éul3eren ErschlieBung, AE a und AE 2b

AE 2 a AE2Db
Lange der Trasse 390 m 420 m
Bei Unterquerung der Bei Nutzung Durchlass

Ortsumfahrung geschlos- DN 1500 offene Ab-

Eignung flr offene/geschlossene sene Ableitung zwingend. leitung zwingend. Sonst

Ableitung

Sonst auch offene auch geschlossene
Ableitung mdglich. Ableitung moglich.
Mittlere Uberdeckung des Kanals 3,5m

Erreichbarkeit der Einleitstelle ist Uber 6ffentliche

Erreichbarkeit lber Gffentliche Verkehrswege gegeben; sonst keine bestehenden

Flach
achen Maoglichkeiten zur Erreichbarkeit der Trasse
Flacheingriff, Grundstlicke Dritter maBig
Nutzung von zum Gr.underwerb 212/18
vorgesehenen Flursticken
Nutzung von weiteren Flurstiicken 1391, 1391
fur Trassenanordnung: 275/b (Durchlass)
Nutzung von Flurstticken Dritter
e 1392
fur Einleitstelle:
Einleitstelle in die Seidewitz: 1393
. o AusgleichsmaBBnahme S
Flacheneingriff, Naturschutz DEGES kein Eingriff
) . . Unt Ortsum-
Baulicher Aufwand Uberdeckung bis 6m nrerquerung Lrisum

fahrung mittels Vortrieb

Y\2021\21073_IPO\LPH-2\BEARB\01_TXT\01_2025-01-31_EB_LP2_Rev.05A .docx I . L



IPO Vorplanung 87
(ohne ARA)

5.10.3.3 Variante AE 3: Trasse siidlich des Merbitzens Griindels

Die Ableitungstrasse verlasst Richtung Osten das Regenriickhaltebecken und verlauft stdlich
parallel zum Merbitzens Griindel. Eine Querung der Ortsumfahrung Pirna ist in dieser Variante
nicht notwendig. Stattdessen befindet sich in Ableitungsrichtung ein Linienbiotop (Feldge-
holz/Baumgruppe), welches als Grabeneinschnitt in Richtung des Merbitzens Griindels und des
Durchlasses DN 1500 verlauft. Die Ableitungstrasse wird so weit nach Siiden verlegt, bis das
Biotop an einer Stelle ohne Geldandeeintiefung und mit geringem Baumbestand gekreuzt wer-
den kann. Dort wo die Regenwasserableitung das Linienbiotop Feldgehélz quert, ist der Eingriff
auf ein Minimum zu beschrdnken. Die Ableitungstrasse verlauft somit an einem Feldrand (ent-
spricht nicht Flurstiicksgrenzen). Von dort aus werden zwei Untervarianten zur weiteren Tras-
senfilhrung und Positionen der Einleitstellen vorgeschlagen:

c. Eine Einleitstelle bei der Ortsumfahrung

d. Eine Einleitstelle auf kiirzestem Weg zur Seidewitz

In Untervariante AE 3a verlauft die Trasse 6stlich des Linienbiotops und folgt dem nattirlichen
Gelandegefalle. Vor der Ortsumfahrung biegt die Trasse nach Osten ab und schneidet dabei
voraussichtlich eine AusgleichsmaBnahme der DEGES an. Richtung Seidewitz wird die Trasse
einen Steilhang hinunter gefihrt und mundet im Briickenbereich der Ortsumfahrung.

In Untervariante AE 3b wird die Trasse nach der Kreuzung des Linienbiotops auf dem kiirzesten
Weg in Richtung Seidewitz gefuihrt und muss hierbei ebenso einen Steilhang tGberwinden.

In beiden Varianten wird im Hangbereich ein Laubwald gequert. Die Ableitung im Hangbereich
ist in einer geschlossenen oder offenen Kaskade maoglich, wobei die offene Ableitung durch den
AG und das LRA bevorzugt wird. Die SWP weisen in ihrer Stellungnahme vom 24.10.22 auf Vor-
teile der geschlossenen Bauweise hinsichtlich eines geringeren Wartungs- und Reinigungsauf-
wandes hin.

Nachfolgend sind zwei Beispiele zur Gestaltung offener Kaskaden dargestellt. Von der Gestal-
tung in geschlossener Bauweise wird vorerst vom AG abgesehen.

Abbildung 21 Fotobeispiele fiir offene Kaskaden im Hang. Stérmthaler See und Kaskade in Kleve

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der Variante AE 3.
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Abbildung 22 Variante AE 3 Trasse siidlich des Merbitzens Griindels, a. Einleitstelle bei Ortsumfahrung, b. Einleitstelle

auf kiirzestem Weg

Tabelle 14 Eigenschaften der Varianten zur éul3eren ErschlieBung, AE 3a und AE 3b

Lange der Trasse

Eignung fur offene/geschlossene
Ableitung

Mittlere Uberdeckung des Kanals

Erreichbarkeit Uber 6ffentliche
Flachen

Flacheingriff, Grundstticke Dritter
Nutzung von zum Grunderwerb
vorgesehenen Flurstlicken
Nutzung von weiteren Flurstiicken
fur Trassenanordnung:

Nutzung von Flurstticken Dritter
fur Einleitstelle:
Einleitstelle in die Seidewitz:

Flacheneingriff, Naturschutz

Baulicher Aufwand

AE3 b
480 m

AE3 a
580 m

offene sowie geschlossene Ableitung auf kompletter

Strecke maoglich
2,80 m
Erreichbarkeit der Einleit-
stelle ist Gber offentliche
Verkehrswege gegeben;

sonst keine bestehenden nein
Maoglichkeiten zur Erreich-
barkeit der Trasse
maBig
275/e, 275/d, 215
1391 230
1391 230
1393 204/d
L|n|enb|o'top, Waldbiotop, Linienbiotop,
AusgleichsmaBnahme Waldbioto
DEGES P
langere Trasse, Steilhang Steilhang
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5.10.3.4 Variantenvergleich

Im Folgenden werden die Varianten hinsichtlich der gewahlten Bewrtungskriterien verglichen.

Lange der Trasse
Die Variante AE 1 stellt die langste Trasse im Variantenvergleich dar. Die Variante AE 2 verfligt
Uber die kirzeste Trassenlange.

Eignung fir offene/geschlossene Ableitung

Grundsatzlich ist eine Ableitung im offenen Gerinne mit erhdhtem Wartungsaufwand
verbunden. Dariber hinaus wird der oberirdische Platzbedarf fiir eine Ableitung im offenen
Gerinne aufgrund der Hohe des maximalen Abflusses beim Notiberlauf mit 56 m?/s als
verhaltnismaBig hoch im Vergleich zur Verglegung als geschlossener Kanal bewertet. Hierbei ist
ebenfalls zu beachten, dass die Trassen in den Abschnitten, wo sie nicht auf bestehenden
Verkehrswegen erreichbar sind, einen Betriebsweg bendtigen, fir den weiterer Platzbedarf
einzuplanen ist. Dies betrifft maBgeblich die Varianten AE 2 und AE 3.

Sofern die Ableitung des Regenwassers im offenen Gerinne nicht explizit unter Nutzung von
Bestandsstrukturen (z. B. Fledermaustunnel oder Durchlass DN 1500) erfolgen soll, wird eine
Ableitung im offenen Gerinne iber weite Strecken daher grundsatzlich nicht empfohlen. In der
Variante AE 3 ist hingegen eine offene Ableitung in Form einer Kaskade im Bereich des
Steilhangs geeignet und wird gegentiber einer geschlossenen Kaskade favorisiert.

Mittlere Uberdeckung des Kanals

Alle Varianten haben grundsatzlich eine dhnliche Hohendifferenz zu Gberwinden, die nur von
der Hohe der Einleitstelle in die Seidewitz abweicht.

Die Variante AE 1 ist im Siedlungsbereich vorraussichtlich aufgrund einer hohen Dichte an
Bestandsmmedien tiefer zu verlegen als fir die reine Ableitung erforderlich ware, um die
Bestandsmedien zu unterqueren.

Die Variante AE 2 muss diese Hohendifferenz auf kirzester Strecke Uberwinden, weshalb sie
unter Einsatz mehrerer Hohenspriinge eine erhéhte Uberdeckung bei geschlossener Ableitung
im Kanal aufweist.

Erreichbarkeit Gber 6ffentliche Flachen

Die beste Erreichbarkeit bietet in der Bestandssituation die Variante AE 1, da sie hauptsachlich
an oder in offentlichen Verkehrswegen verlauft.

Die Varianten AE 2 und AE 3 sind mittels der bestehenden Infrakstruktur auf ihrer gesamten
Trassenlange nicht erreichbar. Die Einleitstellen der Varianten AE 2 und AE 3a kdnnen jedoch
Uber 6ffentliche Verkehrswege angefahren werden.

Die Variante AE 3b bietet an keiner Stelle bestehende Mdglichkeiten der Erreichbarkeit. Die
Trasse liegt grundsatzlich am weitesten entfernt von bestehender Infrastruktur.

Alle Varianten bendtigen auf den Streckenabschnitten, in denen sie nicht innerhalb oder an
offentlichen Verkehrsanlagen errichtet werden, einen Betriebsweg.

Flacheneingriff, Grundstiicke Dritter

Mit der Variante AE 1 werden, bedingt durch den Eingriff in Siedlungsbereiche, die meisten
Grundstlicke Dritter in Anspruch genommen. Dies betrifft vorrangig 6ffentliche
Verkehrsanlagen, jedoch auch private Grundsticke fir die Errichtung der Einleitstelle.
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Die Varianten AE 1 und AE 2 greifen aufgrund der erforderlichen Querung der Ortsumfahrung
in Flachen der DEGES ein. Die Genehmigungsfahigkeit seitens der DEGES flr den Flacheneingriff
wird stark angezweifelt, da Bemihungen um Vorabstimmungen erfolglos blieben.

Fur die Variante AE 2a wurde zudem im Zuge der Dimensionierung der Kanaltrasse zur auBeren
ErschlieBung festgestellt, dass der Durchlass DN 1500 hydraulisch nicht ausreicht, um das
Regenwasser des Notlberlaufs abzuleiten.

Sofern die Moglichkeit besteht, sollten daher die Trassen der AE 3 gewahlt werden, da diese
keine Querung der Ortsumfahrung erfordern. Das Risiko der Flachenverfligbarkeit fir die
Errichtung der Trasse wird daher als gering eingeschatzt.

Flacheneingriff, Naturschutz

Die Variante AE 2a greift in Flachen der DEGES ein, auf denen umfangreiche
AusgleichsmaBnahmen der Ortsumfahrung geplant sind.

Die Untervarianten AE 3 a und b kreuzen beide ein Linienbiotop und im Hangbereich zur
Seidewitz einen Laubwald. Der Eingriff durch die Variante AE 3b ist dabei erheblicher als durch
die Variante AE 3a, da sich die Einleitstelle der AE 3b mitten in der Biotopstruktur Laubwald
befindet. Hingegen greift die AE 3a nur in den Randbereich des Biotops ein, wo bereits ein
Brickenbauwerk besteht.

Die Variante AE 3a greift zudem potenziell auch in Flachen mit AusgleichsmaBnahmen der
DEGES ein. Ob eine Umgehung der AusgleichsmaBnahme maoglich ist, wird nach Vorliegen der
Vermessung in der Entwurfsplanung bei der genauen Trasseneinordnung geprtift werden und
ist anzustreben.

Baulicher Aufwand

Der hochste bauliche Aufwand entsteht voraussichtlich bei der Variante AE 1. Hier wird eine
Querung der Ortsumfahrung erforderlich, die mindestens bei der Untervariante AE 1a (Unter-
fuhrung Weg) im Vortrieb erfolgen muss. Neben der Lange der Kanaltrasse entsteht auch eine
deutliche Aufwandserhéhung im Bereich des Siedlungsgebiets durch zahlreiche zu querende
Bestandsmedien. Es ist mit Mehraufwand durch Leitungssicherungen sowie voraussichtlich auch
eine Tieferlegung der Kanaltrasse bzw. Diikerung von Medien zu rechnen. Generell wird ange-
zweifelt, ob fir die Verlegung der Ableitungstrasse im StraBenbereich ausreichend Platz zur
Verfligung steht.

Der geringste bauliche Aufwand entsteht voraussichtlich durch die Variante AE 2a (Durchlass
DN 1500). Bis auf eine in Teilbereichen tiefer liegende Kanaltrasse werden hier keine weiteren
Unwegsamkeiten oder erforderliche Bauwerke erwartet.

Bei der Variante AE 2b muss zur Querung der Ortsumfahrung Pirna zwingend im Vortriebsver-
fahren gearbeitet werden.

Der bauliche Aufwand fir die Variante AE 3 wird als hoch eingeschatzt. Auch wenn hier keine
Querung der Ortsumfahrung erfolgt, wirkt die Trassenflihrung im Bereich des Steilhangs auf-
wandssteigernd. Es wird eine Kaskade zur Uberbriicken des Gefélles erforderlich, die als Stahl-
betonbauwerk herzustellen ist. Am FuB der Kaskade ist ein Tosbecken zur Beruhigung zu errich-
ten, von welchem aus das Wasser zur Einleitstelle geleitet werden kann.
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Kriterium Trasse Lindigt Gut Trasse nordl. des Trasse sudl. des
AE 1 Merbitzens G. Merbitzens G.
AE 2 AE 3
Unterflh- Fleder- Durchlass Vortrieb Einleitstelle Einleitstelle
rung Weg maustunnel DN 1500 bei Briicke kirz. Weg
a b a b a b
Lange der Kanaltrasse - - 0 +
Mittlere Uberdeckung - - + +
Erreichbarkeit liber 6f- + + + -
fentl. Flachen
Flacheneingriff, Grund- 0 0
stiicke Dritter
Flacheneingriff, Natur- + + = 4 =
schutz
Baulicher Aufwand + - - -
Gesamtbewertung 0 0 0

Tabelle 15 Bewertung im Punkteschema - Varianten AuBere ErschlieBung
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5.10.4 Ergebnis des Variantenvergleichs

Im Ergebnis der Variantenbetrachtung erhalten die Varianten AE 2a, AE 2b und AE 3a die gleiche
Punktzahl. Unter diesen ist die AE 3a die einzige, flr die kein schwerwiegender Nachteil (--)
ermittelt wurde.

Folgende Ursachen fiihren bei den unterschiedlichen Varianten zum Ausschluss:

AE 1a und b: Eingriff in Siedlungsbereiche mit hoher Mediendichte im Trassenbereich, anzu-
zweifelnde Grundstiicksverfligbarkeit fiir Einleitstelle, anzuzweifelnde Genehmi-
gungsfahigkeit seitens der DEGES zur Querung der Ortsumfahrung

AE 2a: Anzuzweifelnde Genehmigungsfahigkeit seitens der DEGES zur Querung der
Ortsumfahrung sowie zu geringer Durchmesser fir Ableitung bei T=100a des
Durchlass DN 1500

AE 2b: Anzuzweifelnde Genehmigungsfahigkeit seitens der DEGES zur Querung der
Ortsumfahrung

AE 3b: Entlegenheit von sonstiger Infrastruktur sowie schwerer Eingriff in Biotop Laub-
wald

In Folge wird die Variante AE 3a als Vorzugsvariante empfohlen. Der groB3te Vorteil der Variante
wird darin gesehen, dass sie nicht die Ortsumfahrung Pirna quert, sondern ganzlich stdlich da-
von verlauft. Des Weiteren ist eine erste Erreichbarkeit der Trasse an der Einleitstelle gegeben,
wodurch bereits die Zuganglichkeit zu den wichtigen Bauwerken der Variante (Kaskade, Tosbe-
cken, Einleitstelle) gesichert ist. In folgender Abbildung ist die Einordnung der Bauwerke in die
Bestandssituation schematisch veranschaulicht (gelb=Zuwegungen, blau=Komponenten der
RW-Trasse).

Abbildung 23 Veranschaulichung der Einordnung des Einleitbereichs in die Seidewitz, duBere ErschlieBung Variante AE
3a

Anmerkung: Eventuell muss es im weiteren Planungsverlauf zu einer Umverlegung dieser Ein-
leitstelle 20 m in Richtung Stiden kommen. Grund hierfir ist die neu geplante Bahntrasse, die
unter Umsténden in genau der Trasse der Einleitstelle verlauft (siehe Kapitel 1.7.2).
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5.11 Zusammenfassung Regenwasser

Im Ergebnis der gefiihrten Variantenvergleiche kdnnen umfassende MaBnahmen zur Regen-
wasserbewirtschaftung des Gebiets beschrieben werden. Es wurde das Szenario 2 - 30% dezent-
raler Verbleib des Regenwassers auf den Baufeldern — betrachtet.

Zur Ableitung des Regenwassers innerhalb des B-Plangebiets werden aufgrund der Gelan-
destruktur zwei Regenwasserteilnetze erforderlich. Der Hauptstrang des Teilnetzes 1 verlauft in
den PlanstraBe V und D und miindet in der Flache der zentralen RW-Bewirtschaftung am 6stli-
chen Gebietsrand. Ein Nebensammler wird zur Ableitung der Flache C3 errichtet. Das Teilnetz 2
verlauft in der Dippoldiswalder StraBBe nach Osten und folgt danach der dstlichen B-Plangrenze
bis zur Flache der zentralen RW-Bewirtschaftung.

Die Flache zur RW-Bewirtschaftung wird unterteilt in eine Flache zur Riickhaltung und eine Fla-
che zur Behandlung des Regenwassers. Die Kanale der Teilnetze 1 und 2 miinden im Zulauf der
Regenwasserbehandlungsanlage. Diese soll als Rechteckbecken in Stahlbetonbauweise errich-
tet werden, welche aus mehreren parallelgeschalteten Kammern besteht und einen Beckeniber-
lauf zur Teilstromabtrennung beinhaltet.

Vom Regenklarbecken aus wird das Wasser durch ein Einleitbauwerk in ein Erdbecken zur Re-
genwasserriickhaltung gefiihrt. Das Speichervolumen des Regenriickhaltebeckens ist fiir Rege-
nereignisse bis T=100a (70% der anfallenden Regenmenge) bemessen und betragt voraussicht-
lich ca. 70.000 m?.

Zur Ableitung des Regenwassers aus dem Regenrilickhaltebecken ist ein Auslaufbauwerk zu er-
richten, welches bei Regenereignissen konstant 320 I/s abgibt. Bei Uberschreitung eines Rege-
nereignisses T=100a ist das Regenwasser Uber einen Notlberlauf kontrolliert aus dem Becken
in die Ableitungstrasse zur Seidewitz auszulassen.

Die Ableitung des Regenwassers aus dem Regenriickhaltebecken erfolgt in einem geschlosse-
nen Kanal Richtung Seidewitz (duBere ErschlieBung). Hierflr ist eine Trasse vorgesehen, welche
stdlich vom Merbitzens Griindel verlauft und im Bereich der Briicke der Ortsumfahrung Pirna
in die Seidewitz miindet. Die Trasse hat auf dem Weg zur Einleitstelle einen Hang zu Gberwin-
den, wo statt einer geschlossenen Ableitung eine offene, in den Hang eingepasste Kaskade mit
unterhalb liegendem Tosbecken errichtet werden soll.

Neben der Ableitung und Riickhaltung von Regenwasser soll dieses zur Verbesserung des Ge-
bietswasserhaushalts nach Moglichkeit versickert werden. Hierflr wurde unter Bericksichtigung
der Flachenverfligbarkeit und des Platzbedarfs ausgewiesen, von welchen Flachen eine Versi-
ckerung des Regenwassers in anliegenden Griinflaichen mdglich ist.
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6 Regenwasser nichtoffentliche ErschlieBung

6.1 Planungsansatz
6.1.1 Grundsatze der Bewirtschaftung der Baufelder

Ein Verbleib von Regenwasser auf den Baufeldern (d.h. eine Verminderung des Abflusses) kann
grundsatzlich auf zwei Wegen erreicht werden, dies sind Versickerung und Verdunstung. Zu-
satzlich ist in jedem Fall ein gewisser Umfang an Retention erforderlich.

Die zukinftige Bebauung der Grundstlicke ist noch nicht bekannt. Eine detaillierte Planung
nicht-offentlicher RW-Bewirtschaftungsanlagen auf den privaten Baufeldern erfolgt durch die
jeweiligen zukiinftigen Investoren.

Mit den bereits im B-Plan getroffenen Vorgaben zur Bebauung der Flachen wird in diesem Ka-
pitel eine qualitative Betrachtung durchgefiihrt, in welcher Bewirtschaftungssysteme aufgestellt
werden, verglichen, vorbemessen und fir jedes Baufeld individuell angewendet werden.

Derzeit wird im Rahmen der Vorplanung vom Szenario 2 ausgegangen. Bei allen Betrachtungen
zur inneren ErschlieBung Regenwasser wird dabei davon ausgegangen, dass jedes Baufeld mit
70% seiner Regenmenge bis T=100a an das zentrale Regenriickhaltebecken angeschlossen
wird.

Zur Gestaltung der RW-Bewirtschaftung auf den Baufeldern kdnnen gemaB KURAS-Leitfaden
/13/ bspw. folgende Baumalnahmen umgesetzt werden:

- Dachbegriinung

- Fassaden- und Wandbegriinung

- Regenwassernutzung als Betriebswasser

- Regenwassernutzung zur Gebaudekihlung

- MaBnahmen der dezentralen Regenwasserbehandlung auf den Baufeldern

- MaBnahmen der dezentralen Regenwasserriickhaltung auf den Baufeldern

- MaBnahmen der dezentralen Regenwasserversickerung auf den Baufeldern

Die fett gedruckten MaBnahmen werden in dieser Dokumentation als BewirtschaftungsmaB-
nahmen angesetzt, da
a) sie unbebaute Freiflaichen betreffen und keinen Vorgriff auf die spatere Ge-
baudegestaltung darstellen und
b) Dachbegriinung als Form der Gebaudegestaltung ohnehin in den B-Plan ein-
flieBen soll.

Fur die Nutzung der Dachflachen ist seitens des AG eine Aufteilung in Energiegewinnung mittels
Photovoltaik und Dachbegriinung vorgesehen. Als Vorrang sollen 70% der Dachflache fir die
Stromerzeugung genutzt werden. Die verbleibende Flache 30% wird mit Dachbegriinung aus-
gestattet.
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6.1.2 Das fiktive Grundstiick des Planungsansatzes

Fur das Bewirtschaftungskonzept sind zuallererst Annahmen fiir die zukiinftigen Baufeldgestal-
tung zu treffen, wie Flachenanteile der Bebauungsart und Befestigungsart (bzw. Abflussbeiwert).
GemaB Bebauungsplan ist vorgesehen, dass 20% der Flache unbebaut bleiben missen. Dieser
Flachenanteil wird als Griinflache angesetzt.

Des Weiteren plant der AG einen Griindachanteil von 30% und einen Solardachanteil von 70%
durchzusetzen. Der Planer empfiehlt generell den Griindachanteil zu erhéhen. Dies kann auch
ohne EinbuBen des Solardachanteils erfolgen. Die Kombination aus Solar- und Griindach wird
zunehmend bei neueren Bauvorhaben zur Erreichung der Klimaziele umgesetzt.

Fur die Betrachtungen in diesem Dokument wird ein Griindachanteil von 30% angesetzt.

Folgende Annahmen werden der Planung somit zu Grunde gelegt:
- 0,20ha unbefestigt, da GRZ 0,8
- 0,80ha bebaut bzw. befestigt
o davon 0,16ha Verkehrsflachen (Annahme: 80% der 0,80ha werden mit Gebauden
bebaut, verbleiben 20% fur Verkehrsflachen
o davon 0,64ha Gebaude
= davon 0,192ha Griindach (30%)
= davon 0,448ha Solardach* (70%)

*das Solardach schlie3t sonstige Dachflachen, die fur techn. Anlagen bendétigt werden ein.

Die nachste Abbildung zeigt ein somit entstehendes fiktives Grundstiick a 1,0ha GroBe, welches
als Planungsansatz dienen soll und auf alle Baufelder ibertragen wird.

Abbildung 24: Fiktives nichtoffentliches Grundstiick (1,0ha) zur Planung von RW-BewirtschaftungsmalRnahmen
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6.1.3 Trennung der Abfliisse verschiedener Flachen / Regenwasserbehandlung

Im DWA-A 102-2 wird empfohlen in ErschlieBungsgebieten eine Vermischung von Nieder-
schlagswasser unterschiedlicher Belastungen zu vermeiden. Dies heif3t, behandlungsbedirftiges
Wasser und nichtbehandlungsbedirftiges Wasser sind getrennt abzuleiten, um eine sachge-
rechte Behandlung der belasteten Regenwasserabfliisse zu ermdglichen.

Bzgl. Versickerung empfiehlt das DWA-A 138 (2005) des Weiteren eine Abwagung durchzufiih-
ren, ob Abflisse von belasteten Flachen versickert werden kénnen: ,Die Risiken einer Verunrei-
nigung der StraBBen- und Hofabfliisse in Gewerbe- und Industriegebieten mit signifikanter Luftver-
schmutzung kénnen so hoch sein, dass eine pauschale Tolerierbarkeit fiir die Versickerung nicht
gegeben ist. Daher ist die Tolerierbarkeit dieser Abfliisse nach branchen-, orts- und nutzungsspe-
zifischen Gesichtspunkten im Einzelfall zu priifen.”

Schlussfolgernd implizieren die Regelwerke, dass das nichtbehandlungsbedirftige Wasser
(gem. DWA-A 102-2 sind dies Dach-/Griinflachen) zu sammeln und nach Méglichkeit zu versi-
ckern ist; wahrend belastete Abflisse von Hof-/Verkehrsflachen getrennt zu sammeln und zu
reinigen sind, bevor sie weitergeleitet werden.

Zunachst wird abgewogen, ob eine getrennte oder gemeinsame Sammlung von Niederschlags-
wasser unterschiedlicher Flachen sinnvoll ist. Nicht-behandlungsbedurftiges Wasser ist Regen-
wasser von Dachflachen und Griinflachen (gemaB DWA-M 153 i.V.m. DWA-A 102-2 und Gelb-
druck DWA-A 138 2020). Behandlungsbediirftiges Wasser ist Regenwasser von Hof- und Ver-
kehrsflachen.

Von einer detaillierten Variantenbetrachtung zwischen getrennter und gemeinsamer Ableitung
wird planerisch abgesehen, da das Regelwerk etwas anderes empfiehlt und da bereits nach fru-
hen Uberlegungen die Nachteile der gemeinsamen Ableitung signifikant (iberwiegen:

- GemaB Absatz 1 dieses Abschnittes (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.) ist bei Anschluss von StralBen- und Hofabflissen in Gewerbe- und Industrie-
gebieten eine Abwagung zur Tolerierbarkeit der Versickerung der Abfllisse vorzuneh-
men. Aufgrund unbekannter Investoren und spaterer Verschmutzungen muss hier vom
Worst Case ausgegangen werden. In Folge ist zweifelhaft, ob Regenwasser ohne Vorbe-
handlung versickert werden darf. Versickerung als BehandlungsmaBnahme entféllt so-
mit.

- In Folge ist der Niederschlag vor der Versickerung durch technische Behandlungsanla-
gen zu behandeln. Versickerung ist erst nach separater Behandlung des zugefiihrten
Wassers moglich.

- Die Mischung der belasteten Abfllisse mit (eigentlich nicht behandlungsbediirftigen) un-
belasteten Abfliissen sorgt fur eine Volumenstromerhéhung in der Behandlungsanlage.
Diese wird dabei in ihrer Dimension vergrofBert.

- Behandlungsanlagen sind im vorliegenden Fall auf T=5a zu bemessen (siehe Dimensio-
nierung). Bei starkeren Regenereignissen flieBt unbehandeltes Regenwasser tber den
Bypass ab. Dieses Wasser muss in den &ffentlichen Kanal geleitet werden.

Die Betrachtungen des hier dokumentierten Bewirtschaftungskonzepts legen dementsprechend
eine Trennung der Abfllsse verschiedener Flachen zu Grunde.
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Es erfolgt eine Flachentrennung in:
- Gering/nicht belastete Abfllisse von Dachern und Griinflachen (entspricht 84 % der Bau-
feldflache)
- Belastete Abfliisse von Hof- und Verkehrsflachen (entspricht 16 % der Baufeldflache)

Bauliche Randbedingungen

In Folge wird der Niederschlag, der auf Verkehrs- und Hofflachen fallt, behandelt und danach
in den offentlichen Kanal geleitet. Die Flachen sind baulich und Gefalle-technisch in der Planung
so zu gestalten, dass alle FlieBwege dieser Flachen in der grundstiickseigenen Kanalisation ab-
flieBen oder oberirdisch direkt in die 6ffentlichen Verkehrsflachen flieBen. Es darf kein Wasser
von den privaten Hof- und Verkehrsflachen auf die Griinflachen oder Versickerungsanlagen ge-
langen. Dies wird z. B. durch Borde erreicht.

6.1.4 Flachenversickerung

Eine Flachenversickerung wird hier nicht empfohlen.

Flachenversickerungen ist die breitflachige Versickerung auf der zumeist flachen Grinflache.
Voraussetzung ist, dass das Verhaltnis zwischen der abflusswirksamen Flache und der Versicke-
rungsflache moglichst gering ist. Die Anwendbarkeit wird ebenfalls bedingt durch den Abfluss-
beiwert des anstehenden Bodens, dieser sollte ungefahr bei ks = 10 m/s liegen. Ist die Versi-
ckerungsrate nicht ausreichend, um den Niederschlag direkt in den Boden weiterzuleiten, ist
das Verfahren nicht anwendbar. Die empfohlene Bemessungsregenhaufigkeit liegt bei 0,2/a
(T=5a) bei einer Regendauer von 10 bis 15 min (DWA-A 138).

Die Flachenversickerung (FV) als Fokus fir RW-BewirtschaftungsmaBnahmen kommt bei den
vorliegenden Verhaltnissen nicht Betracht. Sie kann bei der spateren detaillierten Baufeldpla-
nung maximal einen geringen Anteil beitragen.

Das herrschende Verhaltnis zwischen abflusswirksamer Flache und Versickerungsflache ist zwar
fur eine Flachenversickerung geeignet (Dach+Griinflache an Griinflache angeschlossen), jedoch
ist damit nur ein geringer Anteil der Regenmenge zu bewaltigen. Eine flachige Versickerung
stellt des Weiteren kein Speichervolumen bereit. Grundsatzlich ist mit FV auch nur die Ableitung
sehr kurzer Regenereignisse bis max. T=5a mdglich. Lésungen fiir [dngere oder starkere Ereig-
nisse, geordnete FlieBwege und Speicher fehlen dann.

Flachenversickerungen gelten nicht als wassertechnische Anlagen und erfordern daher keinen
Wasserrechtsbescheid.

Im Allgemeinen ist der Baugrund im Gebiet des IPO auch zu undurchlassig, um eine ausreichend
hohe Versickerungsrate zu erreichen. Durch Aufflllungen im Rahmen der Gelandemodellierung
mit entsprechend geeigneten Boden, kdnnte die Versickerungsrate verbessert werden und so-
mit die Versickerung von Wasser auf Griinflachen begtinstigen. Bei Auffilllungen mit Béden mit
kf-Werten von 10 m/s oder hoher ist zu beachten, dass fiir die Bemessung von RW-Behand-
lungsmaBnahmen in der Bodenpassage der Abstand zum Grundwasser mind. 5 m betragen
muss. Dies sollte im Bereich des IPO jedoch zu keinen Einschrankungen fiihren, sodass entspre-
chende Bodenauffiillungen fir dieses Kriterium unwesentlich sind.
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6.1.5 Versickerungs- und Retentionsmulden

Um den Verbleib von Regenwasser in den Baufeldern zu gewahrleisten, bieten Mulden verschie-
dene Vorteile. Sie wirken gleichzeitig als Speicher, Versickerungsanlage (wo es moglich ist) und
erhdhen durch die Riickhaltung im offenen Gelande die Verdunstungsmenge.
Versickerungsmulden sind auf allen Baufeldern anzuordnen, auf denen der Baugrund eine aus-
reichende Versickerung zulasst. Die im Baufeld erforderliche aufzunehmende Regenmenge wird
hierbei durch Versickerung und Verdunstung bewirtschaftet. Die Anlagen mussen hierbei nicht
das gesamte erforderliche Volumen auf einmal aufnehmen kdnnen. Hierzu wird das System mit
Speichermdoglichkeiten kombiniert, um nach Regenende bzw. in Trockenzeiten das gespeicherte
Regenwasser der Verdunstung und Versickerung zuzufiihren. Diese Speichervolumina ergeben
sich aus der erforderlichen zurlickzuhaltenden Regenmenge abziglich des Muldenspeichervo-
lumens.

Retentionsmulden sind auf allen Baufeldern anzuordnen, auf denen der Baugrund keine Versi-
ckerung zulasst. Die im Baufeld erforderliche aufzunehmende Regenmenge wird hierbei nur
durch Verdunstung bewirtschaftet. Eine Betriebswassernutzung oder Nutzung des Regenwas-
sers zu Bewasserungszwecken begunstigt die Verbringung der Niederschlage. Da wahrend ei-
nes Regenereignisses kein Wasser verdunstet, missen die geplanten Retentionsspeicher fiir das
gesamte ruckzuhaltende Volumen ausgelegt werden. Retentionsmulden sind hierbei kleinere
Speicheranlagen. Bei groBeren, tieferen Anlagen spricht man von Regenrickhaltebecken.

Bauliche Randbedingungen

Die Bauweise von Mulden ist in der DWA-A 138 beschrieben. Sie sind in Griinflachen anzulegen.
Die Oberflache des Baufelds ist so zu gestalten, dass kein Abfluss von belasteten Flachen der
Versickerungsmulde oberirdisch oder durch technische Anlagen bzw. Kanéle zuflieBt.

6.1.6 Rigolen

Speicherung und Versickerung kann auch durch Rigolen geschehen. Rigolen sind eigenstandig
als unterirdische Speicher- und Versickerungsanlagen oder in Kombination mit Mulden mit
Uberlaufen zur Rigole ausfiihrbar. Letzteres wird angewendet, wenn z. B. das Muldenvolumen
nicht ausreichend fir die Verbringung der Niederschlage ist.

Bauliche Randbedingungen

Rigolen kénnen unter Griinflachen, Mulden und unter Verkehrs-/Hofflachen angeordnet wer-
den. Bei der Einordnung in Verkehrsflachen ist davon auszugehen, dass belastetes Wasser ober-
irdisch von der Verkehrsflache in die Rigole gelangen kann (z. B. Uber Liftungslécher im
Schachtdeckel, Versickerung durch Pflasterfugen). Daher sollten bei dieser Anordnung die Ver-
kehrsflache in die Bemessung der Rigole mit eingerechnet werden.

Da hier der Ansatz einer getrennten Ableitung von Hof- und Verkehrsflachen verfolgt wird, ist
von der Einordnung der Rigole innerhalb der Verkehrs- und Hofflachen abzusehen.
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6.1.7 Verdunstungspotential

Das Verdunstungspotential eines Baufelds setzt sich zusammen aus den Potentialen der be-
grinten Dachflache, der GroBe der Griinflache und der offenen Speicher wie Mulden zur Re-
tention oder Versickerung.

Aktuelle Daten der Online-Datenbanken von Bund und Landern zeigen fiir den IPO eine sehr
gute Verdunstungsleistung:

Mittlere jahrliche potenzielle Verdunstungshdhe: (potenzielle Verdunstung ETp):
631,19 mm/a (Teileinzugsgebiet der Seidewitz)
635,95 mm/a (Teileinzugsgebiet der Gottleuba)
WHH-Kliwes - Wasserhaushaltsportal des Freistaat Sachsen

601-650 mm/a  HAD - Geoportal der Bundesanstalt flir Gewasserkunde (BfG)

Mittlere jahrliche tatsachliche Verdunstungshohe (reale Verdunstung ETa):
567,85 mm/a (Teileinzugsgebiet der Seidewitz)
446,34 mm/a (Teileinzugsgebiet der Gottleuba)
WHH-Kliwes - Wasserhaushaltsportal des Freistaat Sachsen

>650 mm/a HAD - Geoportal der Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG)

Die Daten der zwei Geoportale stimmen in ihrer GroBenordnung Utberein. Fir das Gebiet kann
angenommen werden, dass die derzeitige potenzielle Verdunstung nahezu ausgeschopft wird
(ETp =ca. ETa). Fur die vorliegende Planung und die einzusetzenden Bewirtschaftungsmalnah-
men wird eine Verdunstung im Gebiet des IPO mit ca. 600 mm/a angenommen.

Eine detaillierte quantitative Beschreibung der Prozesse wird im Rahmen der fachspezifischen
Berechnungen bei Bearbeitung der Entwurfsplanung erfolgen. Das Verfahren der Langzeitsimu-
lation ist im Kapitel 3 beschrieben und kommt in Leistungsphase 3 zur Anwendung.

6.1.8 Dachbegriinung

Die Dachbegriinung sollte einen essenziellen Bestandteil der BewirtschaftungsmafBnahmen im
IPO darstellen. Dachbegriinung erhéht das Verdunstungspotential eines Baufelds, da mehr
Griunflache geschaffen wird. Es wird grundsatzlich zwischen intensiver und extensiver Dachbe-
grinung unterschieden. Beispielhaft sind hier drei Systeme mit ihren Potenzialen des Herstellers
Optigrin genannt:
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Abbildung 25: Beispiele fir Griindachsysteme, Hersteller Optigriin 01/2023

Auch Kombinationen aus extensiven Dachbegriinungen unter Solaranlagen sind méglich.

Bauliche Randbedingungen
Sobald Speicherraume fir Niederschlagswasser auf dem Dach geschaffen werden, ist die Voll-
fullung des Volumens im maximalen Lastfall der Gebaudestatik zu beriicksichtigen.

6.1.9 Speicherung

Die dezentrale Speicherung des Niederschlagswassers kann mittels folgender Manahmen und
Anlagen erfolgen:
Extensiv bewirtschaftetes Griindach
- Retentions-/Versickerungsmulden
- Kleinere Regenrtickhaltebecken
- Unterirdischer Stauraum (Zisternen)
- Rigolen (unterirdischer Stauraum + Versickerung)

Angestrebt werden sollte eine Kombinierung der Staurdaume. Im vorliegenden Fall werden Spei-
chermdglichkeiten sogenannter Retentionsgriindacher (siehe Abbildung 25) in der abschlieen-
den Baufeldbewertung nicht beriicksichtigt, da sie einen erhéhten Eingriff in die bauliche Ge-
staltung darstellen. Das erforderliche Speichervolumen soll daher durch Bemessung von Re-
tentions-/Versickerungsmulden und Zisternen erreicht werden. Zur Ausweisung des Potentials
der Dachretention werden Berechnungen vorgestellt (siehe Dimensionierung).

Rigolen und Zisternen konnen getrennt oder in Kombination angelegt werden. Im vorliegenden
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Fall sollte die Wahl eines Systems ausreichen. Die Kombination bietet sich insbesondere bei
hoheren erforderlichen Niederschlagsmengen und versickerungsfahigem Boden an, als wie hier
gegeben.

Bauliche Randbedingungen
Siehe Mulden (6.1.5), Rigolen (6.1.6) und Dachbegriinung (6.1.8).

Unterirdische geschlossene Staurdume konnen in allen Flachen angeordnet werden, solang si-
chergestellt ist, dass keine belasteten Abfllisse eintreten.

6.1.10 Regenwasserbehandlung

Fur die Regenwasserbehandlung kdnnen technische Anlagen, wie Regenklarbecken, oder Ver-
sickerungsanlagen eingesetzt werden.

Die Behandlung von Regenwasser durch Versickerung in der Bodenpassage ist gem. DWA-M
153 nur maoglich durch eine 10 bis 30 cm dicke bewachsene Oberbodenschicht oder durch eine
Bodenpassage von mind. 3 bis 5 m Machtigkeit. Letzteres steht in Abhangigkeit vom k-Wert,
sodass flr eine 3 m machtige Schicht ein ke-Wert von 10 bis 10 m/s erforderlich ist. Bei k¢-
Werten von 10 bis 10 m/s sind 5 m Méchtigkeit erforderlich.

Die Wahl der BehandlungsmalBnahme bei der Versickerung ist relevant fur die Abschatzung des
zuklnftigen Bauaufwandes, besonders in Gebieten mit oberflachigen Schichten schlechter Ver-
sickerungseignung. Soll hier versickert werden, ist in Gebieten mit solchen Schichten dann i.d.R.
ein Bodenaustausch mit geeigneteren Boden erforderlich.

Die Versickerung erfolgt iber Mulden und/oder Rigolen.

Eine Alternative zur Wasseraufbereitung sind technische Anlagen zur Sedimentation und, wenn
erforderlich, Leichtflissigkeitsabscheidung, wie Regenklarbecken oder Sedimentationsrohre.

Bauliche Randbedingungen

Fur Versickerungsmulden siehe Kapitel 6.1.5.

Unterirdische, technische Anlagen kdnnen sowohl in Griinflachen als auch unter Verkehrsfla-
chen angeordnet werden. Fir die lagetechnische Einordnung in den Grundstiicksflachen gelten
gleichbedeutend die Bedingungen von Rigolen (Kapitel 6.1.6). Somit ist von der Einordnung
innerhalb der Verkehrs- und Hofflachen abzusehen.

Grundsatzlich konnen die folgenden Systeme fiir Behandlungsmaoglichkeiten unterschieden
werden:

a) Gemeinsame Sammlung und Aufbereitung aller anfallenden Abfliisse des Grundstlicks

- Behandlung in techn. Reinigungsanlage, die in Griin- oder Hof-/Verkehrsflachen ein-
geordnet ist.

Im Sinne der Okologie und des Gewasserschutzes wird durch den Planer entschieden

Versickerung in Rigolen und/oder Mulden fiir diese Variante nicht zu betrachten, da

keine Aussagen bzgl. der Tolerierbarkeit der belasteten Abflisse (DWA-A138, 2005) ge-

troffen werden kdnnen.
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b) Getrennte Sammlung und Aufbereitung belasteter (Hof-/Verkehrsflachen) und unbelas-
teter (Dach-/Griunflachen) Abflisse
- Abflisse von Dach-/Grinflachen: Versickerung in Rigolen und/oder Mulden, die in
Grunflachen angeordnet sind.
- Abflisse von Hof-/Verkehrsflachen: Behandlung in techn. Reinigungsanlagen, die in
Grin- oder Hof-/Verkehrsflachen eingeordnet sind

Wie in Kapitel 6.1.3 beschrieben, wird das System b) in der vorliegenden Dokumentation ver-
folgt.
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6.2 Bewirtschaftungskonzept
6.2.1 Baufelder mit Versickerungseignung

Konzept
Das dargestellte Schema zeigt das Bewirtschaftungskonzept (BWK) fiir private Baufelder, die
zumindest anteilig Flachen mit Versickerungseignung beinhalten.

Abbildung 26: Bewirtschaftungskonzept private Baufelder mit Versickerung

Dies betrifft die Baufelder:
-C1.1 -C2.1 -C3.2 -D141
-C1.2 -C2.2 -D4.1 -D1.2

Samtliche im Folgenden benannten Dimensionen und Verfahren wurden rechnerisch nachge-
wiesen und werden im Unterlagenteil Dimensionierung erlautert. Die Berechnungsergebnisse
sowie Steckbriefe fiir jedes Baufeld befinden sich in der Unterlage 2 (Dimensionierung) .

Als Ausgangsbedingung gilt die getrennte Sammlung bzw. Ableitung von behandlungsbediirf-
tigem und nicht behandlungsbediirftigem Wasser.
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Nichtbehandlungsbediirftiger Abfluss

Bei Baufeldern mit versickerungsgeeigneten Flachen steht neben der Verdunstung die Versicke-
rung als BewirtschaftungsmaBnahme im Vordergrund. Es wird eine Versickerungsmulde fir
T=5a dimensioniert. Es wird mit der maximalen Einstauhdhe von 30 cm gerechnet, sodass die
mindestens benotigte Versickerungsflache in den Berechnungen erhalten wird. Eine nachtragli-
che Verringerung der Einstauhdhe fiihrt zu groBeren Versickerungsflachen und -volumina, und
kann als Optimierungsvariante der zukiinftigen Baufeldplanung angesehen werden, sofern aus-
reichende Flachen mit Versickerungseignung zur Verfligung stehen. Diese Optimierung ist mog-
lich bis

a) die Flachen mit Versickerungseignung gemal Baugrundgutachten ausgeschopft sind

oder

b) die gemal B-Plan erforderliche unbebaute Flache ausgeschopft ist.
Die Optimierung konnte im Bestfall dafiir sorgen, dass samtliche weitere RetentionsmaBnahmen
entfallen kénnen.

Die Mulden sind so im Baufeld anzuordnen, dass das gesamte auf der unbebauten Flache an-
fallende Niederschlagswasser tber oberflachige FlieBwege in die Mulde abflieBen kann. Unter-
irdische Zuleitung sind aufgrund der geringen Muldentiefen i.d.R. nicht anwendbar, da die er-
forderlichen Rohrdeckungen nicht eingehalten werden kdnnen. Das Gelande ist dementspre-
chend zu gestalten. Vorschlage zur Anordnung der Versickerungsmulden wurden im Lageplan
Regenwasser (Zeichnung Nr. 006) getroffen. Die eingezeichneten Muldenflachen orientieren
sich an folgenden Kriterien
e Einordnung ausschlieBlich innerhalb versickerungsgeeigneter Bereiche, ausgewiesen im
Baugrundgutachten von IB Hartig
e Einordnung grundsatzlich im Randbereich der Baufelder; dabei mdglichst innerhalb des
Randstreifens, der ohnehin von Bebauung freizuhalten ist, gemal B-Plan FIRU
e Einordnung auBerhalb von bisher bekannten Béschungslagen, gemaB Gelandemodellie-
rung IB Schuster
e Einordnung mdglichst an voraussichtlichen Gelandetiefpunkten des Baufelds (nicht im-
mer eingehalten), gemal Gelandemodellierung IB Schuster

Die Behandlung des Niederschlagswassers soll simultan durch die Versickerung in der Boden-
passage der Mulde geschehen. Um den Bauaufwand gering zu halten, empfiehlt sich eine
Schicht aus 20 cm Oberboden, welche auch i.V.m. gestalterischen MaBnahmen aufgebaut wer-
den kann. Ein Bodenaustausch, explizit fir die Versickerung bzw. Behandlung, ist somit nicht
erforderlich. Die Wahl dieser MaBnahme zur Wasserbehandlung wurde unter Anwendung des
Merkblatts DWA-M 153 durchgefihrt. Es ist zu vermuten, dass, sobald das neue Arbeitsblatt
DWA-A 138 in Kraft tritt, die Behandlungsbedirftigkeit des Wassers dieser Flachen ganzlich
entfallt.

Das Muldenvolumen der Versickerungsmulde wird als Retentionsvolumen angesetzt. Die Mulde
wird mit einem Muldentberlauf versehen, Gber welchen bei Vollfillung Wasser in einen weite-
ren Retentionsspeicher Uber eine Rohrleitung abflieBt.
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Als Retentionsspeicher wird eine Zisterne bzw. ein Stauraumkanal gewahlt; im Weiteren benannt
als Zisterne. Die Zisterne sammelt Wasser aus

1. dem Muldenlberlauf

2. den Dachflachen (Griin- und Solardach)

Die Zisterne wird mit Pumpen ausgestattet, die bei Bedarf das gespeicherte Wasser wieder der
Verdunstung und der Versickerung zufiihren.

a) Sobald nach Regenende in den Versickerungsmulden Speichervolumen frei wird, kann
Wasser aus der Zisterne zurtick in die Mulde geleitet werden, um dort zu versickern und
zu verdunsten.

b) Nach langeren Trockenphasen, wenn das im Griindach gespeicherte Wasser uber die
Pflanzen verdunstet ist, kann Wasser aus der Zisterne zurlick auf das Dach gefordert
werden. Dieses dient zur Bewasserung der Griindachvegetation und wird dort verduns-
tet.

Das Griindach wird extensiv oder intensiv begriint. Der Abflussbeiwert dieser Dacher wird mit
0,5 bewertet. Ein zusatzliches Speichervolumen unterhalb der Vegetationsschicht wird vorerst
nicht auf dem Dach eingeordnet. Dies kann in der Vorplanung zu den jeweiligen Baufeldern als
Optimierungsvariante angesetzt werden, um das Volumen von in den Freianlagen zu errichten-
den Zisternen zu reduzieren.

Das Griindach wird mit Uberlaufen ausgestattet, tiber welchen bei Ausschépfung des Hohlraum-
volumens des Griindachaufbaus Wasser in die Zisterne abflieBt.

Die Option einer Rigole, wie in Abbildung 26 dargestellt, stellt eine Optimierungsvariante fir
die Vorplanung der Baufelder dar. Die Rigole kann als vollstandiger ,Zisternenersatz” mit allen
dazugehorigen Anschlissen und mit gleichzeitiger Versickerungswirkung in versickerungsge-
eigneten Flachen platziert werden. Die Rigole bendétigt aufgrund der Versickerungswirkung hier-
bei sogar weniger Volumen als die Zisterne. Die Rigole ist jedoch nur fir zusatzliches Versicke-
rungspotenzial anzusetzen, wenn sie auBBerhalb bereits geplanter Muldenflachen angelegt wird.
Wird sie unterhalb von Mulden platziert, hat dies keinen Effekt auf die versickernde Nieder-
schlagwassermenge.

Anstelle eines ,Zisternenersatzes” kann die Rigole auch als zusatzliches Speichermittel genutzt
werden. Hierbei wiirde das erforderliche Retentionsvolumen, was fiir die Zisterne berechnet
wurde, auf die Rigole und die Zisterne prozentual aufgeteilt werden. Die Zisterne ist dabei mit
einem zusatzlichen Uberlauf in die Rigole auszustatten.

Behandlungsbediirftiger Abfluss

Das separat gesammelte Niederschlagswasser von Hof- und Verkehrsflachen ist behandlungs-
bedurftig. Aufgrund der Lage der Flachen innerhalb eines Gewerbe- oder Industriegebiets, wird
hier die hochste Kategorie Il der Flachenbelastung gemaB DWA-A 102-2 angesetzt. Das Wasser
ist entweder a) dezentral auf dem Grundstlick oder b) im zentralen Regenklarbecken (RKB) zu
behandeln. Diese Entscheidung wirkt sich ebenso auf die Dimensionierung des zentralen RKBs
aus.

a) Behandlung dezentral auf dem Grundstiick
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Fur die Behandlung des Wassers von Hof- und Verkehrsflaichen dezentral auf dem Baufeld ist
aufgrund der Belastungskategorie lll die hochste spezifische Jahresfracht von 760 kg/(ha*a) an-
zusetzen. Eine Mischung bzw. Verdiinnung mit geringer belasteten Wassern findet nicht statt.
Die dadurch entstehende maximal zuldssige Oberflachenbeschickung der zu bemessenden Be-
handlungsanlage betragt dann 2,17 m/h. Fur eine derart geringe Beschickung und das damit
einhergehende grofe Volumen sind Fertigteilregenklarbecken i.d.R. nicht ausgelegt, sodass vo-
raussichtlich ein Sonderbauwerk in Rechteckbauweise errichtet werden muss. Dies trifft auf alle
Baufelder, unabhangig von deren GroBe, zu.

b) Behandlung im zentralen RKB
Bei dieser Variante werden die behandlungsbedurftigen Abflisse der Hof- und Verkehrsflachen
ohne Vorbehandlung ins Regenwassernetz abgeleitet und dem zentralen RKB zugefiihrt. Die
Abflusse werden mit Kategorie Ill bewertet.
Fur die Dimensionierung des zentralen RKBs sind ebenfalls die dort zuflieBenden nicht-behand-
lungsbedurftigen Abflisse zu beriicksichtigen. Diese kommen u. A. ebenfalls von den Baufel-
dern und entstehen durch die Uberlaufe aus bspw. Mulden und Zisternen. Dieses Wasser ist der
Kategorie | zugeordnet und verdiinnt den Abfluss.
Es wird daher eine Flachentrennung in behandlungsbedurftige und nicht-behandlungsbediirf-
tige Abflisse notwendig. Die Ermittlung der angeschlossenen Flachen wurde in Kapitel 6.1.2
erortert.Diese Verhaltnisse werden nun fir alle Baufelder angesetzt.
Fur StraBenflachen und das neue Umspannwerk wird weiterhin der Worst-Case Kategorie IlI
angesetzt.
Diese Anderung in der Bewertungskategorie hat erheblich Einfluss auf die Dimension die zent-
ralen Behandlungsanlage.
Es ist nun eine Beschickung von 78,73 m/s moglich. Dies reduziert die erforderliche Grundflache
und das Volumen der Anlage erheblich, obwohl durch das Szenario 2 in Summe nun eine gro-
Bere Flache angeschlossen ist als im Szenario 1.

Bei Vorbehandlung auf dem Grundsttick ist rechnerisch eine maximal zuldssige Oberflachenbe-
schickung von 29,43 m/h maoglich. Dies ist fur die Auslegung von Behandlungsanlagen eine sehr
hohe Beschickung und stellt die grundsatzliche Reinigungswirkung in Frage. Hier ist empfeh-
lenswert Uber den Entfall einer zentralen Regenwasserbehandlung nachzudenken. Der An-
schluss von derart groBen Flachen, die aufgrund der Vorbehandlung unter Kategorie | fallen, im
Verhaltnis zu den Flachen der Kategorie Ill, fiihrt zu einer starken Verdiinnung der zu behan-
delnden Abflusse.
Um den reinigungsbediirftigen Abfluss ordnungsgemaB zu behandeln, kommen zwei Lésungen
in Betracht:
a) alle noch nicht dezentral behandelten Flachen ebenfalls dezentral am Ort des Anfalls
behandeln (6ffentliche Verkehrsflachen und Umspannwerk)
oder
b) zwei Netze zur Regenwasserableitung errichten. Eines fiir die Ableitung des gereinig-
ten/nichtbehandlungsbedirftigen Wassers von den Baufeldern zum zentralen Regen-
rickhaltebecken. Und eines rein fir die StraBenentwdsserung, welches auch die Ablei-
tung des behandlungsbedirftigen Wassers vom Umspannwerk tGbernimmt.
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Der Bau zweier Netze erscheint als unverhaltnismaBig, weshalb Variante a) als bessere Option
gewertet wird.
In Folge gibt es zwei Méglichkeiten:
1. dezentrale Behandlung des behandlungsbediirftigen Abflusses der Baufelder + dezent-
rale Behandlung des Abflusses aller anderen Flachen, jeweils am Ort des Anfalls
2. zentrale Behandlung aller behandlungsbedirftigen Abfliisse des B-Plans ohne Vorreini-
gung/Behandlung am Ort des Anfalls. (Entfall der baufeldeigenen RW-Behandlung)
Maglichkeit 2 wird als Planungsansatz weiterverfolgt.

Zusammenfassung

Das grundlegende System legt den Fokus auf Versickerung und die dabei mdgliche Regewas-
serbehandlung, Speicherung und Verdunstung. Die Versickerungsmulden werden auf ein 5-jah-
riges Regenereignis ausgelegt. Das hierbei ermittelte Volumen deckt das erforderliche Retenti-
onsvolumen flr das Baufeld fiir 30% der bei T=100a anfallenden Niederschlagsmenge nicht ab.
In Folge wird ein weiterer Retentionsraum in Form einer Zisterne erforderlich. Das Zisternenvo-
lumen entspricht dem erforderlichen Retentionsvolumen abzgl. des Muldenvolumens. Ebenfalls
werden 30% der Dachflachen begriint. Der Abfluss aus den Dachflachen sowie aus den vollge-
fullten Mulden wird bei Regenereignissen der Zisterne zugefiihrt. Sobald Speicherrdaume in der
Mulde oder auf dem Dach frei werden, kann gespeichertes Wasser aus der Zisterne dorthin
zuriickgeleitet werden und dort verdunsten und versickern.

Durch die Schaffung des Speicherraums fiir 30% der bei T=100a anfallenden Niederschlags-
menge ist die Regenwasserbewirtschaftung des jeweiligen Baufelds gesichert.
Optimierungsmoglichkeiten bestehen bzgl.:

- VergroBerung der Muldenflache

- Retentionsraume im Griindach

- Rigolen

In Unterlage 2 (Dimensionierung) liegen Steckbriefe fiir die Bewirtschaftungsmalnahmen aller
Baufelder bei. Angegeben werden fir alle Baufelder:

- Erforderliches Retentionsvolumen des Baufelds

- Versickerungseignung / keine Versickerungseignung

- GroBe der Versickerungs-/Retentionsmulde

- GroBe der Zisterne inkl. Baumodellbeispiel

- Optimierungsmdglichkeiten

- Usw.
Der behandlungsbediirftige Abfluss der Hof- und Verkehrsflachen des Baufelds wird in Kanalen
gesammelt und direkt ohne Behandlung in das 6ffentliche Netz geleitet.
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6.2.2 Baufelder ohne Versickerungseignung

Das dargestellt Schema zeigt das Bewirtschaftungskonzept (BWK) flr private Baufelder, auf de-
nen gemaR Baugrunderkundungen (Kapitel 2.7) keine Versickerung moglich ist.

Abbildung 27: Bewirtschaftungskonzept private Baufelder ohne Versickerung

Dies betrifft die Baufelder:
-D1.3 - D2.1 -D23 - C3.1
-D4.2 -D2.2 -D24

Samtliche im Folgenden benannten Dimensionen und Verfahren wurden rechnerisch nachge-
wiesen und werden im Unterlagenteil Dimensionierung erlautert. Die Berechnungsergebnisse

sowie Steckbriefe fiir jedes Baufeld befinden sich in der Unterlage 2 (Dimensionierung) .

Als Ausgangsbedingung gilt die getrennte Sammlung bzw. Ableitung von behandlungsbedurf-
tigem und nicht behandlungsbediirftigem Wasser.

Nichtbehandlungsbediirftiger Abfluss

Bei Baufeldern mit nicht versickerungsgeeigneten Flachen stehen die Verdunstung und Re-
tention als BewirtschaftungsmafBnahmen im Vordergrund.

Die Verdunstung erfolgt von Griindachflachen, Griinflachen (unbebauten Flachen) und freien
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Wasserspiegelflachen. Letzteres wird durch die Schaffung von offenen Retentionsrdumen er-
reicht. Hierfir werden ,Retentionsmulden mit Versickerungsschichten zur Niederschlagsbe-
handlung mit unterhalb liegender Drainage” angeordnet. Die Retentionsmulden werden hierfir
analog zu Versickerungsmulden dimensioniert, um eine Niederschlagsbehandlung durch die
Bodenpassage umzusetzen. Hierfur reicht eine 20 cm dicke Schicht aus Oberboden aus. Der
Bauaufwand fiir diese Art der Behandlung durch Versickerung ist dementsprechend gering und
kann auch durch gestalterische MaBnahmen der Freianlagenplanung aufgebaut werden.

Die Wahl dieser MaBnahme zur Wasserbehandlung wurde mittels des Merkblatt DWA-M 153
durchgefihrt. Es ist zu vermuten, dass, sobald das neue Arbeitsblatt DWA-A 138 in Kraft tritt,
die Behandlungsbedurftigkeit des Wassers dieser Flachen ganzlich entfallt.

Der Unterschied zur tatsachlichen Versickerungsmulde ist, dass, aufgrund des nicht geeigneten
Baugrundes, die Versickerung in der der Wasserbilanz nicht abflusswirksam wird. Das Wasser
wird unterhalb der Behandlungsschicht mittels einer Drainageschicht wieder aufgefangen und
anderen Speicherraumen zugeleitet. Die Drainageschicht kann als Kiesschicht mit innenliegen-
den Drainagerohren ausgebildet werden. Diese Rohre leiten das Wasser beispielweise in eine
Zisterne weiter.

Dementsprechend wird trotz der Versickerung zur Behandlung weiterhin von ,Retentionsmul-
den” bzw. ,Retentionsmulden mit Niederschlagswasserbehandlung durch Versickerung” ge-
sprochen. Die Versickerung dient nur der Behandlung und nicht der Abflussreduktion. Letztere
wird durch die Verdunstung vom freien Wasserspiegel erreicht.

Die Retentionsmulde wird als Versickerungsmulde fiir T=5a dimensioniert. Es wird mit der ma-
ximalen Einstauhdhe von 30 cm gerechnet, sodass die mindestens benétigte Versickerungsfla-
che in den Berechnungen erhalten wird. Eine nachtragliche Verringerung der Einstauhéhe fihrt
zu groBeren freien Wasserspiegellagen und Retentionsvolumina, und kann als Optimierungsva-
riante der zuklnftigen Baufeldplanung angesehen werden. Diese Optimierung ist moglich bis
die gemaB B-Plan erforderliche unbebaute Flache ausgeschopft ist.

Die Optimierung konnte im Bestfall dafiir sorgen, dass samtliche weitere Retentionsmafnahmen
entfallen kdnnen.

Die Mulden sind so im Baufeld anzuordnen, dass das gesamte auf der unbebauten Flache an-
fallende Niederschlagswasser Uber oberflachige FlieBwege in die Mulde abflieBen kann. Unter-
irdische Zuleitung sind aufgrund der geringen Muldentiefen i.d.R. nicht anwendbar, da die er-
forderlichen Rohrdeckungen nicht eingehalten werden kdnnen. Das Gelande ist dementspre-
chend so zu gestalten, dass sich die Mulden moglichst an Gelandetiefpunkten befinden.

Eine Eintragung der Flachen wurde im Lageplan nicht vorgenommen.

Das Muldenvolumen wird als Retentionsvolumen angesetzt. Die Mulde wird mit einem Mulden-
Uberlauf versehen, tber welchen bei Vollfiillung Wasser in einen weiteren Retentionsspeicher
Uber eine Rohrleitung abflieBt.

Als Retentionsspeicher wird eine Zisterne bzw. ein Stauraumkanal gewahlt; im Weiteren benannt
als Zisterne. Die Zisterne sammelt Wasser aus dem Muldentiiberlauf und den Dachflachen (Griin-

und Solardach).

Die Zisterne wird mit Pumpen ausgestattet, die bei Bedarf das gespeicherte Wasser wieder der
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Verdunstung und der Versickerung zufiihren.
- Sobald nach Regenende in den Retentionsmulden Speichervolumen frei wird, kann
Wasser aus der Zisterne zurlick in die Mulde geleitet werden, um dort zu verdunsten.
- Nach langeren Trockenphasen, wenn das im Griindach gespeicherte Wasser (iber die
Pflanzen verdunstet ist, kann Wasser aus der Zisterne zurlick auf das Dach gefordert
werden. Dieses dient zur Bewasserung der Griindachvegetation und wird dort ver-
dunstet.

Das Griindach wird extensiv begriint. Der Abflussbeiwert dieser Dacher wird mit 0,5 bewertet.
Ein zusatzliches Speichervolumen unterhalb der Vegetationsschicht wird vorerst nicht auf dem
Dach eingeordnet. Dies kann in der Vorplanung zu den jeweiligen Baufeldern als Optimierungs-
variante angesetzt werden, um das Volumen von in den Freianlagen zu errichtenden Zisternen
zu reduzieren.

Das Griindach wird mit Uberlaufen ausgestattet, (iber welchen bei Ausschépfung des Hohlraum-
volumens des Griindachaufbaus Wasser in die Zisterne abflieft.

Eine weitere Optimierung ist die Ausgestaltung sogenannter ,Verdunstungsdacher”. Diverse
Hersteller bieten hier besondere Griindachaufbauten an, die die Verdunstungsleistung des Da-
ches maximieren. Da keine Versickerung auf den Baufeldern gegeben ist, ist es umso wichtiger
ein hohes Verdunstungspotenzial zu schaffen. Dies wird auch begtinstigt durch einen von vorn-
herein sehr hohen Griindachanteil.

Behandlungsbediirftiger Abfluss
Siehe gleichnamiger Abschnitt im Kapitel 6.2.1 "Baufelder mit Versickerungseignung”.

Zusammenfassung

Baufelder ohne Flachen mit Versickerungseignung (Baugrund) mussen den Riickhalt und die
Verbringung der geforderten Abflussmenge letztendlich tber Verdunstung oder andere Nut-
zung gewahrleisten. Versickerung ist nicht moglich.
Der Fokus dieser Baufelder liegt somit darauf, ihre Flachen so zu gestalten, dass das Verduns-
tungspotenzial maximiert wird. Hierflr werden Retentionsmulden zur Schaffung freier Wasser-
spiegellagen angeordnet. Durch eine langsame Versickerung kann dieses Wasser direkt durch
die Bodenpassage behandelt werden und wird danach in einer Drainage gesammelt und einer
Zisterne zugeleitet. Das erforderliche Retentionsvolumen fiir das Baufeld fiir 30% der Nieder-
schlagsmenge bei T=100a wird durch die Kombination aus Zisternenvolumen und Muldenvo-
lumen erreicht.
Als weitere MaBnahme zur Erhéhung des Verdunstungspotenzials werden 30% der Dachflache
begriint. Der Abfluss aus den Dachflachen sowie aus den vollgefiillten Mulden wird bei Regen-
ereignissen der Zisterne zugefiihrt. Sobald Speicherrdume in der Mulde oder auf dem Dach frei
werden, kann gespeichertes Wasser aus der Zisterne dorthin zurlickgeleitet werden und dort
verdunsten.
Optimierungsmaglichkeiten bestehen bzgl.:

- VergroBerung der Muldenflache

- Retentionsraume im Griindach
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- VergroBerung des Griindachanteils
- Intensiv bewirtschaftete Verdunstungsdacher

Der behandlungsbediirftige Abfluss der Hof- und Verkehrsflachen des Baufelds wird in Kanalen
gesammelt und direkt ohne Behandlung in das 6ffentliche Netz geleitet.

In Unterlage 2 (Dimensionierung) liegen Steckbriefe fiir die BewirtschaftungsmaBnahmen aller
Baufelder bei. Angegeben werden fir alle Baufelder:

- Erforderliches Retentionsvolumen des Baufelds

- Versickerungseignung / keine Versickerungseignung

- GroBe der Versickerungs-/Retentionsmulde

- GroBe der Zisterne inkl. Baumodellbeispiel

- Optimierungsmoglichkeiten

- Usw.

6.2.3 Fazit

Alle Baufelder wurden in diesen Betrachtungen mit den gleichen ,Pflichten” betrachtet. Die
Mengen der Rickhaltung und Ableitung des Niederschlagswassers wurden fir jedes Baufeld
gleichermalen prozentual dquivalent zur Flache festgelegt.

Die stationdre Berechnung mit vereinfachten Verfahren weist Unscharfen auf, die nur durch Si-
mulation mit dafiir geeigneter Software gemindert werden kénnen. Durch ungekoppelte Be-
rechnungsverfahren, wie sie in dieser Voruntersuchung moglich waren, wird nicht die Komple-
xitat des Systems und das Zusammenspiel verschiedener Parameter der Bewirtschaftungsanla-
gen und des Wasserhaushalts bertcksichtigt.

Die dargelegten Berechnungen besitzen daher nur Konzepttiefe und kénnen Vorstellung ber
die GroBenordnung und Potenziale der Bewirtschaftungsanlagen geben. Die hier gefiihrten Be-
rechnungen und Erlduterung sind ein qualitativer Nachweis zur Machbarkeit der geplanten Bau-
feldentkoppelung von den zentralen Bewirtschaftungsanlagen (zentrales Regenklarbecken
zentrales Regenriickhaltebecken). Die Berechnungen stellen keine genehmigungsreife Planung
fur die Baufelder dar.

Es gibt definitiv ein erhdhtes Versickerungs- bzw. Abflussreduzierungspotenzial auf den Baufel-
dern, die sich auf versickerungsgeeigneten Flachen befinden. Diese Flachen kdnnen demnach
voraussichtlich auch mit hoheren Forderungen an die Wasserhaushaltsbilanz des Grundstticks
bewirtschaftet werden. Damit ist auch gleichzeitig der Ausgleich eventueller Defizite oder un-
verhaltnismaBig kostspielige BewirtschaftungsmaBnahmen auf Baufeldern ohne versickerungs-
geeignete Flachen moglich. Ziel ist letztendlich das geforderte Verhaltnis zwischen Ableitung
und Rickhaltung in der Gesamtbetrachtung der Flachen des IPO einzuhalten. Um die tatsachli-
chen Defizite und die GréBe der Potenziale zu ermitteln sind Simulationen der Wasserbilanz und
der BewirtschaftungsmaBnahmen fiir die Flachen des B-Plan-Gebietes im Rahmen der LP 3 er-
forderlich. Mit dieser Hilfe konnen in weiterfihrenden Planungen die an die Baufelder gestellten
Anforderungen an die Bewirtschaftung so innerhalb der verfligbaren Flachen verlagert werden,
dass ein ausgeglichenes Verhaltnis zwischen Bewirtschaftungspotenzial und Bewirtschaftungs-
ziel entsteht.
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7 Bauzeit

Die Bauzeit wird fur die Vorzugsvarianten ermittelt und betragt schatzungsweise:

Regenwasser
auBere ErschlieBung (ca. 580 m Kanal inkl. Bauwerke) 3,5 Monate
Regenrickhaltebecken (Erdbauweise) 8,5 Monate
und Regenklarbecken
innere ErschlieBung (ca. 4740 m Kanal) 12,6 Monate
Schmutzwasser
innere und duBere ErschlieBung 9,0 Monate

(ca. 3400 m Kanal)

Summe 33,6 Monate

Der Baufortschritt fir die Herstellung der Kanalstrecken wird mit durchschnittlichen 15 m/d, ggf.
unter Einsatz mehrerer Kolonnen, angenommen.

Eine Arbeitswoche besteht aus 6 Tagen (entspricht 25 Tage/Monat), nach Méglichkeit im Zwei-
schicht-Betrieb.
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8 Zusammenfassung

Im Rahmen der hier vorgestellten Vorplanung wurden die erforderlichen MaBBnahmen zur re-
gen- und schmutzwasserseitigen ErschlieBung des IndustriePark Oberelbe aufgestellt. Zur Her-
leitung der MaBnahmen wurden diverse Variantenbetrachtungen gefihrt:

e Trassierung der Schmutzwasserkandle, innere ErschlieBung

e Trassierung der Regenwasserkanale, innere ErschlieBung

e Optionen zur dezentralen Regenwasserversickerung

e Gestaltung der zentralen Regenwasserriickhaltung

e Trassierung der Regenwasserkanéle, duBere ErschlieBung

Fur die innere ErschlieBung sind zwei Schmutzwasser- und zwei Regenwassernetze geplant. Die
Regen- und Schmutzwasserkanale werden in den PlanstraBen V und D sowie in der K 8771 und
K 8772 (Dippoldiswalder StraB3e) verlegt.

Fir die Schmutzwasserableitung werden zwei Ubergabepunkte an das bestehende Abwasser-
netz Pirna genutzt. Der erste befindet sich am norddstlichen Rand der B-Plangrenze in der Dip-
poldiswalder StraBe und der zweite vor der Ortsumfahrung Pirna am Lindigt Gut.

Die Aufteilung der Regenwasserableitung in zwei Teilnetze resultiert aus der vorliegenden Ge-
landestruktur. Die Regenwasserkanale innerhalb des Gebiets miinden in einer Regenwasserbe-
handlungsanlage mit Beckeniiberlauf, von wo aus das Wasser einem Regenriickhaltebecken zu-
gefuhrt wird. Letzteres wird in Form eines Erdbeckens in das Gelande eingepasst und mit einem
Auslaufbauwerk ausgestattet. Das Auslaufbauwerk ist so zu gestalten, dass eine konstante Ab-
laufmenge von 320 I/s sowie der Notiberlauf Gber weiterfiihrende Kanale aus dem Gebiet ab-
geleitet werden kann. Das Becken muss ein Speichervolumen fiir 70% der anfallenden Regen-
menge bei Regenereignissen bis T=100a enthalten.

Die Ubrigen 30% der Regenmenge bis T=100a sind auf den Baufeldern zurtickzuhalten. Bewirt-
schaftungsmalBnahmen durch Versickerung und Verdunstung stehen hier im Fokus bei der Ver-
bringung der Niederschlagsmengen.

Zur duBeren ErschlieBung zahlt neben den Verbindungssammlern zwischen B-Plangrenze und
abgestimmten Ubergabepunkten ins Schmutzwassernetz der SWP insbesondere die Ablei-
tungstrasse des Regenwassers vom Riickhaltebecken zur Seidewitz. Im Bereich der Seidewitz ist
neben der Einleitstelle auch die Errichtung einer offenen Kaskade und eines Tosbeckens erfor-
derlich.
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